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1 INTRODUÇÃO 

A partir da promulgação da Lei Federal n. 11.445 de 5 de janeiro de 2007, conhecida como o novo 

marco regulatório do setor de saneamento no país, todos os municípios em território nacional são 

convocados a elaborar seus respectivos planos de saneamento. 

Esse instrumento, denominado Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), é exigido no Capítulo 

II da Lei do Saneamento. Além de definir a titularidade aos respectivos entes da federação, ou seja, o 

município, a lei estabelece que os titulares dos serviços públicos de saneamento podem delegar a 

organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços, sendo o planejamento ação 

indelegável. 

Em vista das dificuldades dos municípios em tomar para si a elaboração do seu PMSB, programas 

governamentais, comitês de bacias hidrográficas e mesmo agências de bacia, têm assumido a 

incumbência de desenvolvê-lo mediante convênio. É o presente caso, em que o Comitê de Bacia 

Hidrográfica do Rio Piranga (CBH Piranga) está viabilizando sua elaboração por meio de recursos 

financeiros originários da cobrança por outorga na Bacia do Rio Doce. 

Nesse contexto, o presente trabalho sintetiza todas as informações e todos os dados obtidos durante 

o transcorrer dos trabalhos e refere-se ao Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico 

de Barra Longa. Aqui será retratada a situação físico-territorial, econômica e cultural, assim como a 

inserção regional do município em estudo; a situação da infraestrutura dos serviços de saneamento 

básico; a projeção populacional; os objetivos e as metas para a universalização dos serviços de 

saneamento básico; os cálculos das demandas ao longo do horizonte de planejamento para os quatro 

componentes; os programas, os projetos e as ações e a hierarquização das áreas de intervenções 

prioritárias; os indicadores para monitoramento e acompanhamento da evolução das infraestruturas 

de saneamento básico; os planos de contingência e emergência; o estudo de viabilidade econômica e 

financeira e as diversas maneiras de prestação dos serviços de saneamento básico, baseando-se nas 

leis federais que regem o tema. 

Na seção 2, o relatório iniciar-se-á com a caracterização geral do município na qual serão retratados 

o histórico e a formação administrativa, a localização e as características urbanas, os aspectos 

socioeconômicos e os aspectos físicos e ambientais. Ainda nessa seção, além de ser considerada a 

situação físico-territorial, socioeconômica e cultural de Barra Longa, será analisada também sua 

inserção regional, seja em relação aos municípios vizinhos, ao estado ou, até mesmo, às bacias 

hidrográficas. 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO ς BARRA LONGA/MG 
PRODUTO 8: RELATÓRIO FINAL 

 

 

22 

Na seção 3, apresentar-se-á o diagnóstico técnico das infraestruturas de saneamento básico 

existentes em Barra Longa. O diagnóstico tem o objetivo de analisar os aspectos técnicos, 

operacionais, institucionais, jurídicos e econômico-financeiros, tanto da sede quanto de eventuais 

localidades atendidas pelos serviços de saneamento. Assim como é previsto na Lei do Saneamento, o 

levantamento de campo foi realizado para os quatro componentes e, no que se refere à limpeza 

urbana e ao manejo de resíduos sólidos, cabe salientar que as informações solicitadas no período do 

levantamento de campo estão compatíveis com o que é exigido na Lei Federal n. 12.305/10 (Política 

Nacional de Resíduos Sólidos), uma vez que o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS) é contemplado no presente plano. Além disso, a seção 3 apresentará ainda a 

primeira oficina, denominada Leitura Comunitária, que teve como objetivo identificar e registrar os 

problemas relativos à prestação dos serviços públicos de saneamento básico, de acordo com o olhar 

da população de Barra Longa. 

Na seœńƻ άtǊƻƧŜœńƻ tƻǇǳƭŀŎƛƻƴŀƭέΣ ǎŜǊł ŀōƻǊŘŀŘŀ a série histórica populacional de Barra Longa, 

baseando-se nas atualizações censitárias do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), e a 

definição das taxas de crescimento para projeção populacional ao longo do horizonte de 

planejamento. 

Na seção 5, serão apresentados os objetivos e as metas de imediato, curto, médio e longo prazo a 

serem atingidos ao longo do horizonte de planejamento. Esses objetivos nortearam a elaboração das 

propostas de programas, projetos e ações do PMSB e foram estabelecidos pelos representantes do 

município no encontro de mobilização social, denominado oficina 2 - Objetivos e Metas de Imediato, 

Curto, Médio e Longo Prazo. 

Depois de definida a estimativa de crescimento populacional e os objetivos e as metas, na seção 6, 

serão apresentadas as demandas calculadas para universalização de cada um dos componentes. Nessa 

etapa, foi possível identificar eventuais déficits num horizonte de 20 anos, assim como prever 

proposições necessárias a universalizar o acesso às adequadas condições de saneamento básico no 

âmbito municipal. 

Na seção 7, serão apresentados os programas, os projetos e as ações, levando em conta os objetivos 

e as metas pactuados com a população durante o encontro de mobilização social, oficina 2. Os 

objetivos, uma vez definidos, nortearam a elaboração das propostas de programas, projetos e ações 

do PMSB aqui apresentados e foram acordados pelos representantes do município. 
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bŀ ǎŜœńƻ άLƴŘƛŎŀŘƻǊŜǎ para Monitoramento do PMSBέΣ ǎŜǊńƻ ŀǇǊŜǎŜƴǘŀŘƻǎ os parâmetros para o 

monitoramento e acompanhamento dos objetivos e das metas, consolidados e legitimados nas 

oficinas comunitárias durante a elaboração do PMSB. 

Com base nos elementos levantados em campo, considerando ainda a busca constante pela melhoria 

na gestão dos serviços, na seção 9, serão propostas ações de contingência e emergência para operação 

e manutenção dos serviços de saneamento básico. 

Na seção 10, será apresentado o Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira (EVEF), ferramenta 

indispensável para a tomada de decisão sobre a origem de recursos monetários, e ainda as possíveis 

fontes de financiamento para obtenção de recursos para universalização dos serviços de saneamento. 

E finalmente na seção 11, obedecendo ao preconizado na Lei Federal n. 11.445/07, no que se refere 

à participação e ao controle social como um dos princípios fundamentais da prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico, serão apresentadas as possíveis formas de executar a prestação 

desses serviços em âmbito municipal. 

Por fim, o PMSB foi submetido à Consulta Pública e aprovado em Audiência Pública, atendendo os 

artigos 19, § 5º e 51 da Lei Federal nº 11.445/2007, com vistas a democratizar, conferir transparência 

e assegurar a participação popular na elaboração do PMSB. Os documentos comprobatórios da 

Audiência encontram-se no Anexo I. Também é apresentado no Anexo II deste produto, a proposta 

da minuta de lei do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Desta maneira, o presente plano é resultado de processo de planejamento, constituindo-se 

importante instrumento da gestão municipal. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Entre os aspectos considerados nesta seção, estão o histórico, a localização, as características 

socioeconômicas e os aspectos físicos e ambientais. 

As tendências de expansão e as perspectivas de desenvolvimento serão apresentadas em seções 

posteriores, notadamente nas demandas. 

 

2.1 HISTÓRICO ς FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA  

O Município de Barra Longa, situado no Estado de Minas Gerais, nasceu com a chegada de vários 

colonizadores à região, sendo o Coronel Matias Barbosa da Silva, senhor de muitos escravos e 

poderoso em armas, o fundador do pequeno arraial de Barra de Matias Barbosa. O Coronel mandou 

erigir uma capela, em torno da qual cresceu o povoado que buscava a fertilidade das terras para a 

agricultura e o ouro abundante nos rios. 

O nome do município tem origem na confluência (Barra) dos rios Carmo e Gualaxo do Norte, que 

correm a pouco mais de 1 km a oeste de Barra Longa. 

Serão apresentados na sequência (Figuras 1 e 2) dois marcos históricos do município. 

 

  

FIGURA 1 - IGREJA (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2014) FIGURA 2 - PORTAL DA CIDADE (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 

2014) 

 

Por meio da Lei Estadual n. 148, de 17 de dezembro de 1938, o distrito de Barra Longa foi elevado a 

condição de município. Já a Lei n. 2.764, de 30 de dezembro de 1962, cria o distrito de Bonfim da Barra 
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e o anexa ao município de Barra Longa; dessa maneira, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE) do ano 2010, o município fica dividido em sede e distrito de Bonfim da Barra. 

 

2.2 LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICA URBANA  

A infraestrutura em saneamento faz parte do sistema viário, incluindo vias de acesso ao município, 

bem como outras características que serão aqui apresentadas. 

 

 Localização e Acessos 

O Município de Barra Longa conta com uma área de unidade territorial de 383,628 km² (IBGE, 2010), 

estando inserido na mesorregião da Zona da Mata Mineira e na microrregião Ponte Nova, a sudeste 

do Estado de Minas Gerais, por sua vez pertencente à região sudeste brasileira. Localiza-se nas 

coordenadas: Latitude 2лϲ мсΩруέ { Ŝ [ƻƴƎƛǘǳŘŜ поϲ лнΩ28έ ²Φ Sua altitude em relação ao nível do mar 

é de 400 metros no ponto central da cidade, sendo que a cota mais baixa do município localiza-se no 

morro do Agau, com 360 metros, e o ponto culminante encontra-se no rio do Carmo, com 880 metros. 

O fuso horário relativo ao Universal Time Coordinated (UTC) é -3 horas. 

Os municípios limítrofes são: Alvinópolis, Mariana, Alcaiaca, Ponte Nova e Rio Doce. 

A principal rodovia federal de acesso ao município de Barra Longa é a BR-120, e as principais rodovias 

estaduais são a MG-329, MG-262 e MG-326 (Figura 3). Em relação à distância entre os grandes 

centros, considerando o menor trajeto em rodovias federais ou estaduais, encontra-se a 172 km de 

Belo Horizonte, 430 km do Rio de Janeiro, 750 km de São Paulo, 900 km de Brasília e 405 km de Vitória. 

Já a distância entre a sede e o distrito de Bonfim da Barra é de 17 km. 
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FIGURA 3 - ACESSO AO MUNICÍPIO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

 

 Infraestrutura Local 

O município de Barra Longa conta com uma malha viária de 13,48 km de vias pavimentadas, calculado 

por meio de Sistema de Informações Geográficas (SIG). No ano de 2012, Barra Longa tinha uma frota 

com 594 automóveis, 44 caminhões, 688 motocicletas e 9 ônibus (IBGE). 

A companhia responsável por distribuir energia elétrica aos domicílios de Barra Longa é a Companhia 

Energética de Minas Gerais (CEMIG). Segundo o Censo 2010, 1.926 residências recebem os serviços 

prestados pela concessionária, enquanto 15 não recebem o mesmo atendimento. 

No que se refere à habitação, considerando tanto a zona urbana quanto a rural, Barra Longa tem 2.743 

domicílios, sendo 2.742 particulares e 1 coletivos. 

 

 Infraestrutura Social 

O município de Barra Longa tem 13 organizações capazes de conscientizar e sustentar a dinâmica 

social, a saber: a Igreja Matriz, Postos de Atendimento à Saúde, Associações Comerciais, Associações 

de Classe, Associação de Bairros e Moradores, Igrejas, Escolas e Empresas. Considera-se também 

algumas Secretarias da Prefeitura Municipal de Barra Longa: Saúde, Educação e Obras e Urbanismo. 
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Na área da saúde, a infraestrutura social conta com uma Unidade Básica de Saúde. 

Barra Longa também dispõe de 30 entidades sem fins lucrativos, 26 fundações privadas e associações 

sem fins lucrativos e 1 Agência Bancária. 

 

2.3 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

A partir das características regionais, como a dinâmica populacional, a forma como os setores da 

economia comportam-se e os aspectos referentes à saúde, à educação e ao saneamento serão 

apresentados aqui. 

 

 População e Índices de Crescimento 

De acordo com dados do Censo de 2010, a população total de Barra Longa é de 6.143 habitantes, 

sendo 2.313 habitantes residentes na área urbana e 3.830 habitantes na área rural, ou seja, 62% do 

total na área rural. O Quadro 1 apresentará a evolução populacional do município, tomando-se como 

base os censos e a contagem do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) entre os anos de 

1970 e 2010. 

 

Ano 
População Total 

(habitantes) 
População Urbana 

(habitantes) 
População Rural 

(habitantes) 

1970 11.037 1.684 9.353 

1980 8.928 1.840 7.088 

1991 8.902 2.198 6.704 

2000 7.554 2.244 5.310 

2010 6.143 2.313 3.830 

QUADRO 1 - EVOLUÇÃO POPULACIONAL (FONTE: IBGE, 2010) 

 

A população do município de Barra Longa mostra-se predominantemente rural desde o ano de 1970. 

Observando o Quadro 1, fica evidente a tendência de crescimento da população urbana. Embora ainda 

se mostre predominante nos dias de hoje, existe uma tendência de estabilização da população rural 

em função da exiguidade de rendimento ou oportunidade de emprego. A projeção populacional no 

horizonte de plano de 20 anos foi desenvolvida por meio de métodos apresentados e detalhados na 

seção 4 denominada Projeção Populacional. 
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 Características Demográficas 

Em relação às características demográficas de Barra Longa, as mulheres constituem 51% dos 6.143 

habitantes do município. A maior parte da população, de ambos os sexos, é composta por pessoas da 

faixa etária entre 30 e 60 anos que representa 40% da população. 

O valor do rendimento nominal médio mensal per capita dos domicílios encontra-se no Quadro 2, que 

demonstra a capacidade de aquisição de bens e serviços dos moradores do domicílio. Esse valor é 

importante como referência para verificar se a população tem capacidade de arcar com os custos dos 

serviços de saneamento. 

 

 Área Urbana Área Rural Total 

Valor Médio Mensal 
(R$) 

584,04 346,18 438,73 

QUADRO 2 - RENDIMENTO NOMINAL MÉDIO MENSAL PER CAPITA DOS DOMICÍLIOS (FONTE: IBGE, 2010) 

 

Conforme consta no quadro, o rendimento médio mensal dos domicílios da área urbana é 41% maior 

do que o rendimento médio mensal dos domicílios da área rural. Dessa forma, fica evidente que os 

segmentos sociais da área urbana contam com melhores condições monetárias. 

 

 Índice de Desenvolvimento Humano e Taxa de Pobreza 

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) do município de Barra Longa no ano de 2010 foi de 0,624, ou seja, de 

desenvolvimento humano médio. Em termos comparativos, destaca-se que o IDH de Barra Longa é 

inferior ao IDH médio dos municípios do estado de Minas Gerais - 0,731. 

Do ponto de vista dos indicadores de pobreza e desigualdade, o município apresenta os seguintes 

valores demonstrados no quadro abaixo. 

 

Incidência da Pobreza (%) 
Incidência da Pobreza 

Subjetiva (%) 

33,99 38,75 

QUADRO 3 - INDICADORES DE POBREZA (FONTE: IBGE, 2003) 
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Observando-se os dados do Quadro 3, a incidência de pobreza de Barra Longa atinge 

aproximadamente 2.088 habitantes de um total de 6.143. 

Para verificar se a distribuição de rendimentos foi uniforme entre os domicílios ou desigual, recorre-

se ao uso de indicadores sintéticos. O IBGE utiliza o Índice de Gini que varia entre zero e um, sendo 0 

(zero) o caso de uma sociedade perfeitamente igualitária e 1 (um) o caso no qual apenas um indivíduo 

recebe toda a renda da sociedade. 

 

Anos 1991 2000 2010 

Índice de Gini 0,54 0,52 0,49 

QUADRO 4 - INDICADORES DE DESIGUALDADE (FONTE: DATASUS, 2010) 

 

 Economia e Investimentos 

O grau de desenvolvimento econômico e as principais atividades por setor constituem a forma pela 

qual vive a população local e regional. 

A economia do município está baseada especialmente no setor de serviços (setor terciário) e 

agropecuária (setor primário), tendo a indústria (setor secundário) menor participação no valor 

adicionado total do município, conforme dados constantes no site do IBGE. Segundo informado pelo 

município, a economia gira em torno da agropecuária, sendo a pecuária leiteira seu carro chefe, sendo 

que 70% dos pecuaristas produzem leite. 

De acordo com dados publicados pelo IBGE (2011), o município tem 25% de seu valor adicionado 

proveniente da agropecuária, 10% proveniente da indústria, 62% proveniente de serviços e 3% 

proveniente de impostos (Figura 4). 
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FIGURA 4 - VALOR ADICIONADO POR SETOR (%) (FONTE: IBGE, 2011) 

 

Há atualmente no município 97 empresas, além do setor terciário, que emprega 466 pessoas, com 

rendimento médio igual a 1,6 salários mínimos. Segundo relatório das informações sobre despesas e 

receitas dos municípios brasileiros obtidas por meio do Finanças do Brasil (FINBRA), o orçamento do 

município de Barra Longa é R$ 13.170.660,00. 

De acordo com o Sistema Integrado de Monitoramento de Convênios (SISMOC), o município de Barra 

Longa não tem contratos com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) para a aplicação de recursos 

no setor de saneamento. Destaca-se que esses investimentos são necessários para a ampliação dos 

serviços existentes e o atendimento às metas de universalização. 

A Lei Orçamentária Anual, também chamada de LOA, é uma lei que prevê as receitas que o poder 

público espera arrecadar durante o ano e fixa as despesas a serem realizadas com tais recursos, ou 

seja, nenhuma despesa pública pode ser executada fora do orçamento. 

Conforme publicação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) a despesa com as 

infraestruturas de saneamento básico do município de Barra Longa para o exercício financeiro de 2014 

foi de R$ 94.000,00. 

 

 Educação 

Em Barra Longa, existem 22 centros educacionais, sendo 7 escolas de nível pré-escolar, 14 escolas de 

nível fundamental e 1 escola de nível médio. 

Segundo informações do Censo 2010 (IBGE), a parcela da população alfabetizada é de 4.955, enquanto 

a de analfabetos é de 1.188 habitantes. 

No Quadro 5 a seguir, é possível observar o número de indivíduos por faixa etária que frequentam um 

curso, conforme o nível educacional no ano de 2010. 
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QUADRO 5 - NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA (FONTE: IBGE, 2010) 

 

 Saúde e Saneamento 

Barra Longa conta com 4 estabelecimentos de saúde públicos. Além dos pontos de atendimento, o 

município conta também com especialidades, como: Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina e 

Odontologia. 

O quadro a seguir mostra os indicadores de saúde do município de Barra Longa no ano de 2008. Esses 

dados referem-se às condições básicas de vida e, indiretamente, ao desenvolvimento da cidade em si. 

 

 

 

 

Estatísticas vitais e saúde 
População 

(Habitantes) 

Faixa etária 

(anos)

Nível educacional

68 181 52 - - - - - - 301

- - 3 5 - - 11 15 41 75

- 183 420 108 12 3 10 - 10 746

- - 21 31 - - - 3 - 55

- - 9 150 16 6 4 - - 185

- - - 25 12 12 5 - - 54

- - - - - - - - - -

- - - 4 9 3 15 16 - 47

- - - - - - - - 3 3
Especialização de nível superior, 

Mestrado e Doutorado

Regular do ensino fundamental

Educação de jovens e adultos do 

ensino fundamental

Regular do ensino médio

Educação de jovens e adultos do 

ensino médio

Pré-vestibular

Superior de graduação

30 a 39 40 a 49
50 ou 

mais
Total

Pré-escolar, Creche e Classe de 

alfabetização

Alfabetização de jovens e adultos

25 a 290 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24
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Número de nascidos vivos 61 

Mortalidade infantil ï menores de 1 
ano 

1 

Mortalidade infantil ï menores de 28 
dias 

- 

QUADRO 6 - INDICADORES DE SAÚDE (FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE ς DATASUS, 2008) 

 

Grande parte das doenças que afetam a população está intrinsicamente relacionada com problemas 

sanitários, como o consumo de água de má qualidade, a falta de coleta e disposição inadequada dos 

esgotos e a ausência do controle de vetores e transmissores de doenças. 

O Quadro 7 exibirá os indicadores das internações por doenças relacionadas ao saneamento 

ambiental inadequado e as internações por doenças de veiculação hídrica durante o período de 2000 

a 2011 (Índice Mineiro de Responsabilidade Social - IMRS, 2013). Fica evidente a variação dos casos 

de internações hospitalares e, desta forma, uma necessidade contínua na recuperação das condições 

sanitárias do município. 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Internações por 
doenças relacionadas 

ao saneamento 
ambiental inadequado 

(%) 

5,31 8,61 6,6 5,5 1,44 2,63 2,51 1,16 0,36 3,08 3,1 0,33 

Internações por 
doenças de veiculação 

hídrica (%) 
5,31 8,29 6,61 5,3 5,5 0,48 1 0,29 1,08 1,93 2,17 0,66 

QUADRO 7 - INDICADORES SANITÁRIO (FONTE: ÍNDICE MINEIRO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, 2013) 

 

Segundo levantamento realizado pelo Ministério da Saúde no ano de 2009, no município de Barra 

Longa, a incidência de internações vinculadas às doenças infecciosas e parasitárias foi predominante 

em crianças de 1 ano a 9 anos (Quadro 8). 
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QUADRO 8 - INTERNAÇÕES (%) POR FAIXA ETÁRIA (FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE - DATASUS, 2008) 

 

A seguir, o Quadro 9 exporá informações sobre as análises realizadas nas águas de abastecimento 

público pela prestadora de serviços no município referentes ao ano de 2011. Dessa forma, os padrões 

de potabilidade seguiram os limites estabelecidos pela Portaria n. 518/04, que foi revisada e 

atualizada, sendo publicada em dezembro de 2011 a nova Portaria n. 2.914/11. 

 

 

QUADRO 9 - ANÁLISES DE POTABILIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO (FONTE: SNIS, 2011) 

 

Conforme demonstrado no quadro acima, o número mínimo de amostras por ano exigido para os 

parâmetros cloro residual e turbidez não foi realizado, embora esteja bem próximo. Já o resultado das 

análises de Coliformes Totais não foi apresentado. 

 

2.4 ASPECTOS FÍSICOS E AMBIENTAIS 

Define o meio suporte onde o território do município desenvolve-se, ou seja, clima, geologia, 

hidrogeologia, geomorfologia, topografia, hidrografia e meio biótico. No Quadro 10, estão resumidas 

as principais características do meio físico que têm interferência no saneamento básico. 

 

 

 

Causa

Menor 1 1 a 9 10 a 19 20 a 49 50 a 64 65 e mais 60 e mais Total

27,3 34,1 - 2,6 9,6 7,9 7,8 6,2

Doenças 

infecciosas e 

parasitárias

Faixa etária

Fora do 

padrão
Total

Cloro residual 0 2.406

Turbidez 4 2.310

Coliformes Totais - 216

2.579

2.675

216

Quantidade análisada 

(Amostras/ano)
Mínimo exigido pela 

Portaria 518/04 

(Amostras/ano)
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Clima 

Caracterização 
climática Tropical de altitude 

Variação da 
temperatura 15oC a 18oC 

Altura 
pluviométrica 
média anual 

1.400 mm 

Geologia 
Domínios 
geológicos 

Complexos Granito-Gnaisse Migmatitos e Granulitos e Sedimentos 
Cenozoicos Inconsolidados e Sequências Vulcanosedimentares 
Dobradas Metamorfizadas em baixo e médio grau 

Hidrogeologia 
Domínios 
hidrogeológicos 

Cristalino, Metavulcânica e Poroso/Fissural 

Geomorfologia 
e Topografia 

Unidades 
geomorfológicas 

Planalto dos Campos das Vertentes, Serras do Quadrilátero 
Ferrífero 

Águas 
Superficiais 

Principais rios 
Rio do Carmo e rio Gualaxo do Norte, ribeirão Quebra-Canoa, 
ribeirão do Mato-Dentro, ou Bonfim e ribeirão Paciência. 

Comitê de Bacia CBH do Piranga 

Vegetação 

Bioma Mata Atlântica 

Flora Nativa 
Floresta Estacional Semidecidual Sub Montana e Floresta 
Estacional Semidecidual Montana 

Unidades de 
Conservação 

Áreas de Proteção 
Ambiental 

APA Carvão de Pedra, APA Barra Longa, APA Ouro Preto/Mariana 

Outras 

Além das áreas citadas acima, na bacia do rio Doce existem duas 
categorias que são regidas por leis específicas: as Áreas Indígenas, 
presentes em duas unidades e as Áreas de Proteção Espacial, com 
três unidades. 

QUADRO 10 - CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MEIO FÍSICO. (FONTE: IBGE, 2010; CPRM, 2000; CPRM, 

2008; CBH-RIO DOCE, 2010; UFLA, 2007; SISEMANET, 2014; INDI, 2010)  

 

 Aspectos Quantitativos 

A Unidade de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos (UPGRH) do Piranga conta com uma área 

de 17.571,37 km2 e estende-se a partir das nascentes do rio Piranga até as imediações do Parque 

(Continua) 

(Conclusão) 
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Estadual do Rio Doce (PAQE). É constituída pelas bacias hidrográficas do rio Piranga que ocupa uma 

área de 6.606 km2; pela bacia hidrográfica do rio do Carmo, com área de 2.278 km2; pela bacia do rio 

Casca, com 2.510 km2 de área; pela bacia hidrográfica do rio Matipó, com área de 2.550 km2. Além 

disso, é somado às áreas de drenagem de outros córregos de contribuição hídrica menos 

representativos, que ocupam 3.626 km2. As vazões referentes às bacias já citadas encontram-se no 

Quadro 11. 

 

 

QUADRO 11 - DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUPERFICIAL (FONTE: CBH ς RIO DOCE, 2010) 

 

 Aspectos Qualitativos 

Conforme mencionado no Plano de Ação de Recursos Hídricos da Unidade de Planejamento e Gestão 

D01 (PARH Piranga, 2010), os resíduos industriais que merecem destaque por serem potenciais fontes 

poluidoras dos recursos hídricos são os relacionados com a metalurgia, tanto na fase de extração e 

beneficiamento como de industrialização. 

As análises da água bruta, publicadas no PARH Piranga (2010), evidenciam que a degradação da 

qualidade da água na UPGRH D01 ocorre por esgotos sanitários e atividades relacionadas à pecuária 

e mineração, tendo em vista o percentual dos resultados fora dos parâmetros aceitáveis para 

coliformes termotolerantes, fósforo total, manganês total, ferro dissolvido, cobre dissolvido, chumbo 

total e zinco total. 

Ressalta-se que a cafeicultura, tão predominante na região, quando não acompanhada de medidas 

conǎŜǊǾŀŎƛƻƴƛǎǘŀǎ ŀŎŀǊǊŜǘŀ ǇǊƻōƭŜƳŀǎ ŘŜ ŜǊƻǎńƻ Ŝ ŘŜǇƻǎƛœńƻ ŘŜ ǎŜŘƛƳŜƴǘƻǎ ŜƳ ŎǳǊǎƻǎ ŘΩłƎǳŀΦ hǳǘǊŀ 

condição verificada, em função das condições topográficas da região, é o fato de as chuvas 

favorecerem o carreamento de insumos químicos das culturas pulverizadas. Quando essa cultura está 

em áreas de preservação permanente, após a chuva, o carreamento dos fertilizantes e defensivos tem 

ŎƻƳƻ ŘŜǎǘƛƴƻ ŘƛǊŜǘƻ ƻǎ ŎǳǊǎƻǎ ŘΩłƎǳŀΣ ƻ ǉǳŜ ŜǾƛŘŜƴŎƛŀ ǇƻǎǎƝǾŜƭ ŦƻƴǘŜ ŘŜ ŎƻƴǘŀƳƛƴŀœńƻ Řŀ łƎǳŀΦ 
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No município de Barra Longa, não foram observadas florações de algas nos mananciais utilizados para 

abastecimento; entretanto, o monitoramento da qualidade da água bruta é de responsabilidade da 

concessionária responsável pela execução dos serviços. Tendo em vista a ocorrência de floração 

desses microrganismos em outras regiões do estado, evidencia-se a necessidade de haver controle 

periódico das variáveis de monitoramento previstas na Portaria n. 2.914/11, como também de 

análises hidrobiológicas para verificar a presença de algas nos mananciais superficiais existentes no 

município. 

 

2.5 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E DE SANEAMENTO APLICÁVEL 

Neste item, será apresentada uma breve perspectiva jurídica e algumas considerações sobre os 

diplomas legais que norteiam o saneamento básico no Brasil (e se relacionam com ele), no Estado de 

Minas Gerais e no município de Barra Longa. 

Cabe frisar que a Política Municipal de Saneamento Básico deverá ser consolidada em lei, que não 

poderá conflitar com os preceitos das legislações estaduais e federais, devendo ainda haver a 

compatibilização entre elas e as demais legislações municipais. 

No intuito de facilitar a consulta, as normas estão separadas por temas no APÊNDICE, que contém a 

legislação pertinente nas esferas de governo federal e estadual, sendo que em algumas, se destacam 

os principais pontos abordados quanto ao aspecto do saneamento básico. 

 

 Legislação Federal e Estadual 

O marco da regulação do saneamento no Brasil deu-se por meio da Lei Federal n. 11.445/07, que trata 

das diretrizes para as políticas de Saneamento Básico. Em Minas Gerais, foi a Lei n. 11.720/94 que 

estabeleceu a Política Estadual de Saneamento Básico. 

Essa lei federal definiu o Saneamento Básico como sendo o conjunto de serviços, de infraestruturas e 

instalações operacionais de abastecimento de água potável, de drenagem urbana, de tratamento de 

esgotos sanitários e de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, atendendo à determinação 

constitucional inserta no inciso IX do artigo 23 e no inciso XX do artigo 21, ambos da Constituição 

Federal. Um importante princípio da Lei n. 11.445/07 é a universalização do acesso dos serviços de 

saneamento. 

A Constituição Federal de 1988 define a competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios para 

assegurar a melhoria das condições de saneamento básico. Conforme preconiza a Constituição, no 
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seu artigo 225, é de direito de todo cidadão o acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

ŦǳƴŘŀƳŜƴǘŀƭ ǇŀǊŀ ŀ ōƻŀ ǉǳŀƭƛŘŀŘŜ ŘŜ ǾƛŘŀΣ ǎŜƴŘƻ ŘŜǾŜǊ Řƻ tƻŘŜǊ tǵōƭƛŎƻ Ŝ Řŀ ŎƻƭŜǘƛǾƛŘŀŘŜ άώΦΦΦϐ 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras geraçõesέ ό.w!{L[Σ мфууύΦ 

A elaboração do Plano Municipal de Saneamento de Barra Longa é uma imposição legal inserta na Lei 

Nacional do Saneamento Básico (art. 9º, I - Lei n. 11.445/07), que, dentre outras definições, prevê que 

o ente titular da prestação de saneamento deve elaborar tal instrumento. 

À União, portanto, compete legislar sobre saneamento, mas somente para estabelecer diretrizes 

gerais e promover programas para o setor, significando que deve envidar esforços e, obviamente, 

investir recursos na melhoria dos serviços das condições de saneamento, estabelecendo formas de 

financiamento e destinação de recursos aos estados ou municípios, mediante regras que estabeleçam, 

mas não tem qualquer competência para ações executivas no setor de saneamento. 

Mantendo uma sequência lógica e sistemática, a Constituição Federal, no artigo 23, caput, determina 

que é comum à União, aos Estados e aos Municípios a promoção de programas de saneamento, 

podendo-se concluir que tais programas, no âmbito federal, devam limitar-se a diretrizes gerais. 

 

 Dos Recursos Hídricos 

No que se refere à interface com os recursos hídricos, a Lei Federal de Saneamento n. 11.445/07 

contém disposição expressa de que esses recursos não integram o saneamento básico (art. 4º). A lei 

determina que os Planos de Saneamento Básico devem ser compatíveis com os Planos de Bacia 

Hidrográfica, o que impõe a sua absoluta consonância com o setor de recursos hídricos e o respeito a 

toda legislação pertinente à gestão das águas, conforme as diretrizes da Política Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH - Lei n. 9.433/97). 

A legislação referente aos recursos hídricos tem relação direta com as formas de controle sobre o uso 

da água para abastecimento, assim como com a disposição final dos esgotos, sem esquecer a 

necessidade de observância da interação do Município com as bacias hidrográficas. 

Em respeito à política de recursos hídricos, o Plano Municipal de Saneamento deve atender às 

diretrizes dos Planos de Recursos Hídricos da esfera Nacional e Federal, respeitando, no mínimo, as 

seguintes diretrizes: 
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¶  Práticas adequadas de proteção de mananciais e bacias hidrográficas. Busca de integração e 

convergências das políticas setoriais de recursos hídricos e Saneamento Básico nos diversos 

níveis de governo; 

¶  Identificação dos usuários das águas no setor, de forma a conhecer as demandas, a época 

destas demandas, o perfil do usuário, tecnologias utilizadas, dentre outras características. 

 

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) é constituído pelo Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), órgão superior deliberativo e normativo; a Agência Nacional 

de Águas (ANA), autarquia sob regime especial vinculada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), 

que tem autonomia administrativa e financeira para garantir a implementação da PNRH; os Conselhos 

de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal; os Comitês de Bacias Hidrográficas, órgão 

colegiado formado por representantes da sociedade civil organizada e do governo, no qual são 

tomadas as decisões referentes à bacia hidrográfica onde atua; os órgãos dos poderes públicos 

federal, estadual e municipal cujas competências se relacionam com a Gestão de Recursos Hídricos. 

O município está inserido no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e Sub-Bacia Hidrográfica do 

Rio Piranga, instituído pelo Decreto Estadual n. 43.101, de 20 de dezembro de 2002. 

Os Comitês de Bacias Hidrográficas, dentro do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, podem ter 

instituída abrangência de atuação sob as seguintes áreas: a) na totalidade de uma bacia hidrográfica; 

b) na sub-bacia hidrográfica de tributário do curso de água principal da bacia; c) de tributário desse 

tributário; e d) grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas. 

No estado de Minas Gerais, onde se situa o município, o Sistema Estadual de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (SEGRH-MG) é composto pelos seguintes entes: 

 

I - a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(SEMAD), órgão central coordenador; 

II - o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH-MG), órgão deliberativo e 

normativo central; 

III - o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), órgão gestor; 

IV - os Comitês de Bacias Hidrográficas de rios de domínio estadual; órgãos 

deliberativos e normativos na sua área territorial de atuação; 
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V - as Agências de Bacias Hidrográficas e as entidades a elas equipadas - unidades 

executivas descentralizadas; 

VI - os órgãos e entidades dos poderes estadual e municipais, cujas competências se 

relacionem com a gestão dos recursos hídricos. 

 

O saneamento, notadamente no que se refere ao abastecimento público de água e tratamento do 

esgoto, está inserido expressamente na Política Estadual de Recursos Hídricos. 

Por outro lado, a atuação direta dos Comitês de Bacias na elaboração dos Planos de Saneamento 

atende à própria Lei n. 11.445/07, ao mesmo tempo em que possibilita a integração das 

infraestruturas e dos serviços de saneamento com a gestão eficiente dos recursos hídricos, atingindo 

o cumprimento dos princípios fundamentais e as diretrizes nacionais traçadas para o setor. 

Muito embora o instrumento da cobrança pelo uso dos recursos hídricos não esteja mencionado de 

forma clara nas normas que tratam de saneamento, a legislação federal obriga que o serviço de 

disposição ou diluição de esgotos e outros resíduos deve obter direito de uso da água, nos termos da 

Lei n. 9.433/97, de seus regulamentos e das correspondentes legislações estaduais. 

A Política Estadual de Recursos Hídricos em Minas Gerais, que está disciplinada na Lei n. 13.199/99, 

estabelece que o Sistema de Gestão (SEGRH/MG) deve άdeliberar sobre o enquadramento dos corpos 

ŘΩłƎǳŀ ŜƳ ŎƭŀǎǎŜǎΣ ŜƳ ŎƻƴǎƻƴŃƴŎƛŀ ŎƻƳ ŀǎ ŘƛǊŜǘǊƛȊŜǎ do Conselho Estadual de Política Ambiental 

ό/ht!aύ Ŝ ŘŜ ŀŎƻǊŘƻ ŎƻƳ ŀ ŎƭŀǎǎƛŦƛŎŀœńƻ ŜǎǘŀōŜƭŜŎƛŘŀ ƴŀ ƭŜƎƛǎƭŀœńƻ ŀƳōƛŜƴǘŀƭέΦ h ǎƛǎǘŜƳŀ ƎŀǊŀƴǘŜΣ 

ainda, que os Comitês de Bacias tenham competência para deliberar proposta para enquadramento, 

podendo impor, com ampla participação popular, o uso prioritário ao abastecimento público. 

 

 Do Plano Integrado de Recursos Hídricos do Rio Doce 

É importante asseverar a necessidade de estrita observância de instrumentos normativos, 

denominado Plano Integrado de Recursos Hídricos do Rio Doce, que devem orientar todo o trabalho 

desenvolvido na elaboração do Plano Municipal de Saneamento. Nele estão contidos os Planos de 

Ações para as Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos no Âmbito da Bacia do Rio 

Doce, no qual está inserido o município de Barra Longa e são contemplados programas e ações 

relacionados ao planejamento e ao gerenciamento dos recursos hídricos, concebidos para serem 

implantados no horizonte de planejamento de até 20 anos, respeitando a seguinte ordem temática: 
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¶ Qualidade da Água; 

¶ Quantidade de Água - Balanços Hídricos; 

¶ Suscetibilidade a Enchentes; 

¶ Universalização do Saneamento; 

¶ Incremento de Áreas Legalmente Protegidas; 

¶ Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos; 

¶ Implementação das Ações do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia hidrográfica da 

Bacia hidrográfica do Rio doce (PIRH Doce). 

 

Das diretrizes citadas, merece especial destaque a universalização do saneamento que terá como 

meta o atingimento, no horizonte do plano (2034), de indicadores de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e disposição final de resíduos sólidos em cada município e em cada unidade de 

análise no mínimo iguais ou superiores à média do estado em que cada unidade se encontra. As ações 

consistem na expansão do abastecimento de água, drenagem urbana saneamento rural e coleta, 

tratamento e destinação final dos resíduos sólidos. 

 

 Legislação Municipal 

Aos municípios, sendo o saneamento um assunto de interesse local, compete promover a 

regulamentação, implantação e execução desse serviço, por força do que determina o artigo 30 da 

Constituição Federal de 1988. 

Na elaboração do Plano Municipal de Saneamento, além da observância obrigatória de toda a 

legislação federal e estadual pertinente, deve-se obediência às diretrizes constantes do Plano Diretor 

do Município, àquilo que dispõe a Lei Orgânica do Município e, ainda, à legislação municipal que trate 

de questões como: ambientais, urbanísticas e de saneamento básico eventualmente existentes no 

município de Barra Longa. 

O prazo para elaboração do plano municipal de saneamento básico sofreu recente alteração. O 

Decreto n. 8.211, de 21 de março de 2014, altera o artigo 26 do Decreto n. 7.217/10 que regulamenta 

a Lei do Saneamento Básico (Lei n. 11.445/07). DŜ ŀŎƻǊŘƻ ŎƻƳ ŀ ƴƻǾŀ ǊŜŘŀœńƻΣ άŀǇƽǎ ом ŘŜ ŘŜȊŜƳōǊƻ 

de 2015, a existência de plano de saneamento básico, elaborado pelo titular dos serviços, será 
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condição para o acesso a recursos orçamentários da União ou a recursos de financiamentos geridos 

ou administrados por órgão ou entidade da administração pública federal, quando destinados a 

ǎŜǊǾƛœƻǎ ŘŜ ǎŀƴŜŀƳŜƴǘƻ ōłǎƛŎƻέΦ 

O Decreto n. 8.211/14 também exige que os gestores municipais, além de elaborarem o PMSB até 

dezembro de 2015, implementem até dezembro de 2014 uma estrutura de Controle Social do 

saneamento básico no município. 

 

 Do Plano Diretor 

O Estatuto da Cidade garante o direito à cidade sustentável que deve ser entendida como direito à 

terra urbana, à moradia e ao Saneamento Básico, entre outros, políticas que devem ser expressas no 

Plano Diretor que deve servir de diretriz para os demais planos municipais, incluindo o de saneamento 

básico. 

O Plano Diretor é definido no Estatuto das Cidades (Lei Federal n. 10.257/01) como instrumento básico 

para orientar a política de desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana do município. 

Nesse sentido, orienta o Poder Público e a iniciativa privada na construção dos espaços urbanos e 

rurais e na oferta dos serviços públicos essenciais, como os de saneamento, visando a assegurar 

melhores condições de vida para a população, adstrita àquele território. 

Sob esse enfoque, é indispensável que o Plano de Saneamento Básico observe e esteja integrado com 

o Plano Diretor do município. Conforme o Estatuto das Cidades, o direito a cidades sustentáveis, ou 

seja, o direito à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana e aos serviços públicos, 

é diretriz fundamental da Política Urbana e é assegurado mediante o planejamento e a articulação das 

diversas ações no nível local. 

Segundo informações obtidas junto à prefeitura municipal, o município de Barra Longa não tem Plano 

Diretor aprovado. Contudo, a inexistência desse importante instrumento de ordenação do município 

não impede a elaboração do Plano Municipal de Saneamento, devendo, contudo, haver observância 

das demais legislações municipais, estaduais e federais relevantes para o tema, discorridas 

anteriormente. 

 

 Leis Municipais de Interesse 

No que se refere à legislação municipal, podemos citar algumas leis de importância para o tema, por 

manter relação com a questão do saneamento básico, como: a Lei Municipal n. 1.148/13, que estima 
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a receita e fixa a despesa do Município de Barra Longa para o exercício de 2014, que prevê receita e 

despesa no valor de R$14.520.100,00 (quatorze milhões, quinhentos e vinte mil e cem reais), sendo 

definindo a estimativa de investimentos em saneamento no importe de R$94.000,00 (noventa e 

quatro mil reais); a Lei Municipal n. 024-A/13, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município  para 

o quadriênio 2014 a 2017, que prevê recursos a serem aplicados em despesas de serviços de 

saneamento no valor total de R$432.400,00 (quatrocentos e trinta e dois mil e quatrocentos reais). 

A Lei Orgânica do município criada em 19 de março de 1990 trata de forma sucinta o tema saneamento 

básico, dispondo no artigo 19, inciso IX, que é de competência do município promover a melhoria das 

condições de saneamento básico; prevê o artigo 23, inciso XV, como atribuição do município prover o 

saneamento básico somente de dois componentes, abastecimentos de água e aterro sanitário; 

preconiza o artigo 155, inciso VII, que a política urbana do município tem como objetivo estabelecer 

diretrizes sobre o saneamento básico; o artigo 164, inciso IV, dispõe que o município participa do 

sistema único de saúde, ao qual compete participar da formação política e da execução das ações de 

saneamento básico. Há uma citação específica no texto legal referido sobre a educação ambiental, 

que estabelece que haja ensino de preservação do meio ambiente em todos os níveis de ensino, 

contida no inciso V do artigo 184. Além disso, é possível mencionar como relevantes os dispositivos 

relativos à tributação, que dizem respeito à instituição de taxas, tarifas e contribuições de melhoria. 

Barra Longa conta com um Código de Posturas criado pela Lei Municipal n. 1.088/10, que estabelece 

nos capítulos I e II do Título III e também Título IV condutas quanto ao saneamento ao tratar da higiene 

das vias dos logradouros públicos e do controle dos recursos hídricos e de eliminação de dejetos; o 

artigo 79 trata das regras quanto ao destino dos resíduos; o Capítulo IV preconiza que as galerias 

pluviais e a rede de esgoto deverão ser implantadas antes de receber o serviço de pavimentação. 

O levantamento das leis municipais vigentes foi realizado junto à Administração Municipal e o 

conteúdo apresentado é baseado unicamente nas informações disponibilizadas pela prefeitura. 

Todavia, não se pode afirmar com segurança que as normas aqui citadas exaurem o conteúdo 

normativo pertinente ao saneamento básico, principalmente em razão da exígua quantidade 

apresentada. 

Esse tópico é dedicado à citação das leis municipais que tratam especificamente do saneamento 

básico ou que possam ter interface com o tema, relacionadas a seguir: 
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LEI MUNICIPAL N. 1148 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2013. 

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Barra Longa para o exercício financeiro de 2014 e dá 

outras providências. 

 

LEI MUNICIPAL N. 24-A DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013. 

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para o Quadriênio 2014 a 2017. 

 

LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE 19 DE MARÇO DE 1990. 

 

 

LEI MUNICIPAL N. 1.088 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2010. 

Cria o Código de Posturas do Município de Barra Longa. 
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3 DIAGNÓSTICO DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE DE SANEAMENTO 

BÁSICO 

As pesquisas de campo abrangeram as infraestruturas e instalações operacionais dos quatro 

componentes estabelecidos na Lei Federal n. 11.445/07: abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas 

pluviais urbanas, com informações complementares obtidas junto aos órgãos oficiais. Além disso, foi 

realizada a análise da legislação existente relacionada ao saneamento básico e outras normas legais 

de matérias conexas, no âmbito federal, estadual e municipal, permitindo que o planejamento das 

ações e dos programas do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) seja efetivado dentro das 

diretrizes e dos preceitos legais. 

Destaca-se que o diagnóstico aqui apresentado tem o objetivo de apresentar a estrutura de 

saneamento já existente no município, identificando os impactos nas condições de vida da população. 

 

3.1 OFICINA - DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

O diagnóstico participativo trata da efetiva participação da comunidade na construção do PMSB a 

partir de experiências vividas, memórias e conhecimentos, traduzido na avaliação em relação aos 

serviços de saneamento básico. 

A participação da sociedade nesse processo é de extrema importância, já que o PMSB deve ser 

elaborado com horizonte de 20 (vinte) anos, avaliado anualmente e revisado a cada 4 (quatro) anos. 

A oficina de Leitura Comunitária é a fase da qual a comunidade local participa contribuindo com o seu 

conhecimento sobre a realidade do saneamento municipal. A oficina promove o resgate da memória 

individual e coletiva dos participantes sobre o município onde residem. A partir da oficina, levantou-

se a percepção da população sobre os riscos, os problemas, os conflitos e as potencialidades de 

desenvolvimento da cidade. 

A oficina foi realizada nas dependências do Salão Paroquial, no município de Barra Longa, iniciando às 

18h20min do dia 21 de março de 2014, e contou com a presença de 11 participantes, dentre eles, os 

membros dos poderes executivo e legislativo do município. 

A comunidade elegeu dois delegados com a seguinte atribuição: representar a população em conjunto 

com o Comitê Executivo e Coordenação da prefeitura municipal, junto à oficina 2 - Objetivos e Metas, 

de Curto, Médio e Longo Prazo. 
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O relatório conclusivo da oficina 1 juntamente com as informações obtidas no levantamento de campo 

serviram para consolidar o cenário dos atuais serviços de saneamento prestados no município de 

Barra Longa. Essas informações foram utilizadas como base para a elaboração dos estudos de 

demandas apresentados na seção 6. 

 

3.2 ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

A existência de água disponível é condição indispensável para a sustentabilidade das cidades, pois 

atende às necessidades básicas do ser humano, controla e previne doenças, garante conforto e 

contribui com desenvolvimento socioeconômico. Para que possa desempenhar com segurança esse 

papel, a água necessita ser captada, aduzida até estações de tratamento, produzida obedecendo aos 

padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria n. 2.914/11 e distribuída à população com garantia 

de regularidade e pressões adequadas. 

O diagnóstico aqui apresentado visa a mostrar como esse serviço é prestado no município, analisando-

se as suas características. 

 

A. Gestão dos Serviços 

A Companhia de Saneamento (COPASA) é a responsável pelo abastecimento de água na sede do 

município. Visando a complementar o diagnóstico das unidades que compõem o sistema de 

abastecimento de água, a COPASA disponibilizou dados operacionais e informativos, obtendo-se 

desse modo o acesso às informações inerentes ao gerenciamento do sistema. 

Quanto à gestão operacional do serviço, a concessionária informa a existência de micromedição em 

100% da rede de distribuição da sede. Segundo informações publicadas pelo Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS, 2011), a tarifa média calculada de água é igual a 2,60 R$/m³. 

A Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado 

de Minas Gerais (ARSAE ς MG) define por meio das tabelas tarifárias os valores máximos a serem 

cobrados pelos prestadores de serviços. No caso da COPASA, a tabela com vigência de maio de 2015 

a abril de 2016 estabeleceu as seguintes tarifas de acordo com o perfil ou atividade exercida na 

unidade: 
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Residencial com consumo de até 10 m3 

Intervalo  Tarifa 

0 a 6 15,94 R$/mês 

>6 a 10 2,661 R$/mês 

 

Residencial com consumo maior que 10 m3 

Intervalo  Tarifa 

0 a 6 16,80 R$/mês 

>6 a 10 2,801 R$/mês 

>10 a 15 5,447 R$/mês 

>15 a 20 5,461 R$/mês 

>20 a 40 5,487 R$/mês 

>40 10,066 R$/mês 

 

Comercial 

Intervalo  Tarifa 

0 a 6 25,79 R$/mês 

>6 a 10 4,299 R$/mês 

>10 a 40 8,221 R$/mês 

>40 a 100 8,288 R$/mês 

>100 8,329 R$/mês 

 

Diferentemente da sede, as localidades do município não dispõem de prestação dos serviços pela 

COPASA. Algumas localidades são atendidas pela prefeitura - Bonsucesso, Alto do Bonsucesso, Cunha, 

Gesteira, Tabões, Dobla, Pimenta, Pouso Alto, Felipe dos Santos, Barro Branco, Laje, Rocinha e Matipó 

-, enquanto outras são predominantemente rurais com sistemas individuais de abastecimento - 

Bananal, Barreto, Covanca, Água Fria, Fragoso, Castro e Engenho dos Fernandes. 
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 Sede de Barra Longa 

As principais características do sistema de abastecimento de água da sede de Barra Longa serão 

descritas a seguir. 

 

 Manancial 

Em Barra Longa, o abastecimento público de água é realizado exclusivamente a partir do ribeirão Mato 

Dentro. Conforme o Sistema de Informações Geográficas (SIG), o ribeirão Mato Dentro tem 

aproximadamente 13,90 km de extensão, nasce no município de Barra Longa e deságua no rio do 

Carmo. 

 

B. Captação 

A captação no ribeirão Mato Dentro ocorre por meio de sistema de barragem de nível (Figuras 5 e 6). 

Pôde-se constatar a inexistência de proteção contra o acesso de pessoas, de iluminação para eventuais 

trabalhos noturnos e de placa indicando tratar-se de unidade responsável pelo abastecimento público 

de água. 

A concessionária responsável pela prestação dos serviços de abastecimento dispõe de outorga de 

direito de uso das águas, sendo a vazão captada de 8,80 L/s, operando por 24 horas. 

 

 

FIGURA 5 ς CAPTAÇÃO VISTA 1 (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 

2014) 

 

FIGURA 6 ς CAPTAÇÃO VISTA 2 (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 

2014) 
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C. Tratamento 

Depois de captada, a água bruta segue por gravidade até a Estação de Tratamento de Água (ETA) do 

tipo compacta. Essa condução é realizada por meio de adutoras formadas por tubulações de 

Policloreto de Vinila (PVC), com diâmetros de 150 mm. 

No levantamento, verificou-se que a ETA do tipo compacta é constituída pelas seguintes unidades: 1 

calha Parshall, 4 floculadores, 1 decantador e 5 filtros, com capacidade de tratamento de 8,80 L/s. 

Como se pode observar na Figura 7, ao chegar na área de tratamento, o volume de água bruta passa 

pela calha Parshall e recebe o coagulante sulfato de alumínio. 

A água é submetida a um trajeto que facilita a mistura das impurezas contidas na água e favorece a 

floculação, ou seja, a formação de flocos. Os flocos maiores tendem a sedimentar no tanque de 

decantação, e os flocos menores são retidos na etapa de filtração (Figura 8). 

 

 

FIGURA 7 ς ETA COMPACTA VISTA 1 (FONTE: ACERVO DO 

AUTOR, 2014) 

 

FIGURA 8 ς ETA COMPACTA VISTA 2 (FONTE: ACERVO DO 

AUTOR, 2014) 

 

Antes de seguir para as etapas posteriores de distribuição, a água é direcionada para a caixa de contato 

onde recebe o flúor e cloro, conhecidos como fluoretação e desinfecção. A desinfecção é o processo 

no qual ocorre a inativação de organismos patogênicos por meio da adição controlada de agente 

desinfetante (cloro), e a fluoretação é o processo cujo objetivo é atuar na prevenção de cáries 

dentárias por meio da adição moderada de componente químico (flúor) (RAMIRES, 2006). 

Conforme constatado no levantamento de campo, os decantadores e os floculadores são higienizados 

duas vezes ao mês, e os filtros são limpos diariamente. Observou-se que todo o lodo produzido no 

processo de limpeza é lançado no ribeirão Mato Dentro sem qualquer tipo de tratamento. 
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Verificou-se também que os componentes químicos utilizados no processo de tratamento são 

armazenados em um depósito que contém iluminação e ventilação adequadas (Figura 9). 

 

 

FIGURA 9 ς DEPÓSITO (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2014) 

 

Em relação às instalações laboratoriais, observou-se equipamentos adequados para a análise dos 

parâmetros de potabilidade da água. 

Destaca-se que a área da ETA encontra-se cercada e protegida contra o acesso de pessoas não 

autorizadas, com iluminação para eventuais trabalhos noturnos e placa de sinalização identificando 

tratar-se de unidade responsável pelo abastecimento público. 

 

D. Adução da Água Tratada e Reservação 

Depois de tratado, o volume de água é direcionado a um reservatório situado nas intermediações da 

ETA, denominado R1 (Figura 10). Essa unidade de reservação é do tipo apoiada, constituída em 

concreto, com capacidade de armazenamento de 180 m³. Quando armazenada no reservatório R1, a 

água é direcionada por gravidade para a rede de distribuição do município. 
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FIGURA 10 ς RESERVATÓRIO R1 (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 

2014) 

 

O booster 1 é responsável por bombear a água do reservatório R1 e direcioná-la ao reservatório R2 

em adutoras constituídas em PVC, com diâmetro nominal de 50 mm. Essa unidade é caracterizada por 

conter duas bombas de 05 cv, sendo uma reserva (Figura 11). 

O reservatório R2 é caracterizado por ser do tipo apoiado, constituído em concreto, com capacidade 

de armazenamento de 80 m³, sendo responsável por auxiliar o fornecimento de água no município 

(Figura 12). 

 

 

FIGURA 11 ς BOOSTER 1 (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2014) 

 

FIGURA 12 ς RESERVATÓRIO R2 (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 

2014) 

 

Ao lado do reservatório R2, localiza-se o booster 2, responsável por bombear a água do reservatório 

R2 e direcioná-la aos reservatórios R3 e R4. 
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Os reservatórios R3 e R4 são caracterizados por serem do tipo apoiado, constituídos em concreto, com 

capacidade equivalente a 300 e 450 m³ respectivamente, sendo responsáveis por suplementar o 

fornecimento de água do município (Figura 13). 

Segundo o levantamento de campo, constatou que o local de armazenamento está protegido contra 

o acesso de pessoas não autorizadas, porém, falta iluminação para a realização de eventuais trabalhos 

noturnos e placa de identificação informando tratar-se de uma área de armazenamento de água 

potável do município. 

O quinto reservatório, denominado R5, é caracterizado por ser do tipo apoiado, constituído em 

concreto, com capacidade de armazenamento de 50 m³ (Figura 14). Segundo informações da COPASA, 

esse reservatório, localizado no bairro Alto das Torres, está inoperante devido à construção das 

adutoras de água tratada que interliga a estação de tratamento de água (ETA) ao reservatório. 

Constatou-se também que o local de armazenamento dispões de proteção contra o acesso de pessoas 

não autorizadas, porém observou-se más condições de acesso ao local (como falta de manutenção 

das vegetações no entorno), falta de identificação e falta de iluminação para a realização de eventuais 

trabalhos noturnos. 

 

 

FIGURA 13 ς RESERVATÓRIOS R3 E R4 (FONTE: ACERVO DO 

AUTOR, 2014) 

 

FIGURA 14 ς RESERVATÓRIO R5 (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 

2014) 

 

O terceiro booster, denominado de booster 3, é caracterizado por conter duas bombas de 3cv (uma 

reserva), sendo responsável por abastecer o reservatório R6 por recalque (Figura 15). 

O sexto reservatório, denominado de R6, é caracterizado por ser do tipo apoiado, constituído em 

concreto, com volume equivalente a 50 m³, sendo responsável por abastecer a rede de distribuição 
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do bairro Cruzeiro Novo (Figura 16). A área de armazenamento encontra-se devidamente protegida 

contra o acesso de pessoas não autorizadas; entretanto, não há identificação informando tratar de 

uma área de abastecimento de água potável e iluminação para a realização de eventuais trabalhos 

noturnos. 

 

 

FIGURA 15 ς BOOSTER 3 (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2014) 

 

FIGURA 16 ς RESERVATÓRIO R6 (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 

2014) 

 

O outro booster do sistema de abastecimento de água da sede de Barra Longa, denominado booster 

4, direciona a água da rede de distribuição para o reservatório R7 (Figura 17). O Booster 4 é composto 

por duas bombas de 7,5 vc, sendo um reserva. 

A área de bombeamento está protegida adequadamente contra o acesso de pessoas não autorizadas 

e contém iluminação adequada para a realização de eventuais trabalhos noturnos. No entanto, 

constatou-se que o local não contém placa de identificação informando tratar-se de uma área de 

bombeamento de água potável. 
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FIGURA 17 ς BOOSTER 4 (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2014) 

 

O reservatório R7 é do tipo apoiado, constituído em concreto, com capacidade de armazenamento de 

50 m³, sendo responsável por auxiliar no fornecimento de água do bairro Sinval Caetano (Figura 18). 

Constatou-se que a área de armazenamento encontra-se protegida contra o acesso de pessoas não 

autorizadas; entretanto, não contém placa de identificação e iluminação para realização de eventuais 

trabalhos noturnos. 

Ao lado do reservatório R7 situa-se o reservatório R8, sendo caracterizado por ser do tipo elevado, 

constituído em aço. Esse reservatório encontra-se inoperante, desprotegido, sem iluminação e 

identificação informando se tratar de uma área de armazenamento de água potável (Figura 19). 

 

 

FIGURA 18 ς RESERVATÓRIO R7 (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 

2014) 

 

FIGURA 19 ς RESERVATÓRIO R8 (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 

2014) 
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E. Rede de Distribuição 

Conforme informações publicadas no SNIS 2011, a extensão da rede de distribuição no município é 

igual a 11,6 km. Segundo informações locais a rede de distribuição é constituída em PVC com 

diâmetros que variam de 20 a 85 mm, dispondo de cadastro e registro hidrométrico, atendendo a 96% 

da área urbana do município e com índices de perdas na distribuição de 26%. 

 

 Distrito de Bonfim da Barra 

As principais características do sistema de abastecimento de água do distrito de Bonfim da Barra serão 

descritas a seguir. 

 

 Manancial, Captação e Reservação 

O distrito de Bonfim da Barra é abastecido por manancial superficial e subterrâneo, por meio de 

nascente e poço artesiano (Figura 20). 

O poço de abastecimento público do distrito não atende à norma ABNT NBR 12.212, que estabelece 

critérios mínimos para projetos de captação de águas subterrâneas por meio de poços tubulares 

profundos. A água captada no poço segue para o reservatório denominado R1, constituído em fibra, 

do tipo apoiado, com volume equivalente a 10 m³ (Figura 21). 

 

  

FIGURA 20 ς POÇO ARTESIANO ς DISTRITO DE BONFIM DA BARRA 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2014) 

FIGURA 21ς RESERVATÓRIO R1 ς DISTRITO DE BONFIM DA 

BARRA (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2014) 
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A outra parcela de água de abastecimento público, proveniente de nascente, assim como a água 

captada no poço artesiano, não passa por tratamento (Figura 22). A água segue por gravidade para o 

reservatório denominado R2, constituído em concreto, do tipo elevado, com volume equivalente a 20 

m³ (Figura 23). 

 

  

FIGURA 22 ς NASCENTE ς DISTRITO DE BONFIM DA BARRA 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2014) 

FIGURA 23 ς RESERVATÓRIO R2 ς DISTRITO DE BONFIM DA 

BARRA (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2014) 

 

 Localidade de Barro Branco 

As principais características do sistema de abastecimento de água da localidade de Barro Branco serão 

descritas a seguir. 

 

A. Manancial, Captação e Reservação 

A água de abastecimento público da localidade de Barro Branco é proveniente de manancial 

subterrâneo, por meio de dois poços artesianos. 

O primeiro poço de abastecimento, denominado Poço 1, direciona o volume de água captado à 

unidade de reservação constituída por 3 reservatórios, que totalizam 15 m³ (Figuras 24 e 25). 
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FIGURA 24 ς POÇO 1 (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2014) FIGURA 25 ς UNIDADE DE RESERVAÇÃO DO POÇO 1 (FONTE: 

ACERVO DO AUTOR, 2014) 

 

Outro poço, denominado Poço 2, direciona o volume de água captado ao reservatório do tipo apoiado, 

constituído em concreto, com volume equivalente a 30 m³ (Figuras 26 e 27). 

 

  

FIGURA 26 ς POÇO 2 (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2014) FIGURA 27 ς RESERVATÓRIO DO POÇO 2 (FONTE: ACERVO DO 

AUTOR, 2014) 

 

De uma forma geral, a água direcionada ao abastecimento público não passa por tratamento, 

portanto, não atende aos parâmetros estabelecidos na Portaria n. 2.914/11. 

 

 Localidade de Bonsucesso 

As principais características do sistema de abastecimento de água da localidade de Bonsucesso serão 

descritas a seguir. 
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A. Manancial, Captação e Reservação 

A água de abastecimento público da localidade de Bonsucesso é proveniente de manancial superficial, 

caracterizado como nascente (Figura 28). 

O volume de água da nascente é acumulado e depois segue para o reservatório da localidade - uma 

caixa de fibra de 6 m³ (Figura 29). 

 

  

FIGURA 28 ς NASCENTE BONSUCESSO (FONTE: ACERVO DO 

AUTOR, 2014) 

FIGURA 29 ς RESERVATÓRIO ς DISTRITO DE BONSUCESSO 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2014) 

 

 Localidade de Gesteira 

As principais características do sistema de abastecimento de água da localidade de Gesteira serão 

descritas a seguir. 

 

A. Manancial, Captação e Reservação 

Assim como acontece em Bonsucesso, a água de abastecimento público da localidade de Gesteira é 

proveniente de manancial superficial, mais especificamente de uma nascente (Figura 30). 

O volume de água da nascente é acumulado e depois direcionado ao único reservatório de Gesteira. 

O reservatório da localidade é constituído em concreto, do tipo apoiado, com volume equivalente a 

15 m³ (Figura 31). 
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FIGURA 30 ς NASCENTE GESTEIRA (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 

2014) 

FIGURA 31 ς RESERVATÓRIO ς DISTRITO DE GESTEIRA (FONTE: 

ACERVO DO AUTOR, 2014) 

 

 Localidade de Pouso Alto 

As principais características do sistema de abastecimento de água da localidade de Pouso Alto serão 

descritas a seguir. 

 

A. Manancial, Captação e Reservação 

A água de abastecimento público da localidade de Pouso Alto é proveniente de manancial 

subterrâneo, por meio de poço artesiano. 

O volume de água captado no poço segue para um reservatório constituído em concreto, do tipo 

apoiado, com volume equivalente a 20 m³ (Figuras 32 e 33). 
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FIGURA 32 ς POÇO ARTESIANO ς LOCALIDADE DE POUSO ALTO 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2014) 

FIGURA 33 ς RESERVATÓRIO ς LOCALIDADE DE POUSO ALTO 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2014) 

 

 Localidade de Felipe dos Santos 

As principais características do sistema de abastecimento de água da localidade de Felipe dos Santos 

serão descritas a seguir. 

 

A. Manancial, Captação e Reservação 

Diferentemente de como acontece nas demais localidades de Barra Longa, a localidade de Felipe dos 

Santos é abastecida por manancial superficial e subterrâneo, captações caracterizadas como nascente 

e poço artesiano. 

Ambas as captações, nascente e poço artesiano, encaminham seus respectivos volumes de água para 

um reservatório constituído em concreto, do tipo elevado, com volume equivalente a 15 m³ (Figuras 

34 e 35). 
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FIGURA 34 ς POÇO ARTESIANO ς LOCALIDADE DE FELIPE DOS 

SANTOS (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2014) 

FIGURA 35 ς RESERVATÓRIO ς LOCALIDADE DE FELIPE DOS 

SANTOS (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2014) 

 

 Localidades de Alto do Bonsucesso, Cunha, Tabões, Dobla, Pimenta, Laje e 

Matipó 

As principais características do sistema de abastecimento de água das localidades de Alto do 

Bonsucesso, Cunha, Tabões, Dobla, Pimenta, Laje e Matipó serão descritas a seguir. 

 

A. Manancial e Captação 

Conforme mencionado anteriormente, a Prefeitura Municipal de Barra Longa presta os serviços de 

abastecimento de água nessas localidades. 

Segundo informações dos operadores locais, o abastecimento nessas localidades acontece 

exclusivamente por meio de poços tubulares que recebem manutenção periódica da prefeitura. 

 

 Localidades de Bananal, Barreto, Covanca, Água Fria, Fragoso, Castro, Rocinha e 

Engenho dos Fernandes 

As principais características do sistema de abastecimento de água das localidades de Bananal, Barreto, 

Covanca, Água Fria, Fragoso, Castro, Rocinha e Engenho dos Fernandes serão descritas a seguir. 
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A. Captação e Distribuição 

As localidades de Bananal, Barreto, Covanca, Água Fria, Fragoso, Castro e Engenho dos Fernandes 

caracterizam-se pelo predomínio de propriedades rurais, ou seja, habitações dispostas de forma não 

uniforme, diferentemente dos loteamentos verificados em núcleos urbanos já consolidados. 

Segundo informações da prefeitura municipal, o abastecimento de água nessas localidades ocorre 

predominantemente de forma individual, ou seja, os moradores são responsáveis por captar e 

reservar a água de consumo, sendo a água proveniente ŘŜ ƴŀǎŎŜƴǘŜǎΣ Ƴƛƴŀǎ ŘΩłƎǳŀ ƻǳ Ǉƻœƻǎ 

tubulares. 

 

3.3 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O uso da água como agente de limpeza a serviço dos habitantes da cidade leva a uma relação direta 

com a geração de esgotos. Cerca de 80% da água consumida transforma-se em esgoto, necessitando 

de tratamento para que sua carga poluidora seja diminuída, facilitando a purificação natural. A correta 

disposição dos resíduos dos processos de tratamento (lodos) também se enquadra nessa perspectiva. 

O diagnóstico aqui apresentado visa a mostrar como o serviço de esgotamento sanitário é prestado 

no município de Barra Longa. 

 

A. Gestão dos Serviços 

Diferentemente dos serviços de abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário é de 

responsabilidade da própria prefeitura municipal. 

Segundo informações locais, não existe qualquer tipo de cobrança para a execução dos serviços, 

excetuando-se a taxa de instalação de ligações domiciliares. 

Pode-se constatar a necessidade de ampliação dos sistemas de coleta e afastamento da sede e 

localidades do município, além de unidades alternativas para solucionar os esgotos sanitários locais. 

 

 Sede de Barra Longa 

As principais características do sistema de esgotamento sanitário da sede de Barra Longa serão 

descritas a seguir. 
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A. Rede Coletora 

Segundo informações da prefeitura municipal, a rede coletora de Barra Longa é constituída em PVC, 

com diâmetros que variam entre 100 a 150 mm (Figura 36). Em função da inexistência de cadastro, é 

favorecida a ocorrência de ligações clandestinas à rede de drenagem de águas pluviais urbanas, 

caracterizando assim as redes mistas. 

Como pode ser observado na Figura 37, foi constatado no levantamento de campo domicílios que não 

têm conexão com a rede coletora de esgotos sanitários, assim sendo, lançam os efluentes líquidos 

produzidos diretamente no corpo receptor. 

 

 

FIGURA 36 ς REDE COLETORA DE ESGOTO VISTA 1 (FONTE: 

ACERVO DO AUTOR, 2014) 

 

FIGURA 37 ς REDE COLETORA DE ESGOTO VISTA 2 (FONTE: 

ACERVO DO AUTOR, 2014) 

 

B. Estações Elevatórias e Linha de Recalque 

O município não tem estações elevatórias nem linha de recalque na concepção do sistema de 

esgotamento sanitário atual. 

 

C. Tratamento 

O município não dispõe de sistema coletivo de tratamento dos esgotos coletados. Segundo o IBGE, 

aproximadamente 4% dos domicílios tem solução individual destinando o esgoto à fossa séptica. 

Cabe salientar neste instante que a Deliberação Normativa (DN) n. 96, de 12 de abril de 2006, 

posteriormente alterada pela Deliberação Normativa n. 128, de 27 de novembro de 2008, proferida 

pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM), convoca os municípios para o licenciamento 

ambiental de sistema de tratamento de esgotos, considerando que grande parte dos municípios do 
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estado de Minas Gerais é desprovida de sistema de tratamento de efluentes. O lançamento de esgotos 

sanitários in natura ŜƳ ŎƻǊǇƻǎ ŘΩłƎǳŀ ǇǊƻǾƻŎŀ ŀ ŘŜƎǊŀŘŀœńƻ Řŀ ǉǳŀƭƛŘŀŘŜ Řŀǎ łƎǳŀǎ, prejudicando 

usos à jusante, além de possibilitar a proliferação de doenças de veiculação hídrica e provocar a 

geração de maus odores. 

O município de Barra Longa enquadra-se no Grupo 7 estabelecido na DN COPAM n. 128. Dessa forma, 

municípios com população inferior a 20 mil habitantes deverão apresentar Autorização Ambiental de 

Funcionamento até 31 de março de 2017, com atendimento mínimo de 80% da população urbana e 

eficiência de tratamento de 60%. 

 

D. Corpo Receptor 

Foi constatado que o esgoto gerado no município é lançado em pontos distintos no córrego Lava Pés, 

sendo que em muitos trechos é caracterizado o lançamento de efluentes líquidos domiciliares 

diretamente aos corpos receptores. 

Os locais de descarga e a sua área de influência apresentam aspecto desagradável em determinados 

trechos, observando que o lançamento de esgotos sanitários in natura em corpos hídricos provoca a 

degradação da qualidade das águas (Figura 38). 

 

 

FIGURA 38 ς LANÇAMENTO DE ESGOTO IN NATURA AO CÓRREGO LAVA PÉS (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2014) 

 

 Distrito de Bonfim da Barra 

As principais características do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Bonfim da Barra serão 

descritas a seguir. 
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A. Rede Coletora e Corpo Receptor 

Os esgotos sanitários produzidos no distrito de Bonfim da Barra são coletados por rede constituída 

em PVC, com diâmetro predominante de 100 mm. 

Assim como acontece na sede de Barra Longa, as redes coletoras de esgoto no distrito não têm 

cadastro, sendo comum a ocorrência de ligações clandestinas à rede de drenagem de águas pluviais 

urbanas. 

Depois de coletados, os esgotos seguem sem tratamento para o corpo receptor, denominado córrego 

do Bonfim, que de forma geral, apresenta os aspectos típicos para esse tipo de situação (onde os 

esgotos sanitários não têm tratamento), ou seja, proliferação de insetos e roedores (vetores de 

doenças) e principalmente a degradação da qualidade das águas. 

 

 Localidades de Pouso Alto e Dobla 

As principais características do sistema de esgotamento sanitário das localidades de Pouso Alto e 

Dobla serão descritas a seguir. 

 

A. Rede Coletora, Tratamento e Corpo Receptor 

Conforme constatado no levantamento de campo, a rede coletora de Pouso Alto é constituída em 

PVC, com diâmetro predominante de 100 mm (Figura 39). Assim como verificado na sede, a rede 

coletora não tem cadastro, favorecendo a ocorrência de ligações clandestinas à rede de drenagem de 

águas pluviais urbanas, caracterizando assim as redes mistas. 

Constatou-se que os esgotos sanitários produzidos em Pouso Alto são encaminhados ao sistema de 

tratamento coletivo, caracterizado como fossa séptica (Figura 40). Segundo informações do 

representante municipal, a fossa séptica é responsável por tratar a maior parcela dos esgotos 

produzidos na localidade. 

 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO ς BARRA LONGA/MG 
PRODUTO 8: RELATÓRIO FINAL 

 

 

65 

  

FIGURA 39 ς REDE COLETORA DE ESGOTO (FONTE: ACERVO DO 

AUTOR, 2014) 

FIGURA 40 ς FOSSA SÉPTICA ς LOCALIDADE DE POUSO ALTO 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2014) 

 

Segundo informações da Prefeitura Municipal de Barra Longa, a localidade de Dobla também dispõe 

de sistema coletivo de tratamento dos esgotos sanitário coletados, caracterizado como fossa séptica. 

Em função da existência de sistema de tratamento coletivo, o efluente final apresenta aspecto mais 

clarificado quando comparado aos efluentes verificados nas demais localidades de Barra Longa. 

Entretanto, destaca-se a importância de avaliar e monitorar as ligações e operação dessas fossas, uma 

vez que as localidades não têm qualquer registro. 

 

 Localidades de Barro Branco, Bonsucesso, Gesteira e Felipe dos Santos 

As principais características do sistema de esgotamento sanitário das localidades de Barro Branco, 

Bonsucesso, Gesteira e Felipe dos Santos serão descritas a seguir. 

 

A. Rede Coletora e Corpo Receptor 

Da mesma forma que acontece na sede de Barra Longa, as redes coletoras dos esgotos sanitários 

produzidos nessas localidades são constituídas predominantemente em PVC, com diâmetro de 100 

mm. 

Assim como se mostrou comum no município, as redes coletoras de esgoto nessas localidades não 

têm cadastro, favorecendo assim as ligações clandestinas à rede de drenagem de águas pluviais 

urbanas, caracterizando as redes mistas. Além disso, foram verificados domicílios que sequer têm 

ligação à rede coletora, assim sendo, lançam os esgotos sanitários produzidos diretamente ao corpo 

receptor. 
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De uma forma geral, constatou-se que os locais de descarga e sua área de influência apresentam 

aspectos desagradáveis, observando que o lançamento de esgotos sanitários in natura em corpos 

hídricos provoca a degradação da qualidade das águas. 

 

 Localidades de Alto do Bonsucesso, Cunha, Tabões, Pimenta, Laje, Rocinha, 

Matipó, Bananal, Barreto, Covanca, Água Fria, Fragoso, Castro e Engenho dos 

Fernandes 

As principais características do sistema de esgotamento sanitário das localidades de Alto do 

Bonsucesso, Cunha, Tabões, Pimenta, Laje, Rocinha, Matipó, Bananal, Barreto Covanca, Água Fria, 

Fragoso, Castro e Engenho dos Fernandes serão descritas a seguir. 

 

A. Coleta e Corpo Receptor 

Essas localidades não dispõem de sistemas de esgotos sanitários. De forma geral, os efluentes 

domiciliares produzidos são lançados diretamente no corpo receptor. 

Por não passarem por tratamento, os locais de descarga e a sua área de influência apresentam índices 

de poluentes favoráveis à proliferação de vetores de doenças. 

 

3.4 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Para evitar possíveis comprometimentos ao meio ambiente e ao próprio homem, os resíduos urbanos 

precisam contar com um gerenciamento integrado. Esse gerenciamento consiste num conjunto 

articulado de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento que uma administração 

municipal desenvolve, baseado em critérios sanitários, ambientais e econômicos para coletar, tratar 

e dispor os resíduos sólidos de uma cidade. 

O diagnóstico aqui apresentado visa a mostrar como o serviço de limpeza urbana e o manejo dos 

resíduos sólidos é prestado no município de Barra Longa, analisando suas características, assim como 

avaliando as condições atuais de gerenciamento dos resíduos sólidos provenientes da construção civil, 

dos serviços de saúde, das industriais e perigosos. 
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A. Gestão dos Serviços 

A Prefeitura Municipal de Barra Longa é responsável pela gestão dos resíduos sólidos em toda a 

extensão territorial, isto é, sede, distrito de Bonfim da Barra e localidades de Barro Branco, 

Bonsucesso, Gesteira, Pouso Alto e Felipe dos Santos. Dentre os serviços de manejo de resíduos 

sólidos realizados, excetuam-se a coleta e destinação final dos resíduos de serviços de saúde. 

 

B. Resíduos de Limpeza Urbana, Varrição de Vias Públicas, Poda, Limpeza de 

Bocas de Lobo e Praças  

Na sede de Barra Longa, os serviços de varrição abrangem todas as vias urbanas. Para essa operação 

a prefeitura municipal dispõe de seis funcionários exclusivos para essa função, que a realizam 

diariamente (exceto aos domingos), enquanto que os serviços relativos à poda de árvores são 

realizados pela Prefeitura Municipal de Barra Longa conforme a necessidade (Figura 41). 

Para operacionalização e execução desses serviços, a Prefeitura Municipal de Barra Longa dispõe de 

caminhão compactador, trator-carroceria coletor e doze funcionários. 

Em Barra Longa, observou-se que os resíduos de limpeza urbana são acondicionados em sacolas 

plásticas, muitas vezes, colocadas sobre o chão, estando assim sujeitas à ação de animais. Na sede, os 

resíduos de varrição e limpeza urbana, depois de acondicionados, são coletados diariamente por um 

trator-caçamba e direcionados ao aterro controlado do município (Figura 42). 

 

  

FIGURA 41 ς LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2014) 

FIGURA 42 ς TRANSPORTE DE VARRIÇÃO E PODAS DE ÁRVORES 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2014) 
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C. Coleta de Resíduos Domiciliares 

A coleta de resíduos domiciliares na sede de Barra Longa é realizada diariamente (exceto aos 

domingos) por caminhão compactador, atendendo à totalidade de domicílios na área urbana (Figura 

43). Já no distrito de Bonfim da Barra e nas demais localidades, esses serviços (executados por 

caminhão basculante da própria prefeitura municipal) são realizados uma vez por semana, atendendo 

a todas as localidades. Cabe salientar que, conforme destacado anteriormente, a coleta dos resíduos 

domiciliares nos distritos e nas localidades coincide com a coleta dos resíduos de varrição e limpeza 

urbana. 

Na Figura 44, pode-se observar a forma como os resíduos, tanto domiciliar quanto os provenientes de 

varrição e limpeza urbana, são acondicionados nas localidades de Barra Longa. 

 

  

FIGURA 43 ς CAMINHÃO DE COLETA ς SEDE (FONTE: ACERVO DO 

AUTOR, 2014) 

FIGURA 44 ς ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ς 

DISTRITO DE POUSO ALTO (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2014) 

 

O município de Barra Longa não tem sistema de quantificação dos resíduos gerados. Segundo 

informações dos operadores locais, o volume estimado é equivalente a 4 toneladas por dia (nesse 

volume consideram-se tanto os resíduos domiciliares como os provenientes de varrição e limpeza 

urbana). O destino dos resíduos domiciliares, assim como os de limpeza urbana e varrição, é o aterro 

controlado. 

 

D. Sistema de Coleta Seletiva 

Conforme verificado no levantamento de campo, o município não dispõe de sistema de coleta seletiva 

nem de programas de educação ambiental junto às escolas e à comunidade. Assim sendo, os resíduos 
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são dispostos em bruto (recicláveis, orgânicos etc) para coleta e destinação final no aterro controlado 

do município. 

 

E. Resíduos da Construção Civil 

Segundo informações da prefeitura, o volume de Resíduos da Construção Civil (RCC) em Barra Longa 

é pequeno, tanto na sede quanto nos distritos e nas localidades. Sendo assim, o total gerado é 

comumente destinado à manutenção de estradas vicinais, conforme a necessidade, sob a 

responsabilidade da prefeitura municipal. 

Entretanto, observou-se no levantamento de campo que os RCC são comumente dispostos 

desordenadamente em locais específicos ou, até mesmo, próximos aos locais de geração (Figuras 45 

e 46). 

 

  

FIGURA 45 ς RCC DISPOSTOS DESORDENADAMENTE - VISTA 1 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2014) 

FIGURA 46 ς RCC DISPOSTOS DESORDENADAMENTE - VISTA 2 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2014) 

 

F. Resíduos de Serviços de Saúde 

No município de Barra Longa, o descarte e acondicionamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde 

(RSS) são realizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Depois de acondicionados nas unidades de 

saúde, todo o volume de RSS gerado no município é coletado e encaminhado à destinação final. 

A empresa SERQUIP, por meio de convênio firmado com o Consórcio Intermunicipal de Saúde da 

Microrregião do Vale do Piranga (CISAMAPI), do qual faz parte o município de Barra Longa, opera a 

coleta e destinação dos resíduos provenientes de serviços de saúde dos municípios conveniados. 
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G. Resíduos Especiais 

Com relação aos resíduos especiais, temos embalagens de agrotóxico. Conforme informação obtida 

no levantamento de campo, em Barra Longa, os usuários de produtos agrotóxicos descartam suas 

embalagens nos respectivos comércios onde foram adquiridos, sendo a responsabilidade de 

destinação final da empresa fabricante.  

Os pneus descartados enquadram-se na mesma situação que os demais resíduos especiais do 

município. São utilizados conforme a necessidade, porém, de forma geral, não têm destinação correta. 

Destaca-se que esses resíduos quando abandonados ou dispostos irregularmente servem de local para 

procriação de vetores de doenças e animais peçonhentos. 

Com relação às pilhas e baterias, o representante municipal informou a inexistência de ações para a 

correta destinação. Destaca-se que esses resíduos são fonte de metais altamente tóxicos, como 

mercúrio, chumbo ou cádmio, e quando não descartados corretamente, favorecem a contaminação 

Řƻ ǎƻƭƻΣ Řƻǎ ŎǳǊǎƻǎ ŘΩłƎǳŀ Ŝ dos lençóis freáticos. 

 

H. Tratamento e Disposição Final 

O volume de resíduos sólidos produzidos em Barra Longa, com exceção dos resíduos provenientes dos 

serviços de saúde, é disposto no aterro controlado do município (Figuras 47 e 48). 

Em visita ao campo, observou-se que a camada de terra utilizada para a cobertura do volume de 

resíduo disposto é removida de barreira no próprio local. Assim, o solo removido torna a barreira 

desnuda, favorecendo a ocorrência de erosão e deslizamento. 

 

  

FIGURA 47 ς ATERRO CONTROLADO (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 

2014) 

FIGURA 48 ς ACESSO AO ATERRO (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 

2014) 
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Segundo informações da Prefeitura Municipal de Barra Longa, as localidades de Gesteira, Pouso Alto, 

Bonsucesso, Pimenta, Barro Branco, Bonfim da Barra e Felipe dos Santos dispõem de coleta semanal 

dos resíduos sólidos produzidos, tendo como destino final o aterro controlado de Barra Longa. Nas 

demais localidades, ou seja, Alto do Bonsucesso, Cunha, Tabões, Dobla, Laje, Rocinha, Matipó, 

Bananal, Barreto, Covanca, Água Fria, Fragoso, Castro e Engenho dos Fernandes os resíduos 

produzidos, são comumente enterrados na própria propriedade ou, até mesmo, queimados. 

A Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), por meio do mapa de situação do tratamento ou da 

disposição final dos resíduos sólidos de Minas Gerais do ano de 2012, classifica o local de destinação 

Řƻǎ ǊŜǎƝŘǳƻǎ ŘŜ .ŀǊǊŀ [ƻƴƎŀ ŎƻƳƻ άƭƛȄńƻέΦ bƻ ƭŜǾŀƴǘŀƳŜƴǘƻ Ře campo, observou-se que, embora os 

resíduos ali dispostos sejam cobertos com camada de terra, são despejados sobre o solo exposto, 

favorecendo a lixiviação e contaminação do solo e dos lençóis subterrâneos. 

 

3.5 DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

A drenagem urbana é composta por um conjunto de obras que visam a coletar, transportar e dar 

destino final às águas de chuva, que em excesso podem causar transtornos. Seu objetivo é 

essencialmente previnir inundações, principalmente nas áreas mais baixas, sujeitas a alagamentos, 

como também nas áreas marginais a cursos de água naturais. Também ter por objetivo evitar 

ŜƳǇƻœŀƳŜƴǘƻ ŘŜ łƎǳŀΣ Ǉƻƛǎ ŀ łƎǳŀ άǇŀǊŀŘŀέ ǘƻǊƴŀ-se foco de várias doenças, como a dengue. 

O diagnóstico aqui apresentado apresenta a parte institucional, como o serviço é gerido no município 

de Barra Longa, e a situação física da infraestrutura, tanto macrodrenagem como microdrenagem. 

 

A. Gestão dos serviços 

Diferentemente de outros serviços que compõem o saneamento básico, isto é, água, esgotos e 

resíduos sólidos, o manejo das águas pluviais, também conhecido por drenagem urbana, é 

corriqueiramente gerido pela administração direta do município - a prefeitura municipal -, não 

ocorrendo a sua concessão. Em geral, a Secretaria de Obras responde por todas as atividades previstas 

na Lei n. 11.445/07, isto é, planejamento, regulação, fiscalização e operação. Em Barra Longa, essa 

condição se confirma. A estrutura administrativa da prefeitura é formada por secretarias, sendo o 

serviço de drenagem urbana executado pela Secretaria de Obras, que não cobra pela execução dos 

serviços prestados. 
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O município não dispõe de cadastro da macrodrenagem nem da microdrenagem. Não foi informada 

a existência de ações preventivas, assistenciais ou reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar os 

problemas decorrentes da drenagem das águas pluviais urbanas. 

 

B. Macrodrenagem 

Em Barra Longa, verificou-se a inexistência de cadastro da macrodrenagem, o que torna o município 

susceptível a alagamentos ou inundações, uma vez que não se tem informações para os períodos de 

cheias ou chuvas intensas. Como se pode constatar na Figura 49, verificou-se a ocorrência de 

assoreamento nos corpos hídricos próximos a área urbana. 

Além disso, foram notificadas ocupações em Áreas de Preservação Permanente (APP), próximas aos 

ŎǳǊǎƻǎ ŘΩłƎǳŀΣ ǎŜƧŀ ǇŜƭƻ ƘƛǎǘƽǊƛŎƻ ŘŜ ƻŎupação urbana no município ou pela deficiência no 

planejamento, uma vez que o município não dispõe de Plano Diretor ou de qualquer diretriz referente 

ao uso e à ocupação do solo (Figura 50). Segundo informações do representante municipal, essas 

ocupações são comumente afetadas pela elevação do nível da água dos corpos hídricos, corroborando 

inundações nos domicílios. 

Os principais corpos hídricos caracterizados pela maior proximidade com a mancha urbana são: rio do 

Carmo, córrego Lava Pés e ribeirão Mato Dentro. 

 

  

FIGURA 49 ς ASSOREAMENTO - SEDE (FONTE: ACERVO DO 

AUTOR, 2014) 

FIGURA 50 ς OCUPAÇÕES EM APP (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 

2014) 
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C. Microdrenagem 

No levantamento de campo, foi apurado que o município (tanto sede quanto demais localidades) é 

provido de rede de drenagem de águas pluviais urbanas; entretanto, eventuais despejos e esgotos 

sanitários são conduzidos pela mesma rede em alguns trechos. O sistema é basicamente composto 

por tubulação em concreto e bocas de lobo, que destinam as águas coletadas aos corpos hídricos mais 

próximos do município (Figura 51). Em determinados trechos, a condução das águas pluviais é feita 

superficialmente, sendo direcionadas até o talvegue da bacia. 

Verificou-se a inexistência de sarjetas em grande parte das ruas do município, principalmente nas 

localidades. Esse fato contribui para o carreamento de areia e outros sedimentos, o que pode 

ocasionar obstrução da rede. Nessa situação, a água tende a escoar exclusivamente sobre o leito 

carroçável, contribuindo com a sua deterioração, além de comprometer a qualidade de vida da 

população local (Figuras 52). 

 

  

FIGURA 51 ς BOCA DE LOBO - SEDE (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 

2014) 

FIGURA 52 ς DRENAGEM SUPERFICIAL - SEDE (FONTE: ACERVO 

DO AUTOR, 2014) 

 

D. Situações Críticas 

No levantamento de campo, observou-se que Barra Longa (principalmente a sede) apresenta 

ocupações em áreas de encosta em seu perímetro urbano (Figura 53). 

Os pontos identificados nos bairros Rosário e Vila São José exigem um olhar mais apurado para a 

concepção de sistemas de drenagem ou, até mesmo, intervenções para evitar eventuais acidentes e 

preservar a integridade física da população (Figura 54). 
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FIGURA 53 ς BAIRRO ROSÁRIO - SEDE (FONTE: ACERVO DO 

AUTOR, 2014) 

FIGURA 54 ς BAIRRO VILA SÃO JOSÉ - SEDE (FONTE: ACERVO DO 

AUTOR, 2014) 
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4 PROJEÇÃO POPULACIONAL 

A demanda pelos serviços de saneamento básico é calculada em função do crescimento populacional. 

Nesse sentido, a presente seção apresenta a projeção populacional para o município de Barra Longa, 

considerando o horizonte de planejamento de 20 anos. Embora seja um exercício sobre o futuro, 

influenciado por inúmeras variáveis - políticas, econômicas, sociais, recursos naturais disponíveis etc. 

-, a projeção populacional do município foi realizada de forma consistente a partir de hipóteses 

embasadas. 

 

4.1 TAXAS DE CRESCIMENTO 

As taxas de crescimento são percentuais de incremento médio anual da população. 

A população fixa pode ser projetada com base nos últimos Censos Demográficos do município, planos 

diretores, métodos gráficos e métodos matemáticos, tais como: método aritmético e método 

geométrico. 

Como não existem estudos de projeção populacional desenvolvidos no município, optou-se por 

determinar a taxa de crescimento a partir da análise dos dados censitários, com o emprego dos 

métodos aritmético e geométrico. 

No método aritmético, pressupõe-se que o crescimento de uma população faz-se aritmeticamente, 

sendo muito semelhante a uma linha reta, seguindo uma taxa de crescimento constante. Em geral, 

acontece nos menores municípios onde o crescimento é meramente vegetativo. 

O método geométrico pode ser empregado, na maior parte dos casos, quando o município está em 

fase de crescimento acelerado, geralmente acompanhando a curva exponencial. 

Nas Figuras 55 e 56, será possível observar o comportamento e a variação das taxas de crescimento 

do município de Barra Longa. 
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FIGURA 55 -TAXAS DE CRESCIMENTO ARITMÉTICO (FONTE: IBGE, 2014) 

 

 

FIGURA 56 -TAXAS DE CRESCIMENTO GEOMÉTRICO (FONTE: IBGE, 2014) 

 

Constata-se que o gráfico de crescimento aritmético não apresenta um comportamento semelhante 

a uma linha reta, ou seja, não mostra ajuste para o município de Barra Longa. 

Portanto, adotou-se para a projeção da população o método de crescimento geométrico, com taxa de 

crescimento de 1,0% a.a. para a população urbana e -0,4% a.a. para a população rural, seguindo a 
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tendência observada nos registros censitários do município e a transição da fecundidade e o padrão 

reprodutivo no Brasil. 

O resultado da projeção populacional será apresentado na Figura 57. 

 

 

FIGURA 57 - PROJEÇÃO POPULACIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA (FONTE: IBGE, 2014) 

 

Destaca-se que a projeção populacional para o cálculo das demandas foi determinada para todas as 

localidades do município atendidas pelos serviços públicos de saneamento básico, a saber: distrito 

sede, de Bonfim da Barra e nas localidades de Barro Branco, Bonsucesso, Gesteira, Felipe dos Santos, 

Pouso Alto, Alto do Bonsucesso, Cunha, Tabões, Dobra, Pimenta, Laje e Matipó, as quais serão 

apresentadas na seção seguinte. 
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5 OBJETIVOS E METAS 

O planejamento é uma forma sistemática de determinar o estágio em que se está, aonde se deseja 

chegar e qual o melhor caminho para se chegar lá, ou seja, é um meio eficaz de alcançar objetivos por 

meio de metas. LƴŘǳōƛǘŀǾŜƭƳŜƴǘŜΣ ƻ άǇƭŀƴŜƧŀǊέ ǘŀƳōŞƳ ŎƘŜƎƻǳ ŀƻ ǎŜǘƻǊ ŘŜ ǎŀƴŜŀƳŜƴǘƻΣ ŀƳǇŀǊŀŘƻ 

legalmente no Brasil pela Lei n. 11.445/07. 

Os objetivos e as metas nortearão a projeção das demandas e a elaboração das propostas de 

programas, projetos e ações do PMSB. 

 

5.1 OFICINA 2 - OBJETIVOS E METAS DE IMEDIATO, CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO 

Atendendo à necessidade da participação social na elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Básico, conforme previsto na Lei n. 11.445/07, também foi elaborada a oficina 2. 

Durante o encontro de mobilização social, denominado oficina 2 - Objetivos e Metas de Imediato, 

Curto, Médio e Longo Prazo-, realizado na Câmara Municipal de Barra Longa- MG, foram discutidos os 

objetivos e as metas propostos pela consultora. 

A oficina contou com a presença de 06 participantes, dentre eles, membros dos Comitês Executivo e 

de Coordenação, delegados eleitos na oficina 1 ς Diagnóstico Técnico Participativo. Avaliando o 

diagnóstico e o prognóstico do município, os envolvidos no encontro comunitário puderam interagir 

com a atual situação do saneamento, e determinar aonde se deseja chegar num horizonte de 20 anos. 

 

 Metas Consolidadas 

Os valores inicialmente levados à oficina com os Delegados tratavam de dados brutos. Após a análise 

de validação dos dados e o cálculo da demanda atual do Sistema de Abastecimento de Água (SAA), 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos (SMRS) e Sistema de 

Drenagem Urbana (SDU), algumas metas precisaram ser ajustadas para a projeção em função das 

características da região, buscando atender à melhor técnica. 

As metas consolidadas, serão apresentadas nos quadros a seguir. 
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Imediato Curto Médio Longo

(hoje - 2017) (2018 - 2022) (2023 - 2026) (2027 - 2034)

Universalizar o atendimento de água (%)                      96 96 97 99 100

Reduzir o índice de perdas (%) 26 25 24 22 20

Garantir o consumo sustentável (l/hab.dia)           252 250 210 180 150

Universalizar o atendimento de água (%)                      93 100 100 100 100

Reduzir o índice de perdas (%) 35,7 25 24 22 20

Garantir o consumo sustentável (l/hab.dia)           194,8 190 170 160 150

Universalizar o atendimento de água (%)                      93 100 100 100 100

Reduzir o índice de perdas (%) 35,7 25 24 22 20

Garantir o consumo sustentável (l/hab.dia)           159,1 150 140 130 120

Universalizar o atendimento de água (%)                      93 100 100 100 100

Reduzir o índice de perdas (%) 35,7 25 24 22 20

Garantir o consumo sustentável (l/hab.dia)           159,1 150 140 130 120

Universalizar o atendimento de água (%)                      93 100 100 100 100

Reduzir o índice de perdas (%) 35,7 25 24 22 20

Garantir o consumo sustentável (l/hab.dia)           159,1 150 140 130 120

Universalizar o atendimento de água (%)                      93 100 100 100 100

Reduzir o índice de perdas (%) 35,7 25 24 22 20

Garantir o consumo sustentável (l/hab.dia)           159,1 150 140 130 120

Localidade de 

Dobla

Objetivos

Localidade de 

Alto do 

Bonsucesso

Localidade de 

Barro Branco

Localidade de 

Bonsucesso

Distrito sede

Distrito de 

Bonfim da Barra

Metas

Diagnóstico

(Continua) 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO ς BARRA LONGA/MG 
PRODUTO 8: RELATÓRIO FINAL 

 

 

80 

 

Universalizar o atendimento de água (%)                      93 100 100 100 100

Reduzir o índice de perdas (%) 35,7 25 24 22 20

Garantir o consumo sustentável (l/hab.dia)           159,1 150 140 130 120

Universalizar o atendimento de água (%)                      93 100 100 100 100

Reduzir o índice de perdas (%) 35,7 25 24 22 20

Garantir o consumo sustentável (l/hab.dia)           159,1 150 140 130 120

Universalizar o atendimento de água (%)                      93 100 100 100 100

Reduzir o índice de perdas (%) 35,7 25 24 22 20

Garantir o consumo sustentável (l/hab.dia)           159,1 150 140 130 120

Universalizar o atendimento de água (%)                      93 100 100 100 100

Reduzir o índice de perdas (%) 35,7 25 24 22 20

Garantir o consumo sustentável (l/hab.dia)           159,1 150 140 130 120

Universalizar o atendimento de água (%)                      93 100 100 100 100

Reduzir o índice de perdas (%) 35,7 25 24 22 20

Garantir o consumo sustentável (l/hab.dia)           159,1 150 140 130 120

Universalizar o atendimento de água (%)                      93 100 100 100 100

Reduzir o índice de perdas (%) 35,7 25 24 22 20

Garantir o consumo sustentável (l/hab.dia)           159,1 150 140 130 120

Universalizar o atendimento de água (%)                      93 100 100 100 100

Reduzir o índice de perdas (%) 35,7 25 24 22 20

Garantir o consumo sustentável (l/hab.dia)           159,1 150 140 130 120

Localidade de 

Cunha

Localidade de 

Felipe dos 

Santos

Localidade de 

Gesteira

Localidade de 

Laje

Localidade de 

Matipó

Localidade de 

Pouso Alto

Localidade de 

Pimenta

(Continua) 
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QUADRO 12 - METAS DO SAA CONSOLIDADAS (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

 

 

Universalizar o atendimento de água (%)                      93 100 100 100 100

Reduzir o índice de perdas (%) 35,7 25 24 22 20

Garantir o consumo sustentável (l/hab.dia)           159,1 150 140 130 120

Localidade de 

Tabões

Imediato Curto Médio Longo

(hoje - 2017) (2018 - 2022) (2023 - 2026) (2027 - 2034)

Universalizar o esgotamento sanitário (%)                                    0 20 40 80 100

Garantir a eficiência de tratamento (%)                                                                  0 0 85 - 95 85 - 95 85 - 95

Universalizar o esgotamento sanitário (%)                                    0 5 40 80 100

Garantir a eficiência de tratamento (%)                                                                  0 0 85 - 95 85 - 95 85 - 95

Universalizar o esgotamento sanitário (%)                                    0 5 40 80 100

Garantir a eficiência de tratamento (%)                                                                  0 0 85 - 95 85 - 95 85 - 95

Universalizar o esgotamento sanitário (%)                                    0 5 40 80 100

Garantir a eficiência de tratamento (%)                                                                  0 0 85 - 95 85 - 95 85 - 95

Universalizar o esgotamento sanitário (%)                                    0 5 40 80 100

Garantir a eficiência de tratamento (%)                                                                  0 0 85 - 95 85 - 95 85 - 95

Universalizar o esgotamento sanitário (%)                                    0 5 40 80 100

Garantir a eficiência de tratamento (%)                                                                  0 0 85 - 95 85 - 95 85 - 95

Universalizar o esgotamento sanitário (%)                                    0 5 40 80 100

Garantir a eficiência de tratamento (%)                                                                  0 0 85 - 95 85 - 95 85 - 95

Localidade de 

Dobla

Objetivos Diagnóstico

Metas

Distrito sede

Distrito de 

Bonfim da Barra

Localidade de 

Alto do 

Bonsucesso

Localidade de 

Barro Branco

Localidade de 

Bonsucesso

 Localidade de 

Cunha

(Conclusão) 

(Continua) 
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QUADRO 13 - METAS DO SES CONSOLIDADAS (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)  

 

 

QUADRO 14 - METAS DO SMRS CONSOLIDADAS (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

Universalizar o esgotamento sanitário (%)                                    0 5 40 80 100

Garantir a eficiência de tratamento (%)                                                                  0 0 85 - 95 85 - 95 85 - 95

Universalizar o esgotamento sanitário (%)                                    0 5 40 80 100

Garantir a eficiência de tratamento (%)                                                                  0 0 85 - 95 85 - 95 85 - 95

Universalizar o esgotamento sanitário (%)                                    0 5 40 80 100

Garantir a eficiência de tratamento (%)                                                                  0 0 85 - 95 85 - 95 85 - 95

Universalizar o esgotamento sanitário (%)                                    0 5 40 80 100

Garantir a eficiência de tratamento (%)                                                                  0 0 85 - 95 85 - 95 85 - 95

Universalizar o esgotamento sanitário (%)                                    0 5 40 80 100

Garantir a eficiência de tratamento (%)                                                                  0 0 85 - 95 85 - 95 85 - 95

Universalizar o esgotamento sanitário (%)                                    0 5 40 80 100

Garantir a eficiência de tratamento (%)                                                                  0 0 85 - 95 85 - 95 85 - 95

Universalizar o esgotamento sanitário (%)                                    0 5 40 80 100

Garantir a eficiência de tratamento (%)                                                                  0 0 85 - 95 85 - 95 85 - 95

Localidade de 

Tabões

 Localidade de 

Gesteira

 Localidade de 

Laje

Localidade de 

Matipó

Localidade de 

Pouso Alto

Localidade de 

Pimenta

Localidade de 

Felipe dos 

Santos

Imediato Curto Médio Longo

(hoje - 2017) (2018 - 2022) (2023 - 2026) (2027 - 2034)

Universalizar a coleta de resíduos domiciliares 

(%)                                                         
50 100 100 100 100

Reduzir a geração per capita de resíduos sólidos 

(kg/hab.dia)                                                   
0,65 0,50 0,50 0,50 0,50

Aumentar o índice de reciclagem dos resíduos 

secos (%)                                                                
0 20 30 40 50

Diagnóstico

adequada

Objetivos

adequada
Destinar adequadamente os resíduos sólidos 

produzidos (%)
inadequada

Município

adequada adequada

Metas

(Conclusão) 
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Imediato Curto Médio Longo

(hoje - 2017) (2018 - 2022) (2023 - 2026) (2027 - 2034)

Cadastrar a rede de águas pluviais (%)                                                   0 10 30 70 100

Universalizar a drenagem de águas pluviais (%)                                                                    0 10 30 70 100

Cadastrar a rede de águas pluviais (%)                                                   0 10 30 70 100

Universalizar a drenagem de águas pluviais (%)                                                                    0 10 30 70 100

Cadastrar a rede de águas pluviais (%)                                                   0 10 30 70 100

Universalizar a drenagem de águas pluviais (%)                                                                    0 10 30 70 100

Cadastrar a rede de águas pluviais (%)                                                   0 10 30 70 100

Universalizar a drenagem de águas pluviais (%)                                                                    0 10 30 70 100

Cadastrar a rede de águas pluviais (%)                                                   0 10 30 70 100

Universalizar a drenagem de águas pluviais (%)                                                                    0 10 30 70 100

Cadastrar a rede de águas pluviais (%)                                                   0 10 30 70 100

Universalizar a drenagem de águas pluviais (%)                                                                    0 10 30 70 100

Cadastrar a rede de águas pluviais (%)                                                   0 10 30 70 100

Universalizar a drenagem de águas pluviais (%)                                                                    0 10 30 70 100

Cadastrar a rede de águas pluviais (%)                                                   0 10 30 70 100

Universalizar a drenagem de águas pluviais (%)                                                                    0 10 30 70 100

Cadastrar a rede de águas pluviais (%)                                                   0 10 30 70 100

Universalizar a drenagem de águas pluviais (%)                                                                    0 10 30 70 100

Objetivos Diagnóstico

Metas

Localidade de 

Felipe dos 

Santos

Localidade de 

Gesteira

Distrito sede

Distrito de 

Bonfim da Barra

Localidade de 

Cunha

Localidade de 

Alto do 

Bonsucesso

Localidade de 

Barro Branco

Localidade de 

Bonsucesso

Localidade de 

Dobla

(Continua) 
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QUADRO 15 - METAS DO SDU CONSOLIDADAS (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)  

 

  

Cadastrar a rede de águas pluviais (%)                                                   0 10 30 70 100

Universalizar a drenagem de águas pluviais (%)                                                                    0 10 30 70 100

Cadastrar a rede de águas pluviais (%)                                                   0 10 30 70 100

Universalizar a drenagem de águas pluviais (%)                                                                    0 10 30 70 100

Cadastrar a rede de águas pluviais (%)                                                   0 10 30 70 100

Universalizar a drenagem de águas pluviais (%)                                                                    0 10 30 70 100

Cadastrar a rede de águas pluviais (%)                                                   0 10 30 70 100

Universalizar a drenagem de águas pluviais (%)                                                                    0 10 30 70 100

Cadastrar a rede de águas pluviais (%)                                                   0 10 30 70 100

Universalizar a drenagem de águas pluviais (%)                                                                    0 10 30 70 100

Localidade de 

Pimenta

Localidade de 

Tabões

Localidade de 

Laje

Localidade de 

Matipó

Localidade de 

Pouso Alto

(Conclusão) 
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6 PROJEÇÃO DAS DEMANDAS 

As informações coletadas na etapa de levantamento de dados de campo e na elaboração do 

diagnóstico subsidiaram o cálculo da demanda, juntamente com informações disponibilizadas durante 

a oficina pelos delegados e por informações secundárias. 

Quando os dados disponíveis ainda não eram suficientes para o cálculo, foram adotados valores 

médios de referência regional ou nacional, sempre levando em conta as características locais dos 

distritos e das localidades. 

 

6.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

As demandas do serviço de abastecimento de água potável são calculadas tendo como diretriz o 

fornecimento de água em quantidade, qualidade e regularidade para a população do município, a 

partir do uso sustentável dos recursos hídricos. 

No cálculo, determinam-se as vazões necessárias nas etapas de captação, tratamento, reservação e 

distribuição, além da estimativa das necessidades em termos de extensão de rede de água, 

hidrômetros e ligações prediais. Para essas determinações, são utilizados parâmetros e critérios 

técnicos descritos a seguir. 

 

 Disponibilidade de Águas Superficiais e Subterrâneas 

Para a gestão adequada dos recursos hídricos, é fundamental conhecer possíveis mananciais que 

poderiam ser utilizados para abastecimento público e sua disponibilidade hídrica. 

tŀǊŀ ŀǾŀƭƛŀǊ ŀ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛŘŀŘŜ ƘƝŘǊƛŎŀ Řƻǎ ŎǳǊǎƻǎ ŘΩłƎǳŀ ƴŀ łǊŜŀ ŘŜ ŀōǊŀƴƎşƴŎƛŀ Řƻ ƳǳƴƛŎƝǇƛƻ, 

considerou-se as vazões mínimas de referência - vazão de 7 dias de duração e 10 anos de tempo de 

recorrência (Q7,10) e vazão com 95% de permanência no tempo (Q95) -; a área de drenagem dos cursos 

ŘΩłƎǳŀ ŀƴŀƭƛǎŀŘƻǎ, delimitada a partir de software SIG; a vazão mínima específica da bacia à qual o 

município está inserido; a vazão outorgável no Estado de Minas Gerais, equivalente a 30% da Q7,10; a 

demanda de abastecimento de água do município no final do horizonte de planejamento. 

O resultado da análise será apresentado a seguir. 
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Corpos hídricos 

Vazão necessária 
(L/s) 

Vazão outorgável 
 (L/s) 

Sede 

Bacia do córrego Mato-Dentro ou Bonfim no 
ponto de captação 

7,8 

216,31 

Bacia do córrego sem denominação 
afluente do rio Carmo 

4,84 

Bacia do córrego do Macuco 11,62 

Bonfim da 
Barra 

Bacia do córrego Mato-Dentro ou Bonfim a 
montante da mancha urbana 

0,2 35,37 

QUADRO 16 - VAZÕES MÍNIMAS E OUTORGÁVEL PARA OS CURSOS DΩÁGUA ANALISADOS (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 

2014) 

 

Como pode ser observado no quadro 16, o resultado da análise da disponibilidŀŘŜ Řƻǎ ŎǳǊǎƻǎ ŘΩłƎǳŀ 

evidenciou, de uma forma geral, que existem bacias com vazão outorgável superior à vazão necessária 

para atender toda a população no final do horizonte do plano. 

Para avaliar a disponibilidade hídrica subterrânea, considerou-se os domínios hidrogeológicos 

presentes no município de Barra Longa, conforme descrição do Serviço Geológico do Brasil (CPRM, 

2008), que apresentam baixa favorabilidade hídrica, porém a água proveniente de mananciais 

subterrâneos ainda é alternativa considerável, principalmente quando se leva em consideração o 

porte do município. 

 

 Parâmetros e Critérios para o Cálculo da Demanda do SAA 

Os parâmetros e critérios utilizados para o planejamento dos serviços de abastecimento de água são 

aqueles comumente empregados nos projetos de saneamento básico, a saber: área da mancha 

urbana, índice de atendimento, índice de perdas, quota consumida, coeficiente do dia de maior 

consumo (k1), coeficiente da hora de maior consumo (k2), vazões de dimensionamento das unidades 

de um Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e taxas de troca e substituição anual para a rede de 

distribuição, hidrômetros e ligações prediais. 

Os principais parâmetros e critérios adotados na projeção da demanda serão apresentados no quadro-

resumo a seguir. 
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Descrição Valor Unidade Fonte 

Coeficiente do dia de maior consumo (k1) 1,2 
Adimensional ABNT NBR 9.649/86 

Coeficiente da hora de maior consumo (k2) 1,5 

Perdas na ETA 4 % 
ABNT NBR 
12.216/92 

Volume de reservação 
1/3 do volume do 

dia de maior 
consumo 

m³ 
ABNT NBR 
12.217/94 

Taxa de substituição das redes de distribuição 2 % a.a. 

PIR SABESP/11 Taxa de substituição dos hidrômetros 8 % a.a. 

Taxa de substituição das ligações prediais 4 % a.a. 

QUADRO 17 - PARÂMETROS E CRITÉRIOS PARA O CÁLCULO DA DEMANDA DO SAA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

 

Os dados de entrada consolidados do município de Barra Longa serão apresentados a seguir. 

 

Descrição Valor Unidade Fonte 

Operadora COPASA - Campo, 2014 

Índice de Atendimento 96 % Média regional COPASA, 2014 

Ligações ativas 1.023 lig. COPASA (2013) 

Economias ativas 1.072 econ. Calculado em função das ligações e 
economias Densidade de economias por ligação 1,05 econ./lig. 

Vazão média captada 8,80 L/s COPASA (2013) 

Capacidade da captação 8,80 L/s 
Adotado em função da vazão 

média captada 

Vazão média produzida 8,80 L/s COPASA (2013) 

Capacidade da produção 8,80 L/s 
Adotado em função da vazão 

média produzida 

Média de horas de produção 24 horas COPASA (2013) 

Índice de perdas 26 % Média regional COPASA, 2014 

Volume de reservação 1.160 m³ Campo, 2014 

Extensão da rede 11,6 km SNIS (2012) 

Índice de hidrometração 100 % COPASA (2013) 

Área da mancha urbana 53 ha Análise de imagens de satélite por 
meio do SIG Extensão de ruas 13,13 km 

Densidade de rede ς Cenário 
tendencial 

0,212 km/ha 
Calculado em função da extensão 
da rede e do padrão de ocupação 

Densidade de rede ς Cenário ideal 0,41 Km/ha 
Calculado em função das 

dimensões de uma quadra padrão 
com rede dupla 

Taxa de adensamento urbano 5 % 
Adotado em função das 

características locais 

QUADRO 18 - DADOS DE ENTRADA PARA O CÁLCULO DA DEMANDA PARA O SAA DO DISTRITO SEDE (FONTE: ELABORADO PELO 

AUTOR, 2014) 

 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO ς BARRA LONGA/MG 
PRODUTO 8: RELATÓRIO FINAL 

 

 

88 

Descrição Valor Unidade Fonte 

Operadora 
Prefeitura 
municipal 

- Campo, 2014 

Índice de Atendimento 93 % SNIS (2012)-média extraída 

Ligações ativas 20 lig. 
Calculado em função de 

economias e densidade de 
econ./lig. 

Economias ativas 21 econ. 
Calculado em função da 

população e de habitante por 
domicílios 

Densidade de economias por ligação 1,05 econ./lig. 
Adotado o mesmo valor da sede 

(SAA) 

Vazão média captada 0,20 L/s 
Calculado em função da quota 

produzida 

Capacidade da captação 0,20 L/s 
Adotado em função da vazão 

média captada 

Vazão média produzida 0 L/s 

Prefeitura,2014 Capacidade da produção 0 L/s 

Funcionamento médio da captação 24 horas 

Índice de perdas 35,7 % SNIS (2012)-média extraída 

Volume de reservação 30 m³ Campo, 2014 

Extensão da rede 0,43 km 
Estimado a partir do índice de 

atendimento e uso de software 
SIG 

Índice de hidrometração 0 % Prefeitura, 2014 

Área da mancha urbana 2 ha Análise de imagens de satélite por 
meio do SIG Extensão de ruas 0,46 km 

Densidade de rede ς Cenário 
tendencial 

0,214 km/ha 
Calculado em função da extensão 
da rede e do padrão de ocupação 

Densidade de rede ς Cenário ideal 0,41 Km/ha 
Calculado em função das 

dimensões de uma quadra padrão 
com rede dupla 

Taxa de adensamento urbano 15 % 
Adotado em função das 

características locais 

QUADRO 19 - DADOS DE ENTRADA PARA O CÁLCULO DA DEMANDA PARA O SAA DO DISTRITO DE BONFIM DA BARRA (FONTE: 

ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

 

Descrição Valor Unidade Fonte 

Operadora 
Prefeitura 
Municipal 

- Campo, 2014 

Índice de Atendimento 93 % SNIS (2012)-média extraída 

Ligações ativas 38 lig. 
Calculado em função de 

economias e densidade de 
econ./lig. 

Economias ativas 40 econ. 
Calculado em função da 

população e de habitante por 
domicílios 

Densidade de economias por ligação 1,05 econ./lig. 
Adotado o mesmo valor da sede 

(SAA) 

Vazão média captada 0,38 L/s 
Calculado em função da quota 

produzida 

(Continua) 
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Descrição Valor Unidade Fonte 

Capacidade da captação 0,38 L/s 
Adotado em função da vazão 

média captada 

Vazão média produzida 0 L/s 

Prefeitura,2014 Capacidade da produção 0 L/s 

Funcionamento médio da captação 24 horas 

Índice de perdas 35,7 % SNIS (2012)-média extraída 

Volume de reservação 45 m³ Campo, 2014 

Extensão da rede 2,67 km 
Estimado a partir do índice de 

atendimento e uso de software 
SIG 

Índice de hidrometração 0 % Prefeitura, 2014 

Área da mancha urbana 9 ha Análise de imagens de satélite por 
meio do SIG Extensão de ruas 3,29 km 

Densidade de rede ς Cenário 
tendencial 

0,340 km/ha 
Calculado em função da extensão 
da rede e do padrão de ocupação 

Densidade de rede ς Cenário ideal 0,41 Km/ha 
Calculado em função das 

dimensões de uma quadra padrão 
com rede dupla 

Taxa de adensamento urbano 1 % 
Adotado em função das 

características locais 

QUADRO 20 ς DADOS DE ENTRADA PARA O CÁLCULO DA DEMANDA PARA O SAA DA LOCALIDADE DE 

BARRO BRANCO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

 

Descrição Valor Unidade Fonte 

Operadora 
Prefeitura 
municipal 

- Campo, 2014 

Índice de Atendimento 93 % SNIS (2012)-média extraída 

Ligações ativas 35 lig. 
Calculado em função de 

economias e densidade de 
econ./lig. 

Economias ativas 37 econ. 
Calculado em função da 

população e de habitante por 
domicílios 

Densidade de economias por ligação 1,05 econ./lig. 
Adotado o mesmo valor da sede 

(SAA) 

Vazão média captada 0,73 L/s 
Calculado em função da quota 

produzida 

Capacidade da captação 0,73 L/s 
Adotado em função da vazão 

média captada 

Vazão média produzida 0 L/s 

Prefeitura,2014 Capacidade da produção 0 L/s 

Funcionamento médio da captação 24 horas 

Índice de perdas 35,7 % SNIS (2012)-média extraída 

Volume de reservação 6 m³ Campo, 2014 

Extensão da rede 1,19 km 
Estimado a partir do índice de 

atendimento e uso de software 
SIG 

Índice de hidrometração 0 % Prefeitura, 2014 

(Continua) 

(Conclusão) 
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Descrição Valor Unidade Fonte 

Área da mancha urbana 3 ha Análise de imagens de satélite por 
meio do SIG Extensão de ruas 1,28 km 

Densidade de rede ς Cenário 
tendencial 

0,397 km/ha 
Calculado em função da extensão 
da rede e do padrão de ocupação 

Densidade de rede ς Cenário ideal 0,41 Km/ha 
Calculado em função das 

dimensões de uma quadra padrão 
com rede dupla 

Taxa de adensamento urbano 0 % 
Adotado em função das 

características locais 

QUADRO 21 - DADOS DE ENTRADA PARA O CÁLCULO DA DEMANDA PARA O SAA DA LOCALIDADE DE 

BONSUCESSO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

 

Descrição Valor Unidade Fonte 

Operadora 
Prefeitura 
municipal 

- Campo, 2014 

Índice de Atendimento 93 % SNIS (2012)-média extraída 

Ligações ativas 30 lig. 
Calculado em função de 

economias e densidade de 
econ./lig. 

Economias ativas 31 econ. 
Calculado em função da 

população e de habitante por 
domicílios 

Densidade de economias por ligação 1,05 econ./lig. 
Adotado o mesmo valor da sede 

(SAA) 

Vazão média captada 0,30 L/s 
Calculado em função da quota 

produzida 

Capacidade da captação 0,30 L/s 
Adotado em função da vazão 

média captada 

Vazão média produzida 0 L/s 

Prefeitura,2014 Capacidade da produção 0 L/s 

Funcionamento médio da captação 24 horas 

Índice de perdas 35,7 % SNIS (2012)-média extraída 

Volume de reservação 15 m³ Campo, 2014 

Extensão da rede 1,89 km 
Estimado a partir do índice de 

atendimento e uso de software 
SIG 

Índice de hidrometração 0 % Prefeitura, 2014 

Área da mancha urbana 4 ha Análise de imagens de satélite por 
meio do SIG Extensão de ruas 2,03 km 

Densidade de rede ς Cenário 
tendencial 

0,472 km/ha 
Calculado em função da extensão 
da rede e do padrão de ocupação 

Densidade de rede ς Cenário ideal 0,41 Km/ha 
Calculado em função das 

dimensões de uma quadra padrão 
com rede dupla 

Taxa de adensamento urbano 10 % 
Adotado em função das 

características locais 

QUADRO 22 - DADOS DE ENTRADA PARA O CÁLCULO DA DEMANDA PARA O SAA DA LOCALIDADE DE GESTEIRA (FONTE: 

ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

(Conclusão) 
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Descrição Valor Unidade Fonte 

Operadora 
Prefeitura 
municipal 

- Campo, 2014 

Índice de Atendimento 93 % SNIS (2012)-média extraída 

Ligações ativas 46 lig. 
Calculado em função de 

economias e densidade de 
econ./lig. 

Economias ativas 48 econ. 
Calculado em função da 

população e de habitante por 
domicílios 

Densidade de economias por ligação 1,05 econ./lig. 
Adotado o mesmo valor da sede 

(SAA) 

Vazão média captada 0,46 L/s 
Calculado em função da quota 

produzida 

Capacidade da captação 0,46 L/s 
Adotado em função da vazão 

média captada 

Vazão média produzida 0 L/s 

Prefeitura,2014 Capacidade da produção 0 L/s 

Funcionamento médio da captação 24 horas 

Índice de perdas 35,7 % SNIS (2012)-média extraída 

Volume de reservação 15 m³ Campo, 2014 

Extensão da rede 1,59 km 
Estimado a partir do índice de 

atendimento e uso de software 
SIG 

Índice de hidrometração 0 % Prefeitura, 2014 

Área da mancha urbana 4 ha Análise de imagens de satélite por 
meio do SIG Extensão de ruas 1,71 km 

Densidade de rede ς Cenário 
tendencial 

0,398 km/ha 
Calculado em função da extensão 
da rede e do padrão de ocupação 

Densidade de rede ς Cenário ideal 0,41 Km/ha 
Calculado em função das 

dimensões de uma quadra padrão 
com rede dupla 

Taxa de adensamento urbano 5 % 
Adotado em função das 

características locais 

QUADRO 23 - DADOS DE ENTRADA PARA O CÁLCULO DA DEMANDA PARA O SAA DA LOCALIDADE DE FELIPE DOS SANTOS 

(FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

 

Descrição Valor Unidade Fonte 

Operadora 
Prefeitura 
municipal 

- Campo, 2014 

Índice de Atendimento 93 % SNIS (2012)-média extraída 

Ligações ativas 80 lig. 
Calculado em função de 

economias e densidade de 
econ./lig. 

Economias ativas 84 econ. 
Calculado em função da 

população e de habitante por 
domicílios 

Densidade de economias por ligação 1,05 econ./lig. 
Adotado o mesmo valor da sede 

(SAA) 

(Continua) 
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Descrição Valor Unidade Fonte 

Vazão média captada 0,81 L/s 
Calculado em função da quota 

produzida 

Capacidade da captação 0,81 L/s 
Adotado em função da vazão 

média captada 

Vazão média produzida 0 L/s 

Prefeitura,2014 Capacidade da produção 0 L/s 

Funcionamento médio da captação 24 horas 

Índice de perdas 35,7 % SNIS (2012)-média extraída 

Volume de reservação 20 m³ Prefeitura, 2014 

Extensão da rede 0,76 km 
Estimado a partir do índice de 

atendimento e uso de software 
SIG 

Índice de hidrometração 0 % Prefeitura, 2014 

Área da mancha urbana 2 ha Análise de imagens de satélite por 
meio do SIG Extensão de ruas 0,82 km 

Densidade de rede ς Cenário 
tendencial 

0,381 km/ha 
Calculado em função da extensão 
da rede e do padrão de ocupação 

Densidade de rede ς Cenário ideal 0,41 Km/ha 
Calculado em função das 

dimensões de uma quadra padrão 
com rede dupla 

Taxa de adensamento urbano 0 % 
Adotado em função das 

características locais 

QUADRO 24 - DADOS DE ENTRADA PARA O CÁLCULO DA DEMANDA PARA O SAA DA LOCALIDADE DE 

POUSO ALTO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

 

Descrição Valor Unidade Fonte 

Operadora 
Prefeitura 
municipal 

- Campo, 2014 

Índice de Atendimento 93 % SNIS (2012)-média extraída 

Ligações ativas 22 lig. 
Calculado em função de 

economias e densidade de 
econ./lig. 

Economias ativas 23 econ. 
Calculado em função da 

população e de habitante por 
domicílios 

Densidade de economias por ligação 1,05 econ./lig. 
Adotado o mesmo valor da sede 

(SAA) 

Vazão média captada 0,46 L/s 
Calculado em função da quota 

produzida 

Capacidade da captação 0,46 L/s 
Adotado em função da vazão 

média captada 

Vazão média produzida 0 L/s 

Prefeitura,2014 Capacidade da produção 0 L/s 

Funcionamento médio da captação 24 horas 

Índice de perdas 35,7 % SNIS (2012)-média extraída 

Volume de reservação 10 m³ Campo, 2014 

Extensão da rede 2,67 km 
Estimado a partir do índice de 

atendimento e uso de software 
SIG 

(Continua) 

(Conclusão) 
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Descrição Valor Unidade Fonte 

Índice de hidrometração 0 % Prefeitura, 2014 

Área da mancha urbana 5 ha Análise de imagens de satélite por 
meio do SIG Extensão de ruas 2,87 km 

Densidade de rede ς Cenário 
tendencial 

0,534 km/ha 
Calculado em função da extensão 
da rede e do padrão de ocupação 

Densidade de rede ς Cenário ideal 0,41 Km/ha 
Calculado em função das 

dimensões de uma quadra padrão 
com rede dupla 

Taxa de adensamento urbano 15 % 
Adotado em função das 

características locais 

QUADRO 25 - DADOS DE ENTRADA PARA O CÁLCULO DA DEMANDA PARA O SAA DA LOCALIDADE DE 

ALTO DO BONSUCESSO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

 

Descrição Valor Unidade Fonte 

Operadora 
Prefeitura 
municipal 

- Campo, 2014 

Índice de Atendimento 93 % SNIS (2012)-média extraída 

Ligações ativas 99 lig. 
Calculado em função de 

economias e densidade de 
econ./lig. 

Economias ativas 104 econ. 
Calculado em função da 

população e de habitante por 
domicílios 

Densidade de economias por ligação 1,05 econ./lig. 
Adotado o mesmo valor da sede 

(SAA) 

Vazão média captada 1,01 L/s 
Calculado em função da quota 

produzida 

Capacidade da captação 1,01 L/s 
Adotado em função da vazão 

média captada 

Vazão média produzida 0 L/s 

Prefeitura,2014 Capacidade da produção 0 L/s 

Funcionamento médio da captação 24 horas 

Índice de perdas 35,7 % SNIS (2012)-média extraída 

Volume de reservação 19 m³ Campo, 2014 

Extensão da rede 0,93 km 
Estimado a partir do índice de 

atendimento e uso de software 
SIG 

Índice de hidrometração 0 % Prefeitura, 2014 

Área da mancha urbana 2 ha Análise de imagens de satélite por 
meio do SIG Extensão de ruas 1,00 km 

Densidade de rede ς Cenário 
tendencial 

0,465 km/ha 
Calculado em função da extensão 
da rede e do padrão de ocupação 

Densidade de rede ς Cenário ideal 0,41 Km/ha 
Calculado em função das 

dimensões de uma quadra padrão 
com rede dupla 

Taxa de adensamento urbano 0 % 
Adotado em função das 

características locais 

QUADRO 26 - DADOS DE ENTRADA PARA O CÁLCULO DA DEMANDA PARA O SAA DA LOCALIDADE DE CUNHA (FONTE: 
ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

(Conclusão) 
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Descrição Valor Unidade Fonte 

Operadora 
Prefeitura 
municipal 

- Campo, 2014 

Índice de Atendimento 93 % SNIS (2012)-média extraída 

Ligações ativas 73 lig. 
Calculado em função de 

economias e densidade de 
econ./lig. 

Economias ativas 77 econ. 
Calculado em função da 

população e de habitante por 
domicílios 

Densidade de economias por ligação 1,05 econ./lig. 
Adotado o mesmo valor da sede 

(SAA) 

Vazão média captada 0,75 L/s 
Calculado em função da quota 

produzida 

Capacidade da captação 0,75 L/s 
Adotado em função da vazão 

média captada 

Vazão média produzida 0 L/s 

Prefeitura,2014 Capacidade da produção 0 L/s 

Funcionamento médio da captação 24 horas 

Índice de perdas 35,7 % SNIS (2012)-média extraída 

Volume de reservação 23 m³ Prefeitura, 2014 

Extensão da rede 0,78 km 
Estimado a partir do índice de 

atendimento e uso de software 
SIG 

Índice de hidrometração 0 % Prefeitura, 2014 

Área da mancha urbana 2 ha Análise de imagens de satélite por 
meio do SIG Extensão de ruas 0,84 km 

Densidade de rede ς Cenário 
tendencial 

0,391 km/ha 
Calculado em função da extensão 
da rede e do padrão de ocupação 

Densidade de rede ς Cenário ideal 0,41 Km/ha 
Calculado em função das 

dimensões de uma quadra padrão 
com rede dupla 

Taxa de adensamento urbano 0 % 
Adotado em função das 

características locais 

QUADRO 27 - DADOS DE ENTRADA PARA O CÁLCULO DA DEMANDA PARA O SAA DA LOCALIDADE DE TABÕES (FONTE: 

ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

 

Descrição Valor Unidade Fonte 

Operadora 
Prefeitura 
municipal 

- Campo, 2014 

Índice de Atendimento 93 % SNIS (2012)-média extraída 

Ligações ativas 27 lig. 
Calculado em função de 

economias e densidade de 
econ./lig. 

Economias ativas 28 econ. 
Calculado em função da 

população e de habitante por 
domicílios 

Densidade de economias por ligação 1,05 econ./lig. 
Adotado o mesmo valor da sede 

(SAA)  

(Continua) 
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Descrição Valor Unidade Fonte 

Vazão média captada 0,17 L/s 
Calculado em função da quota 

produzida 

Capacidade da captação 0,17 L/s 
Adotado em função da vazão 

média captada 

Vazão média produzida 0 L/s 

Prefeitura,2014 Capacidade da produção 0 L/s 

Funcionamento médio da captação 24 horas 

Índice de perdas 35,7 % SNIS (2012)-média extraída 

Volume de reservação 8 m³ Campo, 2014 

Extensão da rede 0,88 km 
Estimado a partir do índice de 

atendimento e uso de software 
SIG 

Índice de hidrometração 0 % Prefeitura, 2014 

Área da mancha urbana 2 ha Análise de imagens de satélite por 
meio do SIG Extensão de ruas 0,95 km 

Densidade de rede ς Cenário 
tendencial 

0,442 km/ha 
Calculado em função da extensão 
da rede e do padrão de ocupação 

Densidade de rede ς Cenário ideal 0,41 Km/ha 
Calculado em função das 

dimensões de uma quadra padrão 
com rede dupla 

Taxa de adensamento urbano 15 % 
Adotado em função das 

características locais 

QUADRO 28 - DADOS DE ENTRADA PARA O CÁLCULO DA DEMANDA PARA O SAA DA LOCALIDADE DE DOBLA 

(FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)  

 

Descrição Valor Unidade Fonte 

Operadora 
Prefeitura 
municipal 

- Campo, 2014 

Índice de Atendimento 93 % SNIS (2012)-média extraída 

Ligações ativas 61 lig. 
Calculado em função de 

economias e densidade de 
econ./lig. 

Economias ativas 64 econ. 
Calculado em função da 

população e de habitante por 
domicílios 

Densidade de economias por ligação 1,05 econ./lig. 
Adotado o mesmo valor da sede 

(SAA) 

Vazão média captada 0,62 L/s 
Calculado em função da quota 

produzida 

Capacidade da captação 0,62 L/s 
Adotado em função da vazão 

média captada 

Vazão média produzida 0 L/s 

Prefeitura,2014 Capacidade da produção 0 L/s 

Funcionamento médio da captação 24 horas 

Índice de perdas 35,7 % SNIS (2012)-média extraída 

Volume de reservação 12 m³ Prefeitura, 2014 

(Continua) 

(Conclusão) 
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Descrição Valor Unidade Fonte 

Extensão da rede 1,37 km 
Estimado a partir do índice de 

atendimento e uso de software 
SIG 

Índice de hidrometração 0 % Prefeitura, 2014 

Área da mancha urbana 4 ha Análise de imagens de satélite por 
meio do SIG Extensão de ruas 1,47 km 

Densidade de rede ς Cenário 
tendencial 

0,342 km/ha 
Calculado em função da extensão 
da rede e do padrão de ocupação 

Densidade de rede ς Cenário ideal 0,41 Km/ha 
Calculado em função das 

dimensões de uma quadra padrão 
com rede dupla 

Taxa de adensamento urbano 5 % 
Adotado em função das 

características locais 

QUADRO 29 - DADOS DE ENTRADA PARA O CÁLCULO DA DEMANDA PARA O SAA DA LOCALIDADE DE 

PIMENTA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

 

Descrição Valor Unidade Fonte 

Operadora 
Prefeitura 
municipal 

- Campo, 2014 

Índice de Atendimento 93 % SNIS (2012)-média extraída 

Ligações ativas 32 lig. 
Calculado em função de 

economias e densidade de 
econ./lig. 

Economias ativas 34 econ. 
Calculado em função da 

população e de habitante por 
domicílios 

Densidade de economias por ligação 1,05 econ./lig. 
Adotado o mesmo valor da sede 

(SAA) 

Vazão média captada 0,61 L/s 
Calculado em função da quota 

produzida 

Capacidade da captação 0,61 L/s 
Adotado em função da vazão 

média captada 

Vazão média produzida 0 L/s 

Prefeitura,2014 Capacidade da produção 0 L/s 

Funcionamento médio da captação 24 horas 

Índice de perdas 35,7 % SNIS (2012)-média extraída 

Volume de reservação 12 m³ Prefeitura, 2014 

Extensão da rede 0,68 km 
Estimado a partir do índice de 

atendimento e uso de software 
SIG 

Índice de hidrometração 0 % Prefeitura, 2014 

Área da mancha urbana 2 ha Análise de imagens de satélite por 
meio do SIG Extensão de ruas 0,73 km 

Densidade de rede ς Cenário 
tendencial 

0,339 km/ha 
Calculado em função da extensão 
da rede e do padrão de ocupação 

Densidade de rede ς Cenário ideal 0,41 Km/ha 
Calculado em função das 

dimensões de uma quadra padrão 
com rede dupla 

(Conclusão) 
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Descrição Valor Unidade Fonte 

Taxa de adensamento urbano 0 % 
Adotado em função das 

características locais 

QUADRO 30 - DADOS DE ENTRADA PARA O CÁLCULO DA DEMANDA PARA O SAA DA LOCALIDADE DE LAJE 

(FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

 

Descrição Valor Unidade Fonte 

Operadora 
Prefeitura 
municipal 

- Campo, 2014 

Índice de Atendimento 93 % SNIS (2012)-média extraída 

Ligações ativas 22 lig. 
Calculado em função de 

economias e densidade de 
econ./lig. 

Economias ativas 23 econ. 
Calculado em função da 

população e de habitante por 
domicílios 

Densidade de economias por ligação 1,05 econ./lig. 
Adotado o mesmo valor da sede 

(SAA) 

Vazão média captada 0,41 L/s 
Calculado em função da quota 

produzida 

Capacidade da captação 0,41 L/s 
Adotado em função da vazão 

média captada 

Vazão média produzida 0 L/s 

Prefeitura,2014 Capacidade da produção 0 L/s 

Funcionamento médio da captação 24 horas 

Índice de perdas 35,7 % SNIS (2012)-média extraída 

Volume de reservação 15 m³ Prefeitura, 2014 

Extensão da rede 0,71 km 
Estimado a partir do índice de 

atendimento e uso de software 
SIG 

Índice de hidrometração 0 % Prefeitura, 2014 

Área da mancha urbana 2 ha Análise de imagens de satélite por 
meio do SIG Extensão de ruas 0,76 km 

Densidade de rede ς Cenário 
tendencial 

0,353 km/ha 
Calculado em função da extensão 
da rede e do padrão de ocupação 

Densidade de rede ς Cenário ideal 0,41 Km/ha 
Calculado em função das 

dimensões de uma quadra padrão 
com rede dupla 

Taxa de adensamento urbano 5 % 
Adotado em função das 

características locais 

QUADRO 31 - DADOS DE ENTRADA PARA O CÁLCULO DA DEMANDA PARA O SAA DA LOCALIDADE DE MATIPÓ (FONTE: 

ELABORADO PELO AUTOR, 2014)  

 

(Conclusão) 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO ς BARRA LONGA/MG 
PRODUTO 8: RELATÓRIO FINAL 

 

 

98 

 Planilha de Projeção de Demandas 

O resultado da projeção das demandas do SAA para os distritos sede e Bonfim da Barra e para as 

localidades de Barro Branco, Bonsucesso, Gesteira, Felipe dos Santos, Pouso Alto, Alto do Bonsucesso, 

Cunha, Tabões, Dobla, Pimenta, Laje e Matipó será apresentado nos quadros a seguir. 

As metas consolidadas encontram-se destacadas nos quadros. Inicialmente, foram calculados os 

volumes e as vazões de água em função da população a atender, confrontando-se, a seguir, a 

capacidade das infraestruturas do SAA existentes com a infraestrutura necessária, obtendo-se, então, 

os déficits. 
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Prazo Ano 
Pop. 

urbana 

Índice 
de 

atend. 
(%) 

Pop. 
abastecida 

Hab/dom 
Ligações 
ativas 
(lig.) 

Economias 
ativas 

Volume médio (m³/dia) Quota 
produzida 
(L/hab.dia) 

Quota 
consumida 
(L/hab.dia) 

Índ. 
perdas 

(%) 

Índ. 
perdas 

(L/lig.dia) Produzido Consumido 

Entrada 2013 2.322 96,0 2.229 2,5 1.023 1.072 760 563 341,0 252,4 26,0 193,2 

Imediato 

2014 2.346 96,0 2.252 2,2 1.017 1.066 768 568 341,0 252,4 26,0 196,2 

2015 2.369 96,0 2.274 2,2 1.028 1.077 776 574 341,0 252,4 26,0 196,2 

2016 2.393 96,0 2.297 2,2 1.038 1.088 774 577 337,2 251,2 25,5 190,3 

2017 2.417 96,0 2.320 2,2 1.048 1.098 773 580 333,3 250,0 25,0 184,4 

Curto 

2018 2.441 96,2 2.348 2,2 1.059 1.109 756 568 321,8 242,0 24,8 177,0 

2019 2.465 96,4 2.376 2,2 1.069 1.121 738 556 310,3 234,0 24,6 169,7 

2020 2.490 96,6 2.405 2,2 1.080 1.132 719 544 298,9 226,0 24,4 162,4 

2021 2.515 96,8 2.434 2,2 1.091 1.143 700 531 287,6 218,0 24,2 155,3 

2022 2.540 97,0 2.464 2,2 1.102 1.154 681 517 276,3 210,0 24,0 148,3 

Médio 

2023 2.565 97,5 2.501 2,2 1.113 1.166 662 506 264,7 202,5 23,5 139,8 

2024 2.591 98,0 2.539 2,2 1.124 1.178 643 495 253,2 195,0 23,0 131,6 

2025 2.617 98,5 2.578 2,2 1.135 1.189 624 483 241,9 187,5 22,5 123,6 

2026 2.643 99,0 2.617 2,2 1.146 1.201 604 471 230,8 180,0 22,0 115,9 

Longo 

2027 2.669 99,1 2.646 2,2 1.158 1.213 596 466 225,2 176,3 21,8 112,0 

2028 2.696 99,3 2.676 2,2 1.169 1.226 588 462 219,7 172,5 21,5 108,1 

2029 2.723 99,4 2.706 2,2 1.181 1.238 580 457 214,3 168,8 21,3 104,3 

2030 2.750 99,5 2.737 2,2 1.193 1.250 572 452 208,9 165,0 21,0 100,6 

2031 2.778 99,6 2.767 2,2 1.205 1.263 563 446 203,5 161,3 20,8 97,0 

2032 2.806 99,8 2.799 2,2 1.217 1.275 554 441 198,1 157,5 20,5 93,4 

2033 2.834 99,9 2.830 2,2 1.229 1.288 546 435 192,8 153,8 20,3 89,9 

2034 2.862 100,0 2.862 2,2 1.241 1.301 537 429 187,5 150,0 20,0 86,5 
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Prazo Ano 

Captação (L/s) Produção (L/s) Vol. reservação (m³) 
Qmdh 
(L/s) Capacidade Necessário Déficit Capacidade Qm Qmd Déficit Existente Necessário Déficit 

Entrada 2013 8,8 11,0 2,2 8,8 8,8 10,6 1,8 1.160,0 304,1 0,0 16,0 

Imediato 

2014   11,1 2,3   8,9 10,7 1,9   307,2 0,0 16,2 

2015   11,2 2,4   9,0 10,8 2,0   310,2 0,0 16,1 

2016   11,2 2,4   9,0 10,8 2,0   309,8 0,0 16,1 

2017   11,2 2,4   9,0 10,7 1,9   309,3 0,0 15,7 

Curto 

2018   10,9 2,1   8,7 10,5 1,7   302,2 0,0 15,4 

2019   10,7 1,9   8,5 10,2 1,4   295,0 0,0 15,0 

2020   10,4 1,6   8,3 10,0 1,2   287,6 0,0 14,6 

2021   10,1 1,3   8,1 9,7 0,9   280,0 0,0 14,2 

2022   9,8 1,0   7,9 9,5 0,7   272,3 0,0 13,8 

Médio 

2023   9,6 0,8   7,7 9,2 0,4   264,8 0,0 13,4 

2024   9,3 0,5   7,4 8,9 0,1   257,2 0,0 13,0 

2025   9,0 0,2   7,2 8,7 0,0   249,4 0,0 12,6 

2026   8,7 0,0   7,0 8,4 0,0   241,5 0,0 12,4 

Longo 

2027   8,6 0,0   6,9 8,3 0,0   238,4 0,0 12,3 

2028   8,5 0,0   6,8 8,2 0,0   235,2 0,0 12,1 

2029   8,4 0,0   6,7 8,1 0,0   231,9 0,0 11,9 

2030   8,3 0,0   6,6 7,9 0,0   228,6 0,0 11,7 

2031   8,1 0,0   6,5 7,8 0,0   225,2 0,0 11,6 

2032   8,0 0,0   6,4 7,7 0,0   221,8 0,0 11,4 

2033   7,9 0,0   6,3 7,6 0,0   218,2 0,0 11,2 

2034   7,8 0,0   6,2 7,5 0,0   214,6 0,0 11,2 

  TOTAL - 2,39 - - - 1,96 - - 0,00 - 
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Prazo Ano 
Adensamento 

urbano 

Rede de água (km) Hidrômetros (und) Ligações prediais (und) 

Existente  
Atender 
déficit 

Expansão 
urb. - 
cen. 1 

Expansão 
urb. - 
cen. 2 

Manutenção  Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção 

Entrada 2013 0,05 11,6         1.023       1.023       

Imediato 

2014 0,05   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0   0 0 0 

2015 0,05   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0   0 0 0 

2016 0,05   0,00 0,33 0,71 0,24   0 34 85   0 34 42 

2017 0,05   0,00 0,11 0,24 0,24   0 11 85   0 11 43 

Curto 

2018 0,05   0,03 0,11 0,24 0,24   0 12 86   3 12 43 

2019 0,05   0,03 0,12 0,25 0,25   0 12 87   2 12 44 

2020 0,05   0,02 0,12 0,25 0,25   0 12 88   2 12 44 

2021 0,05   0,02 0,12 0,25 0,25   0 12 89   2 12 45 

2022 0,05   0,02 0,12 0,25 0,26   0 12 90   2 12 46 

Médio 

2023 0,05   0,06 0,12 0,26 0,26   0 12 91   6 12 46 

2024 0,05   0,06 0,12 0,26 0,26   0 12 92   5 12 47 

2025 0,05   0,06 0,12 0,26 0,27   0 13 93   5 13 48 

2026 0,05   0,06 0,12 0,26 0,27   0 13 94   6 13 48 

Longo 

2027 0,05   0,01 0,13 0,27 0,27   0 13 95   1 13 49 

2028 0,05   0,01 0,13 0,27 0,28   0 13 96   1 13 50 

2029 0,05   0,01 0,13 0,27 0,28   0 13 97   2 13 50 

2030 0,05   0,01 0,13 0,28 0,28   0 13 98   1 13 51 

2031 0,05   0,01 0,13 0,28 0,28   0 14 100   1 14 51 

2032 0,05   0,01 0,13 0,28 0,29   0 14 101   1 14 52 

2033 0,05   0,01 0,13 0,28 0,29   0 14 102   2 14 53 

2034 0,05   0,01 0,13 0,29 0,29   0 14 103   1 14 53 

  - - 0,48 2,57 5,46 5,05 - 0,00 263,00 1774,56 - 43,00 263,00 905 

QUADRO 32 - PROJEÇÃO DA DEMANDA PARA O SAA DO DISTRITO SEDE (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 
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Prazo Ano 
Pop. 

urbana 

Índice de 
atend. 

(%) 

Pop. 
abastecida 

Hab/dom 
Ligações 
ativas 
(lig.) 

Economias 
ativas 

Volume médio (m³/dia) Quota 
produzida 
(L/hab.dia) 

Quota 
consumida 
(L/hab.dia) 

Índ. 
perdas 

(%) 

Índ. perdas 
(L/lig.dia) Produzido Consumido 

Entrada 2013 61 93,0 57 2,7 20 21 17 11 303,0 194,8 35,7 306,6 

Imediato 

2014 61 93,0 57 2,7 20 21 17 11 303,0 194,8 35,7 306,6 

2015 62 93,0 58 2,7 20 21 17 11 303,0 194,8 35,7 306,6 

2016 63 96,5 60 2,7 21 22 17 12 276,2 192,4 30,4 237,7 

2017 63 100,0 63 2,7 22 23 16 12 253,3 190,0 25,0 179,6 

Curto 

2018 64 100,0 64 2,7 22 24 16 12 247,3 186,0 24,8 175,6 

2019 65 100,0 65 2,7 23 24 16 12 241,4 182,0 24,6 169,9 

2020 65 100,0 65 2,7 23 24 15 12 235,4 178,0 24,4 164,4 

2021 66 100,0 66 2,7 23 24 15 11 229,6 174,0 24,2 159,0 

2022 66 100,0 66 2,7 23 25 15 11 223,7 170,0 24,0 153,6 

Médio 

2023 67 100,0 67 2,7 23 25 15 11 219,0 167,5 23,5 148,7 

2024 68 100,0 68 2,7 23 25 15 11 214,3 165,0 23,0 142,4 

2025 68 100,0 68 2,7 24 25 14 11 209,7 162,5 22,5 136,3 

2026 69 100,0 69 2,7 24 26 14 11 205,1 160,0 22,0 130,4 

Longo 

2027 70 100,0 70 2,7 24 26 14 11 202,9 158,8 21,8 128,7 

2028 71 100,0 71 2,7 24 26 14 11 200,6 157,5 21,5 125,8 

2029 71 100,0 71 2,7 24 26 14 11 198,4 156,3 21,3 122,9 

2030 72 100,0 72 2,7 25 27 14 11 196,2 155,0 21,0 120,1 

2031 73 100,0 73 2,7 25 27 14 11 194,0 153,8 20,8 117,4 

2032 73 100,0 73 2,7 25 27 14 11 191,8 152,5 20,5 114,7 

2033 74 100,0 74 2,7 25 27 14 11 189,7 151,3 20,3 112,0 

2034 75 100,0 75 2,7 26 28 14 11 187,5 150,0 20,0 109,4 
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Prazo Ano 
Captação (L/s) Produção (L/s) Vol. reservação (m³) 

Qmdh 
(L/s) 

Adensamento 
urbano Capacidade Necessário Déficit Capacidade Qm Qmd Déficit Existente Necessário Déficit 

Entrada 2013 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 30 6,9 0,0 0,4 0,15 

Imediato 

2014   0,2 0,0   0,2 0,2 0,2   6,9 0,0 0,4 0,15 

2015   0,3 0,1   0,2 0,2 0,2   7,0 0,0 0,4 0,15 

2016   0,2 0,0   0,2 0,2 0,2   6,7 0,0 0,3 0,15 

2017   0,2 0,0   0,2 0,2 0,2   6,4 0,0 0,3 0,15 

Curto 

2018   0,2 0,0   0,2 0,2 0,2   6,3 0,0 0,3 0,15 

2019   0,2 0,0   0,2 0,2 0,2   6,2 0,0 0,3 0,15 

2020   0,2 0,0   0,2 0,2 0,2   6,1 0,0 0,3 0,15 

2021   0,2 0,0   0,2 0,2 0,2   6,0 0,0 0,3 0,15 

2022   0,2 0,0   0,2 0,2 0,2   5,9 0,0 0,3 0,15 

Médio 

2023   0,2 0,0   0,2 0,2 0,2   5,9 0,0 0,3 0,15 

2024   0,2 0,0   0,2 0,2 0,2   5,8 0,0 0,3 0,15 

2025   0,2 0,0   0,2 0,2 0,2   5,7 0,0 0,3 0,15 

2026   0,2 0,0   0,2 0,2 0,2   5,7 0,0 0,3 0,15 

Longo 

2027   0,2 0,0   0,2 0,2 0,2   5,7 0,0 0,3 0,15 

2028   0,2 0,0   0,2 0,2 0,2   5,7 0,0 0,3 0,15 

2029   0,2 0,0   0,2 0,2 0,2   5,7 0,0 0,3 0,15 

2030   0,2 0,0   0,2 0,2 0,2   5,6 0,0 0,3 0,15 

2031   0,2 0,0   0,2 0,2 0,2   5,6 0,0 0,3 0,15 

2032   0,2 0,0   0,2 0,2 0,2   5,6 0,0 0,3 0,15 

2033   0,2 0,0   0,2 0,2 0,2   5,6 0,0 0,3 0,15 

2034   0,2 0,0   0,2 0,2 0,2   5,6 0,0 0,3 0,15 

  TOTAL - 0,00 - - - 0,23 - - 0,00 - - 
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Prazo Ano 

Rede de água (km) Hidrômetros (und) Ligações prediais (und) 

Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urb - cen. 

1 

Expansão 
urb. - 
cen. 2 

Manutenção Existente 
Atender 
Déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção 

Entrada 2013 0,43         0       20       

Imediato 

2014   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0   0 0 0 

2015   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0   0 0 0 

2016   0,02 0,01 0,03 0,01   3 1 0   1 1 1 

2017   0,02 0,00 0,01 0,01   3 0 0   1 0 1 

Curto 

2018   0,00 0,00 0,01 0,01   3 0 0   0 0 1 

2019   0,00 0,00 0,01 0,01   4 0 0   0 0 1 

2020   0,00 0,00 0,01 0,01   3 0 0   0 0 1 

2021   0,00 0,00 0,01 0,01   3 0 0   0 0 1 

2022   0,00 0,00 0,01 0,01   3 0 0   0 0 1 

Médio 

2023   0,00 0,00 0,01 0,01   0 0 2   0 0 1 

2024   0,00 0,00 0,01 0,01   0 0 2   0 0 1 

2025   0,00 0,00 0,01 0,01   0 0 2   0 0 1 

2026   0,00 0,00 0,01 0,01   0 0 2   0 0 1 

Longo 

2027   0,00 0,00 0,01 0,01   0 0 2   0 0 1 

2028   0,00 0,00 0,01 0,01   0 0 2   0 0 1 

2029   0,00 0,00 0,01 0,01   0 0 2   0 0 1 

2030   0,00 0,00 0,01 0,01   0 0 2   0 0 1 

2031   0,00 0,00 0,01 0,01   0 0 2   0 0 1 

2032   0,00 0,00 0,01 0,01   0 0 2   0 0 1 

2033   0,00 0,00 0,01 0,01   0 0 2   0 0 1 

2034   0,00 0,00 0,01 0,01   0 0 2   0 0 1 

  - 0,03 0,09 0,22 0,19 - 22 1 22 - 2 1 19 

QUADRO 33 - PROJEÇÃO DA DEMANDA PARA O SAA DO DISTRITO DE BONFIM DA BARRA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 
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Prazo Ano 
Pop. 
rural 

Índice de 
atend. 

(%) 

Pop. 
abastecida 

Hab/dom 
Ligações 
ativas 
(lig.) 

Economias 
ativas 

Volume médio (m³/dia) Quota 
produzida 
(L/hab.dia) 

Quota 
consumida 
(L/hab.dia) 

Índ. 
perdas 

(%) 

Índ. perdas 
(L/lig.dia) Produzido Consumido 

Entrada 2013 144 93,0 134 3,4 38 40 33 21 247,4 159,1 35,7 314,9 

Imediato 

2014 144 93,0 134 3,4 38 39 33 21 247,4 159,1 35,7 314,4 

2015 143 93,0 133 3,4 37 39 33 21 247,4 159,1 35,7 314,4 

2016 143 96,5 138 3,4 39 41 31 21 221,9 154,6 30,4 239,7 

2017 142 100,0 142 3,4 40 42 28 21 200,0 150,0 25,0 178,0 

Curto 

2018 141 100,0 141 3,4 39 42 28 21 196,8 148,0 24,8 175,4 

2019 141 100,0 141 3,4 39 42 27 21 193,6 146,0 24,6 171,2 

2020 140 100,0 140 3,4 39 42 27 20 190,5 144,0 24,4 166,0 

2021 140 100,0 140 3,4 39 42 26 20 187,3 142,0 24,2 161,5 

2022 139 100,0 139 3,4 39 42 26 19 184,2 140,0 24,0 157,0 

Médio 

2023 139 100,0 139 3,3 39 42 25 19 179,7 137,5 23,5 150,5 

2024 138 100,0 138 3,3 39 42 24 19 175,3 135,0 23,0 143,2 

2025 137 100,0 137 3,3 39 42 24 18 171,0 132,5 22,5 136,2 

2026 137 100,0 137 3,3 39 42 23 18 166,7 130,0 22,0 129,1 

Longo 

2027 136 100,0 136 3,3 39 42 22 18 164,5 128,8 21,8 126,8 

2028 136 100,0 136 3,3 38 42 22 17 162,4 127,5 21,5 123,3 

2029 135 100,0 135 3,3 38 42 22 17 160,3 126,3 21,3 119,9 

2030 135 100,0 135 3,2 39 42 21 17 158,2 125,0 21,0 116,3 

2031 134 100,0 134 3,2 38 42 21 17 156,2 123,8 20,8 113,0 

2032 134 100,0 134 3,2 38 42 21 16 154,1 122,5 20,5 109,9 

2033 133 100,0 133 3,2 39 42 20 16 152,0 121,3 20,3 106,4 

2034 133 100,0 133 3,2 38 42 20 16 150,0 120,0 20,0 103,4 
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Prazo Ano 
Captação (L/s) Produção (L/s) Vol. reservação (m³) 

Qmdh 
(L/s) Capacidade Necessário Déficit Capacidade Qm Qmd Déficit Existente Necessário Déficit 

Entrada 2013 0,4 1,8 1,5 0,0 0,4 0,5 0,5 45 13,3 0,0 0,7 

Imediato 

2014   1,8 1,5   0,4 0,5 0,5   13,2 0,0 0,7 

2015   1,8 1,4   0,4 0,5 0,5   13,2 0,0 0,7 

2016   1,7 1,3   0,4 0,4 0,4   12,2 0,0 0,6 

2017   1,6 1,2   0,3 0,4 0,4   11,4 0,0 0,6 

Curto 

2018   1,5 1,2   0,3 0,4 0,4   11,1 0,0 0,6 

2019   1,5 1,1   0,3 0,4 0,4   10,9 0,0 0,6 

2020   1,5 1,1   0,3 0,4 0,4   10,7 0,0 0,6 

2021   1,5 1,1   0,3 0,4 0,4   10,5 0,0 0,5 

2022   1,4 1,0   0,3 0,4 0,4   10,3 0,0 0,5 

Médio 

2023   1,4 1,0   0,3 0,3 0,3   10,0 0,0 0,5 

2024   1,3 1,0   0,3 0,3 0,3   9,7 0,0 0,5 

2025   1,3 0,9   0,3 0,3 0,3   9,4 0,0 0,5 

2026   1,3 0,9   0,3 0,3 0,3   9,1 0,0 0,5 

Longo 

2027   1,2 0,9   0,3 0,3 0,3   9,0 0,0 0,5 

2028   1,2 0,8   0,3 0,3 0,3   8,8 0,0 0,5 

2029   1,2 0,8   0,3 0,3 0,3   8,7 0,0 0,5 

2030   1,2 0,8   0,2 0,3 0,3   8,5 0,0 0,4 

2031   1,2 0,8   0,2 0,3 0,3   8,4 0,0 0,4 

2032   1,1 0,8   0,2 0,3 0,3   8,2 0,0 0,4 

2033   1,1 0,7   0,2 0,3 0,3   8,1 0,0 0,4 

2034   1,1 0,7   0,2 0,3 0,3   8,0 0,0 0,4 

  TOTAL - 1,31 - - - 0,42 - - 0,00 - 
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Prazo Ano 
Adensamento 

urbano 

Rede de água (km) Hidrômetros (und) Ligações prediais (und) 

Existente  
Atender 
déficit 

Expansão 
urb. - 
cen. 1 

Expansão 
urb. - 
cen. 2 

Manutenção  Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção 

Entrada 2013 0,1 3,06         0       38       

Imediato 

2014 0,1   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0   0 0 0 

2015 0,1   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0   0 0 0 

2016 0,1   0,12 0,00 0,00 0,06   6 0 0   2 0 2 

2017 0,1   0,11 0,00 0,00 0,07   6 0 0   1 0 2 

Curto 

2018 0,1   0,00 0,00 0,00 0,07   6 0 0   0 0 2 

2019 0,1   0,00 0,00 0,00 0,07   6 0 0   0 0 2 

2020 0,1   0,00 0,00 0,00 0,07   5 0 0   0 0 2 

2021 0,1   0,00 0,00 0,00 0,07   6 0 0   0 0 2 

2022 0,1   0,00 0,00 0,00 0,07   6 0 0   0 0 2 

Médio 

2023 0,1   0,00 0,00 0,00 0,07   0 0 3   0 0 2 

2024 0,1   0,00 0,00 0,00 0,07   0 0 3   0 0 2 

2025 0,1   0,00 0,00 0,00 0,07   0 0 3   0 0 2 

2026 0,1   0,00 0,00 0,00 0,07   0 0 3   0 0 2 

Longo 

2027 0,1   0,00 0,00 0,00 0,07   0 0 3   0 0 2 

2028 0,1   0,00 0,00 0,00 0,07   0 0 3   0 0 2 

2029 0,1   0,00 0,00 0,00 0,07   0 0 3   0 0 2 

2030 0,1   0,00 0,00 0,00 0,07   0 0 3   0 0 2 

2031 0,1   0,00 0,00 0,00 0,07   0 0 3   0 0 2 

2032 0,1   0,00 0,00 0,00 0,07   0 0 3   0 0 2 

2033 0,1   0,00 0,00 0,00 0,07   0 0 3   0 0 2 

2034 0,1   0,00 0,00 0,00 0,07   0 0 3   0 0 2 

  - - 0,23 0,00 0,00 1,25 - 41 0 39 - 3 0 38 

QUADRO 34 - PROJEÇÃO DA DEMANDA PARA O SAA DA LOCALIDADE DE BARRO BRANCO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 
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Prazo Ano 
Pop. 
rural 

Índice de 
atend. 

(%) 

Pop. 
abastecida 

Hab/dom 
Ligações 
ativas 
(lig.) 

Economias 
ativas 

Volume médio (m³/dia) Quota 
produzida 
(L/hab.dia) 

Quota 
consumida 
(L/hab.dia) 

Índ. 
perdas 

(%) 

Índ. perdas 
(L/lig.dia) Produzido Consumido 

Entrada 2013 275 93,0 255 7,0 35 37 63 41 247,4 159,1 35,7 644,6 

Imediato 

2014 274 93,0 254 6,9 35 37 63 40 247,4 159,1 35,7 640,0 

2015 272 93,0 253 6,9 35 37 63 40 247,4 159,1 35,7 638,1 

2016 271 96,5 262 6,9 36 38 58 40 221,9 154,6 30,4 485,1 

2017 270 100,0 270 6,8 38 40 54 41 200,0 150,0 25,0 359,1 

Curto 

2018 269 100,0 269 6,8 37 40 53 40 196,8 148,0 24,8 352,3 

2019 268 100,0 268 6,8 37 40 52 39 193,6 146,0 24,6 342,3 

2020 267 100,0 267 6,8 37 40 51 38 190,5 144,0 24,4 333,0 

2021 266 100,0 266 6,7 37 40 50 38 187,3 142,0 24,2 323,4 

2022 265 100,0 265 6,7 37 40 49 37 184,2 140,0 24,0 314,0 

Médio 

2023 264 100,0 264 6,7 37 40 47 36 179,7 137,5 23,5 301,9 

2024 263 100,0 263 6,7 37 40 46 35 175,3 135,0 23,0 286,9 

2025 262 100,0 262 6,6 37 40 45 35 171,0 132,5 22,5 272,5 

2026 261 100,0 261 6,6 37 40 43 34 166,7 130,0 22,0 258,9 

Longo 

2027 260 100,0 260 6,6 37 40 43 33 164,5 128,8 21,8 253,9 

2028 259 100,0 259 6,5 37 40 42 33 162,4 127,5 21,5 246,6 

2029 258 100,0 258 6,5 37 40 41 33 160,3 126,3 21,3 239,9 

2030 257 100,0 257 6,5 37 40 41 32 158,2 125,0 21,0 232,5 

2031 256 100,0 256 6,5 37 40 40 32 156,2 123,8 20,8 226,1 

2032 255 100,0 255 6,4 37 40 39 31 154,1 122,5 20,5 219,0 

2033 254 100,0 254 6,4 37 40 39 31 152,0 121,3 20,3 212,1 

2034 253 100,0 253 6,4 37 40 38 30 150,0 120,0 20,0 206,7 
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Prazo Ano 
Captação (L/s) Produção (L/s) Vol. reservação (m³) 

Qmdh 
(L/s) Capacidade Necessário Déficit Capacidade Qm Qmd Déficit Existente Necessário Déficit 

Entrada 2013 0,7 3,5 2,8 0,0 0,7 0,9 0,9 6 25,3 19,3 1,3 

Imediato 

2014   3,5 2,8   0,7 0,9 0,9   25,2 19,2 1,3 

2015   3,5 2,8   0,7 0,9 0,9   25,1 19,1 1,3 

2016   3,2 2,5   0,7 0,8 0,8   23,2 17,2 1,2 

2017   3,0 2,3   0,6 0,8 0,8   21,6 15,6 1,1 

Curto 

2018   2,9 2,2   0,6 0,7 0,7   21,2 15,2 1,1 

2019   2,9 2,2   0,6 0,7 0,7   20,8 14,8 1,1 

2020   2,8 2,1   0,6 0,7 0,7   20,3 14,3 1,1 

2021   2,8 2,0   0,6 0,7 0,7   19,9 13,9 1,0 

2022   2,7 2,0   0,6 0,7 0,7   19,5 13,5 1,0 

Médio 

2023   2,6 1,9   0,5 0,7 0,7   19,0 13,0 1,0 

2024   2,6 1,8   0,5 0,6 0,6   18,4 12,4 1,0 

2025   2,5 1,8   0,5 0,6 0,6   17,9 11,9 0,9 

2026   2,4 1,7   0,5 0,6 0,6   17,4 11,4 0,9 

Longo 

2027   2,4 1,6   0,5 0,6 0,6   17,1 11,1 0,9 

2028   2,3 1,6   0,5 0,6 0,6   16,8 10,8 0,9 

2029   2,3 1,6   0,5 0,6 0,6   16,5 10,5 0,9 

2030   2,3 1,5   0,5 0,6 0,6   16,2 10,2 0,8 

2031   2,2 1,5   0,5 0,6 0,6   16,0 10,0 0,8 

2032   2,2 1,4   0,5 0,5 0,5   15,7 9,7 0,8 

2033   2,1 1,4   0,4 0,5 0,5   15,4 9,4 0,8 

2034   2,1 1,4   0,4 0,5 0,5   15,2 9,2 0,8 

  TOTAL - 2,50 - - - 0,81 - - 17,25 - 
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Prazo Ano 
Adensamento 

urbano 

Rede de água (km) Hidrômetros (und) Ligações prediais (und) 

Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urb - cen. 

1 

Expansão 
urb. - 
cen. 2 

Manutenção Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção 

Entrada 2013 0 1,19         0       35       

Imediato 

2014 0   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0   0 0 0 

2015 0   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0   0 0 0 

2016 0   0,05 0,00 0,00 0,02   5 0 0   2 0 1 

2017 0   0,04 0,00 0,00 0,03   6 0 0   1 0 2 

Curto 

2018 0   0,00 0,00 0,00 0,03   5 0 0   0 0 2 

2019 0   0,00 0,00 0,00 0,03   6 0 0   0 0 2 

2020 0   0,00 0,00 0,00 0,03   5 0 0   0 0 2 

2021 0   0,00 0,00 0,00 0,03   6 0 0   0 0 2 

2022 0   0,00 0,00 0,00 0,03   5 0 0   0 0 2 

Médio 

2023 0   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 3   0 0 2 

2024 0   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 3   0 0 2 

2025 0   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 3   0 0 2 

2026 0   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 3   0 0 2 

Longo 

2027 0   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 3   0 0 2 

2028 0   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 3   0 0 2 

2029 0   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 3   0 0 2 

2030 0   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 3   0 0 2 

2031 0   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 3   0 0 2 

2032 0   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 3   0 0 2 

2033 0   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 3   0 0 2 

2034 0   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 3   0 0 2 

  - - 0,09 0,00 0,00 0,49 - 38 0 36 - 3 0 37 

QUADRO 35 - PROJEÇÃO DA DEMANDA PARA O SAA DA LOCALIDADE DE BONSUCESSO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 
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Prazo Ano 
Pop. 
rural 

Índice de 
atend. 

(%) 

Pop. 
abastecida 

Hab/dom 
Ligações 
ativas 
(lig.) 

Economias 
ativas 

Volume médio (m³/dia) Quota 
produzida 
(L/hab.dia) 

Quota 
consumida 
(L/hab.dia) 

Índ. 
perdas 

(%) 

Índ. perdas 
(L/lig.dia) Produzido Consumido 

Entrada 2013 114 93,0 106 3,4 30 31 26 17 247,4 159,1 35,7 311,6 

Imediato 

2014 113 93,0 105 3,4 30 31 26 17 247,4 159,1 35,7 311,6 

2015 113 93,0 105 3,4 30 31 26 17 247,4 159,1 35,7 311,6 

2016 112 96,5 108 3,3 31 33 24 17 221,9 154,6 30,4 234,8 

2017 112 100,0 112 3,3 32 34 22 17 200,0 150,0 25,0 174,3 

Curto 

2018 111 100,0 111 3,3 32 34 22 16 196,8 148,0 24,8 171,8 

2019 111 100,0 111 3,3 32 34 21 16 193,6 146,0 24,6 166,6 

2020 110 100,0 110 3,3 32 34 21 16 190,5 144,0 24,4 161,6 

2021 110 100,0 110 3,3 32 34 21 16 187,3 142,0 24,2 157,6 

2022 110 100,0 110 3,3 32 34 20 15 184,2 140,0 24,0 152,8 

Médio 

2023 109 100,0 109 3,2 31 34 20 15 179,7 137,5 23,5 146,4 

2024 109 100,0 109 3,2 31 34 19 15 175,3 135,0 23,0 139,8 

2025 108 100,0 108 3,2 31 34 19 14 171,0 132,5 22,5 132,5 

2026 108 100,0 108 3,2 32 34 18 14 166,7 130,0 22,0 125,5 

Longo 

2027 107 100,0 107 3,2 31 34 18 14 164,5 128,8 21,8 123,7 

2028 107 100,0 107 3,2 31 34 17 14 162,4 127,5 21,5 119,9 

2029 107 100,0 107 3,2 31 34 17 13 160,3 126,3 21,3 116,3 

2030 106 100,0 106 3,2 31 34 17 13 158,2 125,0 21,0 113,4 

2031 106 100,0 106 3,1 31 34 17 13 156,2 123,8 20,8 109,9 

2032 105 100,0 105 3,1 31 34 16 13 154,1 122,5 20,5 107,1 

2033 105 100,0 105 3,1 31 34 16 13 152,0 121,3 20,3 103,7 

2034 104 100,0 104 3,1 31 34 16 13 150,0 120,0 20,0 100,4 
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Prazo Ano 
Captação (L/s) Produção (L/s) Vol. reservação (m³) 

Qmdh 
(L/s) Capacidade Necessário Déficit Capacidade Qm Qmd Déficit Existente Necessário Déficit 

Entrada 2013 0,3 1,5 1,1 0,0 0,3 0,4 0,4 15 10,5 0,0 0,5 

Imediato 

2014   1,4 1,1   0,3 0,4 0,4   10,4 0,0 0,5 

2015   1,4 1,1   0,3 0,4 0,4   10,4 0,0 0,5 

2016   1,3 1,0   0,3 0,3 0,3   9,6 0,0 0,5 

2017   1,2 0,9   0,3 0,3 0,3   8,9 0,0 0,5 

Curto 

2018   1,2 0,9   0,3 0,3 0,3   8,8 0,0 0,5 

2019   1,2 0,9   0,2 0,3 0,3   8,6 0,0 0,4 

2020   1,2 0,9   0,2 0,3 0,3   8,4 0,0 0,4 

2021   1,1 0,8   0,2 0,3 0,3   8,2 0,0 0,4 

2022   1,1 0,8   0,2 0,3 0,3   8,1 0,0 0,4 

Médio 

2023   1,1 0,8   0,2 0,3 0,3   7,8 0,0 0,4 

2024   1,1 0,8   0,2 0,3 0,3   7,6 0,0 0,4 

2025   1,0 0,7   0,2 0,3 0,3   7,4 0,0 0,4 

2026   1,0 0,7   0,2 0,2 0,2   7,2 0,0 0,4 

Longo 

2027   1,0 0,7   0,2 0,2 0,2   7,1 0,0 0,4 

2028   1,0 0,7   0,2 0,2 0,2   7,0 0,0 0,4 

2029   0,9 0,6   0,2 0,2 0,2   6,8 0,0 0,4 

2030   0,9 0,6   0,2 0,2 0,2   6,7 0,0 0,3 

2031   0,9 0,6   0,2 0,2 0,2   6,6 0,0 0,3 

2032   0,9 0,6   0,2 0,2 0,2   6,5 0,0 0,3 

2033   0,9 0,6   0,2 0,2 0,2   6,4 0,0 0,3 

2034   0,9 0,6   0,2 0,2 0,2   6,3 0,0 0,3 

  TOTAL - 1,03 - - - 0,33 - - 0,00 - 
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Prazo Ano 
Adensamento 

urbano 

Rede de água (km) Hidrômetros (und) Ligações prediais (und) 

Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urb - cen. 

1 

Expansão 
urb. - 
cen. 2 

Manutenção Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção 

Entrada 2013 0,1 1,89         0       30       

Imediato 

2014 0,1   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0   0 0 0 

2015 0,1   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0   0 0 0 

2016 0,1   0,07 0,00 0,00 0,04   5 0 0   1 0 1 

2017 0,1   0,07 0,00 0,00 0,04   4 0 0   1 0 1 

Curto 

2018 0,1   0,00 0,00 0,00 0,04   5 0 0   0 0 1 

2019 0,1   0,00 0,00 0,00 0,04   4 0 0   0 0 1 

2020 0,1   0,00 0,00 0,00 0,04   5 0 0   0 0 1 

2021 0,1   0,00 0,00 0,00 0,04   4 0 0   0 0 1 

2022 0,1   0,00 0,00 0,00 0,04   5 0 0   0 0 1 

Médio 

2023 0,1   0,00 0,00 0,00 0,04   0 0 3   0 0 1 

2024 0,1   0,00 0,00 0,00 0,04   0 0 3   0 0 1 

2025 0,1   0,00 0,00 0,00 0,04   0 0 3   0 0 1 

2026 0,1   0,00 0,00 0,00 0,04   0 0 3   0 0 1 

Longo 

2027 0,1   0,00 0,00 0,00 0,04   0 0 3   0 0 1 

2028 0,1   0,00 0,00 0,00 0,04   0 0 3   0 0 1 

2029 0,1   0,00 0,00 0,00 0,04   0 0 3   0 0 1 

2030 0,1   0,00 0,00 0,00 0,04   0 0 3   0 0 1 

2031 0,1   0,00 0,00 0,00 0,04   0 0 3   0 0 1 

2032 0,1   0,00 0,00 0,00 0,04   0 0 3   0 0 1 

2033 0,1   0,00 0,00 0,00 0,04   0 0 3   0 0 1 

2034 0,1   0,00 0,00 0,00 0,04   0 0 3   0 0 1 

  - - 0,14 0,00 0,00 0,77 - 32 0 31 - 2 0 19 

QUADRO 36 - PROJEÇÃO DA DEMANDA PARA O SAA DA LOCALIDADE DE GESTEIRA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) (Conclusão) 
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Prazo Ano 
Pop. 
rural 

Índice de 
atend. 

(%) 

Pop. 
abastecida 

Hab/dom 
Ligações 
ativas 
(lig.) 

Economias 
ativas 

Volume médio (m³/dia) Quota 
produzida 
(L/hab.dia) 

Quota 
consumida 
(L/hab.dia) 

Índ. 
perdas 

(%) 

Índ. perdas 
(L/lig.dia) Produzido Consumido 

Entrada 2013 173 93,0 161 3,4 46 48 40 26 247,4 159,1 35,7 310,7 

Imediato 

2014 172 93,0 160 3,3 46 48 40 25 247,4 159,1 35,7 308,9 

2015 172 93,0 160 3,3 46 48 39 25 247,4 159,1 35,7 308,9 

2016 171 96,5 165 3,3 47 50 37 25 221,9 154,6 30,4 234,1 

2017 170 100,0 170 3,3 49 52 34 26 200,0 150,0 25,0 172,7 

Curto 

2018 169 100,0 169 3,3 49 52 33 25 196,8 148,0 24,8 170,2 

2019 169 100,0 169 3,3 49 52 33 25 193,6 146,0 24,6 165,1 

2020 168 100,0 168 3,3 49 52 32 24 190,5 144,0 24,4 160,1 

2021 167 100,0 167 3,3 49 52 31 24 187,3 142,0 24,2 156,2 

2022 167 100,0 167 3,2 49 52 31 23 184,2 140,0 24,0 151,4 

Médio 

2023 166 100,0 166 3,2 48 52 30 23 179,7 137,5 23,5 145,1 

2024 165 100,0 165 3,2 48 52 29 22 175,3 135,0 23,0 138,5 

2025 165 100,0 165 3,2 48 52 28 22 171,0 132,5 22,5 131,3 

2026 164 100,0 164 3,2 48 52 27 21 166,7 130,0 22,0 124,4 

Longo 

2027 163 100,0 163 3,2 48 52 27 21 164,5 128,8 21,8 122,5 

2028 163 100,0 163 3,2 48 52 26 21 162,4 127,5 21,5 118,8 

2029 162 100,0 162 3,1 48 52 26 20 160,3 126,3 21,3 115,2 

2030 162 100,0 162 3,1 48 52 26 20 158,2 125,0 21,0 112,3 

2031 161 100,0 161 3,1 48 52 25 20 156,2 123,8 20,8 108,8 

2032 160 100,0 160 3,1 48 52 25 20 154,1 122,5 20,5 106,1 

2033 160 100,0 160 3,1 48 52 24 19 152,0 121,3 20,3 102,7 

2034 159 100,0 159 3,1 48 52 24 19 150,0 120,0 20,0 99,5 
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Prazo Ano 
Captação (L/s) Produção (L/s) Vol. reservação (m³) 

Qmdh 
(L/s) Capacidade Necessário Déficit Capacidade Qm Qmd Déficit Existente Necessário Déficit 

Entrada 2013 0,5 2,2 1,8 0,0 0,5 0,6 0,6 15 15,9 0,9 0,8 

Imediato 

2014   2,2 1,7   0,5 0,6 0,6   15,9 0,9 0,8 

2015   2,2 1,7   0,5 0,5 0,5   15,8 0,8 0,8 

2016   2,0 1,6   0,4 0,5 0,5   14,6 0,0 0,8 

2017   1,9 1,4   0,4 0,5 0,5   13,6 0,0 0,7 

Curto 

2018   1,9 1,4   0,4 0,5 0,5   13,3 0,0 0,7 

2019   1,8 1,4   0,4 0,5 0,5   13,1 0,0 0,7 

2020   1,8 1,3   0,4 0,4 0,4   12,8 0,0 0,7 

2021   1,7 1,3   0,4 0,4 0,4   12,5 0,0 0,7 

2022   1,7 1,2   0,4 0,4 0,4   12,3 0,0 0,6 

Médio 

2023   1,7 1,2   0,3 0,4 0,4   11,9 0,0 0,6 

2024   1,6 1,2   0,3 0,4 0,4   11,6 0,0 0,6 

2025   1,6 1,1   0,3 0,4 0,4   11,3 0,0 0,6 

2026   1,5 1,1   0,3 0,4 0,4   10,9 0,0 0,6 

Longo 

2027   1,5 1,0   0,3 0,4 0,4   10,8 0,0 0,6 

2028   1,5 1,0   0,3 0,4 0,4   10,6 0,0 0,6 

2029   1,4 1,0   0,3 0,4 0,4   10,4 0,0 0,5 

2030   1,4 1,0   0,3 0,4 0,4   10,2 0,0 0,5 

2031   1,4 0,9   0,3 0,3 0,3   10,0 0,0 0,5 

2032   1,4 0,9   0,3 0,3 0,3   9,9 0,0 0,5 

2033   1,3 0,9   0,3 0,3 0,3   9,7 0,0 0,5 

2034   1,3 0,9   0,3 0,3 0,3   9,5 0,0 0,5 

  TOTAL - 1,57 - - - 0,51 - - 0,00 - 
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Prazo Ano 
Adensamento 

urbano 

Rede de água (km) Hidrômetros (und) Ligações prediais (und) 

Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urb - cen. 

1 

Expansão 
urb. - 
cen. 2 

Manutenção Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção 

Entrada 2013 0,05 1,59         0       46       

Imediato 

2014 0,05   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0   0 0 0 

2015 0,05   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0   0 0 0 

2016 0,05   0,06 0,00 0,00 0,03   7 0 0   1 0 2 

2017 0,05   0,06 0,00 0,00 0,03   7 0 0   2 0 2 

Curto 

2018 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   7 0 0   0 0 2 

2019 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   7 0 0   0 0 2 

2020 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   7 0 0   0 0 2 

2021 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   7 0 0   0 0 2 

2022 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   7 0 0   0 0 2 

Médio 

2023 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 4   0 0 2 

2024 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 4   0 0 2 

2025 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 4   0 0 2 

2026 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 4   0 0 2 

Longo 

2027 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 4   0 0 2 

2028 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 4   0 0 2 

2029 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 4   0 0 2 

2030 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 4   0 0 2 

2031 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 4   0 0 2 

2032 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 4   0 0 2 

2033 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 4   0 0 2 

2034 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 4   0 0 2 

  - - 0,12 0,00 0,00 0,65 - 49 0 47 - 3 0 38 

QUADRO 37 - PROJEÇÃO DA DEMANDA PARA O SAA DA LOCALIDADE DE FELIPE DOS SANTOS (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) (Conclusão) 
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Prazo Ano 
Pop. 
rural 

Índice de 
atend. 

(%) 

Pop. 
abastecida 

Hab/dom 
Ligações 
ativas 
(lig.) 

Economias 
ativas 

Volume médio (m³/dia) Quota 
produzida 
(L/hab.dia) 

Quota 
consumida 
(L/hab.dia) 

Índ. 
perdas 

(%) 

Índ. perdas 
(L/lig.dia) Produzido Consumido 

Entrada 2013 303 93,0 282 3,4 80 84 70 45 247,4 159,1 35,7 311,6 

Imediato 

2014 302 93,0 281 3,4 80 84 70 45 247,4 159,1 35,7 311,6 

2015 301 93,0 280 3,4 79 83 69 45 247,4 159,1 35,7 311,6 

2016 300 96,5 289 3,3 83 87 64 45 221,9 154,6 30,4 234,8 

2017 299 100,0 299 3,3 86 90 60 45 200,0 150,0 25,0 174,3 

Curto 

2018 297 100,0 297 3,3 84 90 59 44 196,8 148,0 24,8 171,8 

2019 296 100,0 296 3,3 85 90 57 43 193,6 146,0 24,6 166,6 

2020 295 100,0 295 3,3 85 90 56 42 190,5 144,0 24,4 161,6 

2021 294 100,0 294 3,3 84 90 55 42 187,3 142,0 24,2 157,6 

2022 293 100,0 293 3,3 85 90 54 41 184,2 140,0 24,0 152,8 

Médio 

2023 291 100,0 291 3,2 84 90 52 40 179,7 137,5 23,5 146,4 

2024 290 100,0 290 3,2 84 90 51 39 175,3 135,0 23,0 139,8 

2025 289 100,0 289 3,2 84 90 49 38 171,0 132,5 22,5 132,5 

2026 288 100,0 288 3,2 84 90 48 37 166,7 130,0 22,0 125,5 

Longo 

2027 287 100,0 287 3,2 83 90 47 37 164,5 128,8 21,8 123,7 

2028 286 100,0 286 3,2 83 90 46 36 162,4 127,5 21,5 119,9 

2029 284 100,0 284 3,2 83 90 46 36 160,3 126,3 21,3 116,3 

2030 283 100,0 283 3,2 83 90 45 35 158,2 125,0 21,0 113,4 

2031 282 100,0 282 3,1 83 90 44 35 156,2 123,8 20,8 109,9 

2032 281 100,0 281 3,1 83 90 43 34 154,1 122,5 20,5 107,1 

2033 280 100,0 280 3,1 83 90 43 34 152,0 121,3 20,3 103,7 

2034 279 100,0 279 3,1 83 90 42 33 150,0 120,0 20,0 100,4 
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Prazo Ano 
Captação (L/s) Produção (L/s) Vol. reservação (m³) 

Qmdh 
(L/s) Capacidade Necessário Déficit Capacidade Qm Qmd Déficit Existente Necessário Déficit 

Entrada 2013 0,8 3,9 3,1 0,0 0,8 1,0 1,0 20 27,9 7,9 1,5 

Imediato 

2014   3,9 3,1   0,8 1,0 1,0   27,8 7,8 1,4 

2015   3,8 3,0   0,8 1,0 1,0   27,7 7,7 1,4 

2016   3,6 2,8   0,7 0,9 0,9   25,7 5,7 1,3 

2017   3,3 2,5   0,7 0,8 0,8   23,9 3,9 1,2 

Curto 

2018   3,3 2,4   0,7 0,8 0,8   23,4 3,4 1,2 

2019   3,2 2,4   0,7 0,8 0,8   22,9 2,9 1,2 

2020   3,1 2,3   0,7 0,8 0,8   22,5 2,5 1,2 

2021   3,1 2,2   0,6 0,8 0,8   22,0 2,0 1,1 

2022   3,0 2,2   0,6 0,7 0,7   21,6 1,6 1,1 

Médio 

2023   2,9 2,1   0,6 0,7 0,7   21,0 1,0 1,1 

2024   2,8 2,0   0,6 0,7 0,7   20,4 0,4 1,1 

2025   2,7 1,9   0,6 0,7 0,7   19,8 0,0 1,0 

2026   2,7 1,9   0,6 0,7 0,7   19,2 0,0 1,0 

Longo 

2027   2,6 1,8   0,5 0,7 0,7   18,9 0,0 1,0 

2028   2,6 1,8   0,5 0,6 0,6   18,6 0,0 1,0 

2029   2,5 1,7   0,5 0,6 0,6   18,2 0,0 1,0 

2030   2,5 1,7   0,5 0,6 0,6   17,9 0,0 0,9 

2031   2,4 1,6   0,5 0,6 0,6   17,6 0,0 0,9 

2032   2,4 1,6   0,5 0,6 0,6   17,3 0,0 0,9 

2033   2,4 1,6   0,5 0,6 0,6   17,0 0,0 0,9 

2034   2,3 1,5   0,5 0,6 0,6   16,7 0,0 0,9 

  TOTAL - 2,76 - - - 0,89 - - 5,67 - 
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Prazo Ano 
Adensamento 

urbano 

Rede de água (km) Hidrômetros (und) Ligações prediais (und) 

Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urb - cen. 

1 

Expansão 
urb. - 
cen. 2 

Manutenção Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção 

Entrada 2013 0 0,76         0       80       

Imediato 

2014 0   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0   0 0 0 

2015 0   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0   0 0 0 

2016 0   0,03 0,00 0,00 0,02   12 0 0   3 0 3 

2017 0   0,03 0,00 0,00 0,02   13 0 0   3 0 3 

Curto 

2018 0   0,00 0,00 0,00 0,02   12 0 0   0 0 3 

2019 0   0,00 0,00 0,00 0,02   12 0 0   0 0 3 

2020 0   0,00 0,00 0,00 0,02   12 0 0   0 0 3 

2021 0   0,00 0,00 0,00 0,02   13 0 0   0 0 3 

2022 0   0,00 0,00 0,00 0,02   12 0 0   0 0 3 

Médio 

2023 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 7   0 0 3 

2024 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 7   0 0 3 

2025 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 7   0 0 3 

2026 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 7   0 0 3 

Longo 

2027 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 7   0 0 3 

2028 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 7   0 0 3 

2029 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 7   0 0 3 

2030 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 7   0 0 3 

2031 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 7   0 0 3 

2032 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 7   0 0 3 

2033 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 7   0 0 3 

2034 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 7   0 0 3 

  - - 0,06 0,00 0,00 0,31 - 86 0 83 - 6 0 57 

QUADRO 38 - PROJEÇÃO DA DEMANDA PARA O SAA DA LOCALIDADE DE POUSO ALTO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) (Conclusão) 
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Prazo Ano 
Pop. 
rural 

Índice de 
atend. 

(%) 

Pop. 
abastecida 

Hab/dom 
Ligações 
ativas 
(lig.) 

Economias 
ativas 

Volume médio (m³/dia) Quota 
produzida 
(L/hab.dia) 

Quota 
consumida 
(L/hab.dia) 

Índ. 
perdas 

(%) 

Índ. perdas 
(L/lig.dia) Produzido Consumido 

Entrada 2013 172 93,0 160 7,0 22 23 40 25 247,4 159,1 35,7 645,5 

Imediato 

2014 171 93,0 159 7,0 22 23 39 25 247,4 159,1 35,7 645,5 

2015 171 93,0 159 7,0 22 23 39 25 247,4 159,1 35,7 645,5 

2016 170 96,5 164 6,7 23 25 36 25 221,9 154,6 30,4 473,1 

2017 169 100,0 169 6,7 24 25 34 25 200,0 150,0 25,0 351,2 

Curto 

2018 169 100,0 169 6,7 24 25 33 25 196,8 148,0 24,8 346,1 

2019 168 100,0 168 6,7 24 25 32 25 193,6 146,0 24,6 337,8 

2020 167 100,0 167 6,7 24 25 32 24 190,5 144,0 24,4 329,6 

2021 166 100,0 166 6,7 23 25 31 24 187,3 142,0 24,2 321,5 

2022 166 100,0 166 6,7 23 25 31 23 184,2 140,0 24,0 313,5 

Médio 

2023 165 100,0 165 6,7 23 25 30 23 179,7 137,5 23,5 302,4 

2024 165 100,0 165 6,7 23 25 29 22 175,3 135,0 23,0 288,7 

2025 164 100,0 164 6,5 24 25 28 22 171,0 132,5 22,5 267,5 

2026 163 100,0 163 6,5 23 25 27 21 166,7 130,0 22,0 255,0 

Longo 

2027 163 100,0 163 6,5 23 25 27 21 164,5 128,8 21,8 251,2 

2028 162 100,0 162 6,5 23 25 26 21 162,4 127,5 21,5 245,1 

2029 161 100,0 161 6,5 23 25 26 20 160,3 126,3 21,3 239,2 

2030 161 100,0 161 6,5 23 25 25 20 158,2 125,0 21,0 233,3 

2031 160 100,0 160 6,5 23 25 25 20 156,2 123,8 20,8 227,5 

2032 159 100,0 159 6,5 23 25 25 20 154,1 122,5 20,5 221,7 

2033 159 100,0 159 6,3 23 25 24 19 152,0 121,3 20,3 209,5 

2034 158 100,0 158 6,3 23 25 24 19 150,0 120,0 20,0 204,1 
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Prazo Ano 
Captação (L/s) Produção (L/s) Vol. reservação (m³) 

Qmdh 
(L/s) Capacidade Necessário Déficit Capacidade Qm Qmd Déficit Existente Necessário Déficit 

Entrada 2013 0,5 0,5 0,1 0,0 0,5 0,5 0,5 10 15,8 5,8 0,8 

Imediato 

2014   0,5 0,1   0,5 0,5 0,5   15,8 5,8 0,8 

2015   0,5 0,1   0,5 0,5 0,5   15,7 5,7 0,8 

2016   0,5 0,0   0,4 0,5 0,5   14,5 4,5 0,8 

2017   0,5 0,0   0,4 0,5 0,5   13,5 3,5 0,7 

Curto 

2018   0,5 0,0   0,4 0,5 0,5   13,3 3,3 0,7 

2019   0,5 0,0   0,4 0,5 0,5   13,0 3,0 0,7 

2020   0,4 0,0   0,4 0,4 0,4   12,7 2,7 0,7 

2021   0,4 0,0   0,4 0,4 0,4   12,5 2,5 0,6 

2022   0,4 0,0   0,4 0,4 0,4   12,2 2,2 0,6 

Médio 

2023   0,4 0,0   0,3 0,4 0,4   11,9 1,9 0,6 

2024   0,4 0,0   0,3 0,4 0,4   11,5 1,5 0,6 

2025   0,4 0,0   0,3 0,4 0,4   11,2 1,2 0,6 

2026   0,4 0,0   0,3 0,4 0,4   10,9 0,9 0,6 

Longo 

2027   0,4 0,0   0,3 0,4 0,4   10,7 0,7 0,6 

2028   0,4 0,0   0,3 0,4 0,4   10,5 0,5 0,5 

2029   0,4 0,0   0,3 0,4 0,4   10,3 0,3 0,5 

2030   0,4 0,0   0,3 0,4 0,4   10,2 0,2 0,5 

2031   0,3 0,0   0,3 0,3 0,3   10,0 0,0 0,5 

2032   0,3 0,0   0,3 0,3 0,3   9,8 0,0 0,5 

2033   0,3 0,0   0,3 0,3 0,3   9,6 0,0 0,5 

2034   0,3 0,0   0,3 0,3 0,3   9,5 0,0 0,5 

  TOTAL - 0,00 - - - 0,51 - - 4,55 - 
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Prazo Ano 
Adensamento 

urbano 

Rede de água (km) Hidrômetros (und) Ligações prediais (und) 

Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urb - cen. 

1 

Expansão 
urb. - 
cen. 2 

Manutenção Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção 

Entrada 2013 0,15 2,67         0       22       

Imediato 

2014 0,15   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0   0 0 0 

2015 0,15   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0   0 0 0 

2016 0,15   0,10 0,00 0,00 0,06   4 0 0   1 0 1 

2017 0,15   0,10 0,00 0,00 0,06   3 0 0   1 0 1 

Curto 

2018 0,15   0,00 0,00 0,00 0,06   3 0 0   0 0 1 

2019 0,15   0,00 0,00 0,00 0,06   4 0 0   0 0 1 

2020 0,15   0,00 0,00 0,00 0,06   3 0 0   0 0 1 

2021 0,15   0,00 0,00 0,00 0,06   4 0 0   0 0 1 

2022 0,15   0,00 0,00 0,00 0,06   3 0 0   0 0 1 

Médio 

2023 0,15   0,00 0,00 0,00 0,06   0 0 2   0 0 1 

2024 0,15   0,00 0,00 0,00 0,06   0 0 2   0 0 1 

2025 0,15   0,00 0,00 0,00 0,06   0 0 2   0 0 1 

2026 0,15   0,00 0,00 0,00 0,06   0 0 2   0 0 1 

Longo 

2027 0,15   0,00 0,00 0,00 0,06   0 0 2   0 0 1 

2028 0,15   0,00 0,00 0,00 0,06   0 0 2   0 0 1 

2029 0,15   0,00 0,00 0,00 0,06   0 0 2   0 0 1 

2030 0,15   0,00 0,00 0,00 0,06   0 0 2   0 0 1 

2031 0,15   0,00 0,00 0,00 0,06   0 0 2   0 0 1 

2032 0,15   0,00 0,00 0,00 0,06   0 0 2   0 0 1 

2033 0,15   0,00 0,00 0,00 0,06   0 0 2   0 0 1 

2034 0,15   0,00 0,00 0,00 0,06   0 0 2   0 0 1 

  - - 0,20 0,00 0,00 1,09 - 24 0 23 - 2 0 19 

QUADRO 39 - PROJEÇÃO DA DEMANDA PARA O SAA DA LOCALIDADE DE ALTO BONSUCESSO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) (Conclusão) 
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Prazo Ano 
Pop. 
rural 

Índice de 
atend. 

(%) 

Pop. 
abastecida 

Hab/dom 
Ligações 
ativas 
(lig.) 

Economias 
ativas 

Volume médio (m³/dia) Quota 
produzida 
(L/hab.dia) 

Quota 
consumida 
(L/hab.dia) 

Índ. 
perdas 

(%) 

Índ. perdas 
(L/lig.dia) Produzido Consumido 

Entrada 2013 377 93,0 351 3,4 99 104 87 56 247,4 159,1 35,7 311,6 

Imediato 

2014 376 93,0 350 3,4 99 104 87 56 247,4 159,1 35,7 311,6 

2015 374 93,0 348 3,3 99 104 86 55 247,4 159,1 35,7 309,8 

2016 373 96,5 360 3,3 103 108 80 56 221,9 154,6 30,4 236,2 

2017 371 100,0 371 3,3 107 112 74 56 200,0 150,0 25,0 174,3 

Curto 

2018 370 100,0 370 3,3 106 112 73 55 196,8 148,0 24,8 170,7 

2019 368 100,0 368 3,3 105 112 71 54 193,6 146,0 24,6 166,6 

2020 367 100,0 367 3,3 106 112 70 53 190,5 144,0 24,4 161,6 

2021 366 100,0 366 3,3 106 112 68 52 187,3 142,0 24,2 156,7 

2022 364 100,0 364 3,3 105 112 67 51 184,2 140,0 24,0 152,8 

Médio 

2023 363 100,0 363 3,2 105 112 65 50 179,7 137,5 23,5 146,4 

2024 361 100,0 361 3,2 105 112 63 49 175,3 135,0 23,0 138,9 

2025 360 100,0 360 3,2 104 112 61 48 171,0 132,5 22,5 132,5 

2026 358 100,0 358 3,2 105 112 60 47 166,7 130,0 22,0 125,5 

Longo 

2027 357 100,0 357 3,2 103 112 59 46 164,5 128,8 21,8 123,7 

2028 355 100,0 355 3,2 103 112 58 45 162,4 127,5 21,5 119,9 

2029 354 100,0 354 3,2 104 112 57 45 160,3 126,3 21,3 116,3 

2030 353 100,0 353 3,2 103 112 56 44 158,2 125,0 21,0 113,4 

2031 351 100,0 351 3,1 104 112 55 43 156,2 123,8 20,8 109,9 

2032 350 100,0 350 3,1 104 112 54 43 154,1 122,5 20,5 106,4 

2033 348 100,0 348 3,1 104 112 53 42 152,0 121,3 20,3 103,1 

2034 347 100,0 347 3,1 104 112 52 42 150,0 120,0 20,0 100,4 
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Prazo Ano 
Captação (L/s) Produção (L/s) Vol. reservação (m³) 

Qmdh 
(L/s) Capacidade Necessário Déficit Capacidade Qm Qmd Déficit Existente Necessário Déficit 

Entrada 2013 1,0 1,2 0,2 0,0 1,0 1,2 1,2 19 34,7 15,7 1,8 

Imediato 

2014   1,2 0,2   1,0 1,2 1,2   34,6 15,6 1,8 

2015   1,2 0,2   1,0 1,2 1,2   34,5 15,5 1,8 

2016   1,1 0,1   0,9 1,1 1,1   31,9 12,9 1,7 

2017   1,0 0,0   0,9 1,0 1,0   29,7 10,7 1,5 

Curto 

2018   1,0 0,0   0,8 1,0 1,0   29,1 10,1 1,5 

2019   1,0 0,0   0,8 1,0 1,0   28,5 9,5 1,5 

2020   1,0 0,0   0,8 1,0 1,0   28,0 9,0 1,5 

2021   1,0 0,0   0,8 1,0 1,0   27,4 8,4 1,4 

2022   0,9 0,0   0,8 0,9 0,9   26,8 7,8 1,4 

Médio 

2023   0,9 0,0   0,8 0,9 0,9   26,1 7,1 1,4 

2024   0,9 0,0   0,7 0,9 0,9   25,3 6,3 1,3 

2025   0,9 0,0   0,7 0,9 0,9   24,6 5,6 1,3 

2026   0,8 0,0   0,7 0,8 0,8   23,9 4,9 1,2 

Longo 

2027   0,8 0,0   0,7 0,8 0,8   23,5 4,5 1,2 

2028   0,8 0,0   0,7 0,8 0,8   23,1 4,1 1,2 

2029   0,8 0,0   0,7 0,8 0,8   22,7 3,7 1,2 

2030   0,8 0,0   0,6 0,8 0,8   22,3 3,3 1,2 

2031   0,8 0,0   0,6 0,8 0,8   21,9 2,9 1,1 

2032   0,7 0,0   0,6 0,7 0,7   21,6 2,6 1,1 

2033   0,7 0,0   0,6 0,7 0,7   21,2 2,2 1,1 

2034   0,7 0,0   0,6 0,7 0,7   20,8 1,8 1,1 

  TOTAL - 0,10 - - - 1,11 - - 12,94 - 
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Prazo Ano 
Adensamento 

urbano 

Rede de água (km) Hidrômetros (und) Ligações prediais (und) 

Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urb - cen. 

1 

Expansão 
urb. - 
cen. 2 

Manutenção Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção 

Entrada 2013 0 0,93         0       99       

Imediato 

2014 0   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0   0 0 0 

2015 0   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0   0 0 0 

2016 0   0,04 0,00 0,00 0,02   15 0 0   3 0 4 

2017 0   0,03 0,00 0,00 0,02   15 0 0   4 0 4 

Curto 

2018 0   0,00 0,00 0,00 0,02   15 0 0   0 0 4 

2019 0   0,00 0,00 0,00 0,02   15 0 0   0 0 4 

2020 0   0,00 0,00 0,00 0,02   16 0 0   0 0 4 

2021 0   0,00 0,00 0,00 0,02   15 0 0   0 0 4 

2022 0   0,00 0,00 0,00 0,02   15 0 0   0 0 4 

Médio 

2023 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 8   0 0 4 

2024 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 8   0 0 4 

2025 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 8   0 0 4 

2026 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 8   0 0 4 

Longo 

2027 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 8   0 0 4 

2028 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 8   0 0 4 

2029 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 8   0 0 4 

2030 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 8   0 0 4 

2031 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 8   0 0 4 

2032 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 8   0 0 4 

2033 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 8   0 0 4 

2034 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 8   0 0 4 

  - - 0,07 0,00 0,00 0,38 - 106 0 102 - 7 0 76 

QUADRO 40 - PROJEÇÃO DA DEMANDA PARA O SAA DA LOCALIDADE DE CUNHA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) (Conclusão) 
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Prazo Ano 
Pop. 
rural 

Índice de 
atend. 

(%) 

Pop. 
abastecida 

Hab/dom 
Ligações 
ativas 
(lig.) 

Economias 
ativas 

Volume médio (m³/dia) Quota 
produzida 
(L/hab.dia) 

Quota 
consumida 
(L/hab.dia) 

Índ. 
perdas 

(%) 

Índ. perdas 
(L/lig.dia) Produzido Consumido 

Entrada 2013 283 93,0 263 3,4 73 77 65 42 247,4 159,1 35,7 317,2 

Imediato 

2014 281 93,0 262 3,4 73 77 65 42 247,4 159,1 35,7 315,4 

2015 280 93,0 261 3,4 73 77 65 41 247,4 159,1 35,7 313,5 

2016 279 96,5 269 3,4 76 80 60 42 221,9 154,6 30,4 239,0 

2017 278 100,0 278 3,4 79 83 56 42 200,0 150,0 25,0 176,4 

Curto 

2018 277 100,0 277 3,3 78 83 55 41 196,8 148,0 24,8 172,8 

2019 276 100,0 276 3,3 78 83 53 40 193,6 146,0 24,6 168,6 

2020 275 100,0 275 3,3 79 83 52 40 190,5 144,0 24,4 162,6 

2021 274 100,0 274 3,3 78 83 51 39 187,3 142,0 24,2 158,6 

2022 273 100,0 273 3,3 78 83 50 38 184,2 140,0 24,0 154,6 

Médio 

2023 271 100,0 271 3,3 77 83 49 37 179,7 137,5 23,5 148,2 

2024 270 100,0 270 3,3 78 83 47 37 175,3 135,0 23,0 140,7 

2025 269 100,0 269 3,3 77 83 46 36 171,0 132,5 22,5 134,2 

2026 268 100,0 268 3,2 77 83 45 35 166,7 130,0 22,0 127,1 

Longo 

2027 267 100,0 267 3,2 77 83 44 34 164,5 128,8 21,8 124,5 

2028 266 100,0 266 3,2 77 83 43 34 162,4 127,5 21,5 121,4 

2029 265 100,0 265 3,2 77 83 42 33 160,3 126,3 21,3 117,7 

2030 264 100,0 264 3,2 77 83 42 33 158,2 125,0 21,0 114,1 

2031 263 100,0 263 3,2 77 83 41 33 156,2 123,8 20,8 111,3 

2032 262 100,0 262 3,2 77 83 40 32 154,1 122,5 20,5 107,8 

2033 261 100,0 261 3,2 76 83 40 32 152,0 121,3 20,3 105,1 

2034 260 100,0 260 3,1 77 83 39 31 150,0 120,0 20,0 101,7 
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Prazo Ano 
Captação (L/s) Produção (L/s) Vol. reservação (m³) 

Qmdh 
(L/s) Capacidade Necessário Déficit Capacidade Qm Qmd Déficit Existente Necessário Déficit 

Entrada 2013 0,8 0,9 0,2 0,0 0,8 0,9 0,9 23 26,0 3,0 1,4 

Imediato 

2014   0,9 0,1   0,7 0,9 0,9   25,9 2,9 1,3 

2015   0,9 0,1   0,7 0,9 0,9   25,8 2,8 1,3 

2016   0,8 0,1   0,7 0,8 0,8   23,9 0,9 1,2 

2017   0,8 0,0   0,6 0,8 0,8   22,2 0,0 1,2 

Curto 

2018   0,8 0,0   0,6 0,8 0,8   21,8 0,0 1,1 

2019   0,7 0,0   0,6 0,7 0,7   21,4 0,0 1,1 

2020   0,7 0,0   0,6 0,7 0,7   20,9 0,0 1,1 

2021   0,7 0,0   0,6 0,7 0,7   20,5 0,0 1,1 

2022   0,7 0,0   0,6 0,7 0,7   20,1 0,0 1,0 

Médio 

2023   0,7 0,0   0,6 0,7 0,7   19,5 0,0 1,0 

2024   0,7 0,0   0,5 0,7 0,7   19,0 0,0 1,0 

2025   0,6 0,0   0,5 0,6 0,6   18,4 0,0 1,0 

2026   0,6 0,0   0,5 0,6 0,6   17,9 0,0 0,9 

Longo 

2027   0,6 0,0   0,5 0,6 0,6   17,6 0,0 0,9 

2028   0,6 0,0   0,5 0,6 0,6   17,3 0,0 0,9 

2029   0,6 0,0   0,5 0,6 0,6   17,0 0,0 0,9 

2030   0,6 0,0   0,5 0,6 0,6   16,7 0,0 0,9 

2031   0,6 0,0   0,5 0,6 0,6   16,4 0,0 0,9 

2032   0,6 0,0   0,5 0,6 0,6   16,1 0,0 0,8 

2033   0,6 0,0   0,5 0,6 0,6   15,9 0,0 0,8 

2034   0,5 0,0   0,5 0,5 0,5   15,6 0,0 0,8 

  TOTAL - 0,08 - - - 0,83 - - 0,91 - 
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Prazo Ano 
Adensamento 

urbano 

Rede de água (km) Hidrômetros (und) Ligações prediais (und) 

Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urb - cen. 

1 

Expansão 
urb. - 
cen. 2 

Manutenção Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção 

Entrada 2013 0 0,78         0       73       

Imediato 

2014 0   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0   0 0 0 

2015 0   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0   0 0 0 

2016 0   0,03 0,00 0,00 0,02   11 0 0   3 0 3 

2017 0   0,03 0,00 0,00 0,02   11 0 0   3 0 3 

Curto 

2018 0   0,00 0,00 0,00 0,02   12 0 0   0 0 3 

2019 0   0,00 0,00 0,00 0,02   11 0 0   0 0 3 

2020 0   0,00 0,00 0,00 0,02   11 0 0   0 0 3 

2021 0   0,00 0,00 0,00 0,02   12 0 0   0 0 3 

2022 0   0,00 0,00 0,00 0,02   11 0 0   0 0 3 

Médio 

2023 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 6   0 0 3 

2024 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 6   0 0 3 

2025 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 6   0 0 3 

2026 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 6   0 0 3 

Longo 

2027 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 6   0 0 3 

2028 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 6   0 0 3 

2029 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 6   0 0 3 

2030 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 6   0 0 3 

2031 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 6   0 0 3 

2032 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 6   0 0 3 

2033 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 6   0 0 3 

2034 0   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 6   0 0 3 

  - - 0,06 0,00 0,00 0,32 - 79 0 76 - 6 0 57 

QUADRO 41 - PROJEÇÃO DA DEMANDA PARA O SAA DA LOCALIDADE DE TABÕES (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) (Conclusão) 
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Prazo Ano 
Pop. 
rural 

Índice de 
atend. 

(%) 

Pop. 
abastecida 

Hab/dom 
Ligações 
ativas 
(lig.) 

Economias 
ativas 

Volume médio (m³/dia) Quota 
produzida 
(L/hab.dia) 

Quota 
consumida 
(L/hab.dia) 

Índ. 
perdas 

(%) 

Índ. perdas 
(L/lig.dia) Produzido Consumido 

Entrada 2013 65 93,0 61 2,1 27 28 15 10 247,4 159,1 35,7 197,5 

Imediato 

2014 65 93,0 60 2,1 27 28 15 10 247,4 159,1 35,7 197,5 

2015 65 93,0 60 2,1 27 28 15 10 247,4 159,1 35,7 196,6 

2016 64 96,5 62 2,1 28 30 14 10 221,9 154,6 30,4 148,5 

2017 64 100,0 64 2,1 29 31 13 10 200,0 150,0 25,0 110,3 

Curto 

2018 64 100,0 64 2,1 29 31 13 9 196,8 148,0 24,8 108,1 

2019 64 100,0 64 2,1 29 31 12 9 193,6 146,0 24,6 105,0 

2020 63 100,0 63 2,1 29 31 12 9 190,5 144,0 24,4 102,0 

2021 63 100,0 63 2,1 29 31 12 9 187,3 142,0 24,2 99,5 

2022 63 100,0 63 2,1 29 31 12 9 184,2 140,0 24,0 96,5 

Médio 

2023 63 100,0 63 2,1 29 31 11 9 179,7 137,5 23,5 92,7 

2024 62 100,0 62 2,0 29 31 11 8 175,3 135,0 23,0 88,0 

2025 62 100,0 62 2,0 29 31 11 8 171,0 132,5 22,5 83,6 

2026 62 100,0 62 2,0 29 31 10 8 166,7 130,0 22,0 79,3 

Longo 

2027 62 100,0 62 2,0 28 31 10 8 164,5 128,8 21,8 78,1 

2028 61 100,0 61 2,0 28 31 10 8 162,4 127,5 21,5 75,8 

2029 61 100,0 61 2,0 28 31 10 8 160,3 126,3 21,3 73,6 

2030 61 100,0 61 2,0 28 31 10 8 158,2 125,0 21,0 71,4 

2031 61 100,0 61 2,0 28 31 9 8 156,2 123,8 20,8 69,3 

2032 60 100,0 60 2,0 28 31 9 7 154,1 122,5 20,5 67,5 

2033 60 100,0 60 2,0 28 31 9 7 152,0 121,3 20,3 65,5 

2034 60 100,0 60 2,0 28 31 9 7 150,0 120,0 20,0 63,5 
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Prazo Ano 
Captação (L/s) Produção (L/s) Vol. reservação (m³) 

Qmdh 
(L/s) Capacidade Necessário Déficit Capacidade Qm Qmd Déficit Existente Necessário Déficit 

Entrada 2013 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 8 6,0 0,0 0,3 

Imediato 

2014   0,2 0,0   0,2 0,2 0,2   6,0 0,0 0,3 

2015   0,2 0,0   0,2 0,2 0,2   6,0 0,0 0,3 

2016   0,2 0,0   0,2 0,2 0,2   5,5 0,0 0,3 

2017   0,2 0,0   0,1 0,2 0,2   5,1 0,0 0,3 

Curto 

2018   0,2 0,0   0,1 0,2 0,2   5,0 0,0 0,3 

2019   0,2 0,0   0,1 0,2 0,2   4,9 0,0 0,3 

2020   0,2 0,0   0,1 0,2 0,2   4,8 0,0 0,3 

2021   0,2 0,0   0,1 0,2 0,2   4,7 0,0 0,2 

2022   0,2 0,0   0,1 0,2 0,2   4,6 0,0 0,2 

Médio 

2023   0,2 0,0   0,1 0,2 0,2   4,5 0,0 0,2 

2024   0,2 0,0   0,1 0,2 0,2   4,4 0,0 0,2 

2025   0,1 0,0   0,1 0,1 0,1   4,3 0,0 0,2 

2026   0,1 0,0   0,1 0,1 0,1   4,1 0,0 0,2 

Longo 

2027   0,1 0,0   0,1 0,1 0,1   4,1 0,0 0,2 

2028   0,1 0,0   0,1 0,1 0,1   4,0 0,0 0,2 

2029   0,1 0,0   0,1 0,1 0,1   3,9 0,0 0,2 

2030   0,1 0,0   0,1 0,1 0,1   3,9 0,0 0,2 

2031   0,1 0,0   0,1 0,1 0,1   3,8 0,0 0,2 

2032   0,1 0,0   0,1 0,1 0,1   3,7 0,0 0,2 

2033   0,1 0,0   0,1 0,1 0,1   3,7 0,0 0,2 

2034   0,1 0,0   0,1 0,1 0,1   3,6 0,0 0,2 

  TOTAL - 0,02 - - - 0,19 - - 0,00 - 
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Prazo Ano 
Adensamento 

urbano 

Rede de água (km) Hidrômetros (und) Ligações prediais (und) 

Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urb - cen. 

1 

Expansão 
urb. - 
cen. 2 

Manutenção Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção 

Entrada 2013 0,15 0,88         0       27       

Imediato 

2014 0,15   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0   0 0 0 

2015 0,15   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0   0 0 0 

2016 0,15   0,03 0,00 0,00 0,02   4 0 0   1 0 1 

2017 0,15   0,03 0,00 0,00 0,02   4 0 0   1 0 1 

Curto 

2018 0,15   0,00 0,00 0,00 0,02   4 0 0   0 0 1 

2019 0,15   0,00 0,00 0,00 0,02   5 0 0   0 0 1 

2020 0,15   0,00 0,00 0,00 0,02   4 0 0   0 0 1 

2021 0,15   0,00 0,00 0,00 0,02   4 0 0   0 0 1 

2022 0,15   0,00 0,00 0,00 0,02   4 0 0   0 0 1 

Médio 

2023 0,15   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 2   0 0 1 

2024 0,15   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 2   0 0 1 

2025 0,15   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 2   0 0 1 

2026 0,15   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 2   0 0 1 

Longo 

2027 0,15   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 2   0 0 1 

2028 0,15   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 2   0 0 1 

2029 0,15   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 2   0 0 1 

2030 0,15   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 2   0 0 1 

2031 0,15   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 2   0 0 1 

2032 0,15   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 2   0 0 1 

2033 0,15   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 2   0 0 1 

2034 0,15   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 2   0 0 1 

  - - 0,07 0,00 0,00 0,36 - 29 0 28 - 2 0 19 

QUADRO 42 - PROJEÇÃO DA DEMANDA PARA O SAA DA LOCALIDADE DE DOBLA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 
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Prazo Ano 
Pop. 
rural 

Índice de 
atend. 

(%) 

Pop. 
abastecida 

Hab/dom 
Ligações 
ativas 
(lig.) 

Economias 
ativas 

Volume médio (m³/dia) Quota 
produzida 
(L/hab.dia) 

Quota 
consumida 
(L/hab.dia) 

Índ. 
perdas 

(%) 

Índ. perdas 
(L/lig.dia) Produzido Consumido 

Entrada 2013 234 93,0 218 3,4 61 64 54 35 247,4 159,1 35,7 315,4 

Imediato 

2014 233 93,0 217 3,4 61 64 54 35 247,4 159,1 35,7 315,4 

2015 232 93,0 216 3,4 61 64 53 34 247,4 159,1 35,7 313,5 

2016 231 96,5 223 3,4 63 66 50 35 221,9 154,6 30,4 237,6 

2017 230 100,0 230 3,4 65 69 46 35 200,0 150,0 25,0 176,4 

Curto 

2018 230 100,0 230 3,3 65 69 45 34 196,8 148,0 24,8 172,8 

2019 229 100,0 229 3,3 65 69 44 33 193,6 146,0 24,6 167,6 

2020 228 100,0 228 3,3 65 69 43 33 190,5 144,0 24,4 162,6 

2021 227 100,0 227 3,3 65 69 42 32 187,3 142,0 24,2 158,6 

2022 226 100,0 226 3,3 65 69 42 32 184,2 140,0 24,0 153,7 

Médio 

2023 225 100,0 225 3,3 64 69 40 31 179,7 137,5 23,5 148,2 

2024 224 100,0 224 3,3 64 69 39 30 175,3 135,0 23,0 140,7 

2025 223 100,0 223 3,2 64 69 38 30 171,0 132,5 22,5 133,4 

2026 222 100,0 222 3,2 64 69 37 29 166,7 130,0 22,0 127,1 

Longo 

2027 221 100,0 221 3,2 64 69 36 29 164,5 128,8 21,8 124,5 

2028 221 100,0 221 3,2 64 69 36 28 162,4 127,5 21,5 120,7 

2029 220 100,0 220 3,2 64 69 35 28 160,3 126,3 21,3 117,7 

2030 219 100,0 219 3,2 64 69 35 27 158,2 125,0 21,0 114,1 

2031 218 100,0 218 3,2 63 69 34 27 156,2 123,8 20,8 111,3 

2032 217 100,0 217 3,2 64 69 33 27 154,1 122,5 20,5 107,8 

2033 216 100,0 216 3,1 64 69 33 26 152,0 121,3 20,3 104,4 

2034 215 100,0 215 3,1 63 69 32 26 150,0 120,0 20,0 101,7 
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Prazo Ano 
Captação (L/s) Produção (L/s) Vol. reservação (m³) 

Qmdh 
(L/s) Capacidade Necessário Déficit Capacidade Qm Qmd Déficit Existente Necessário Déficit 

Entrada 2013 0,6 0,7 0,1 0,0 0,6 0,7 0,7 12 21,6 9,6 1,1 

Imediato 

2014   0,7 0,1   0,6 0,7 0,7   21,5 9,5 1,1 

2015   0,7 0,1   0,6 0,7 0,7   21,4 9,4 1,1 

2016   0,7 0,1   0,6 0,7 0,7   19,8 7,8 1,0 

2017   0,6 0,0   0,5 0,6 0,6   18,4 6,4 1,0 

Curto 

2018   0,6 0,0   0,5 0,6 0,6   18,1 6,1 0,9 

2019   0,6 0,0   0,5 0,6 0,6   17,7 5,7 0,9 

2020   0,6 0,0   0,5 0,6 0,6   17,3 5,3 0,9 

2021   0,6 0,0   0,5 0,6 0,6   17,0 5,0 0,9 

2022   0,6 0,0   0,5 0,6 0,6   16,6 4,6 0,9 

Médio 

2023   0,6 0,0   0,5 0,6 0,6   16,2 4,2 0,8 

2024   0,5 0,0   0,5 0,5 0,5   15,7 3,7 0,8 

2025   0,5 0,0   0,4 0,5 0,5   15,3 3,3 0,8 

2026   0,5 0,0   0,4 0,5 0,5   14,8 2,8 0,8 

Longo 

2027   0,5 0,0   0,4 0,5 0,5   14,6 2,6 0,8 

2028   0,5 0,0   0,4 0,5 0,5   14,3 2,3 0,7 

2029   0,5 0,0   0,4 0,5 0,5   14,1 2,1 0,7 

2030   0,5 0,0   0,4 0,5 0,5   13,8 1,8 0,7 

2031   0,5 0,0   0,4 0,5 0,5   13,6 1,6 0,7 

2032   0,5 0,0   0,4 0,5 0,5   13,4 1,4 0,7 

2033   0,5 0,0   0,4 0,5 0,5   13,1 1,1 0,7 

2034   0,4 0,0   0,4 0,4 0,4   12,9 0,9 0,7 

  TOTAL - 0,07 - - - 0,69 - - 7,82 - 
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Prazo Ano 
Adensamento 

urbano 

Rede de água (km) Hidrômetros (und) Ligações prediais (und) 

Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urb - cen. 

1 

Expansão 
urb. - 
cen. 2 

Manutenção Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção 

Entrada 2013 0,05 1,37         0       61       

Imediato 

2014 0,05   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0   0 0 0 

2015 0,05   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0   0 0 0 

2016 0,05   0,05 0,00 0,00 0,03   9 0 0   3 0 3 

2017 0,05   0,05 0,00 0,00 0,03   10 0 0   2 0 3 

Curto 

2018 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   9 0 0   0 0 3 

2019 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   10 0 0   0 0 3 

2020 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   9 0 0   0 0 3 

2021 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   10 0 0   0 0 3 

2022 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   9 0 0   0 0 3 

Médio 

2023 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 5   0 0 3 

2024 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 5   0 0 3 

2025 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 5   0 0 3 

2026 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 5   0 0 3 

Longo 

2027 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 5   0 0 3 

2028 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 5   0 0 3 

2029 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 5   0 0 3 

2030 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 5   0 0 3 

2031 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 5   0 0 3 

2032 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 5   0 0 3 

2033 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 5   0 0 3 

2034 0,05   0,00 0,00 0,00 0,03   0 0 5   0 0 3 

  - - 0,10 0,00 0,00 0,56 - 66 0 63 - 5 0 57 

QUADRO 43 - PROJEÇÃO DA DEMANDA PARA O SAA DA LOCALIDADE DE PIMENTA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 
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Prazo Ano 
Pop. 
rural 

Índice de 
atend. 

(%) 

Pop. 
abastecida 

Hab/dom 
Ligações 
ativas 
(lig.) 

Economias 
ativas 

Volume médio (m³/dia) Quota 
produzida 
(L/hab.dia) 

Quota 
consumida 
(L/hab.dia) 

Índ. 
perdas 

(%) 

Índ. perdas 
(L/lig.dia) Produzido Consumido 

Entrada 2013 229 93,0 213 6,3 32 34 53 34 247,4 159,1 35,7 581,6 

Imediato 

2014 228 93,0 212 6,3 32 34 53 34 247,4 159,1 35,7 579,7 

2015 227 93,0 211 6,2 32 34 52 34 247,4 159,1 35,7 577,8 

2016 226 96,5 219 6,2 34 35 48 34 221,9 154,6 30,4 438,4 

2017 226 100,0 226 6,2 35 37 45 34 200,0 150,0 25,0 324,5 

Curto 

2018 225 100,0 225 6,2 34 37 44 33 196,8 148,0 24,8 318,2 

2019 224 100,0 224 6,1 34 37 43 33 193,6 146,0 24,6 309,5 

2020 223 100,0 223 6,1 34 37 42 32 190,5 144,0 24,4 300,5 

2021 222 100,0 222 6,1 34 37 42 32 187,3 142,0 24,2 292,2 

2022 221 100,0 221 6,1 34 37 41 31 184,2 140,0 24,0 283,5 

Médio 

2023 220 100,0 220 6,0 34 37 40 30 179,7 137,5 23,5 272,1 

2024 219 100,0 219 6,0 34 37 38 30 175,3 135,0 23,0 258,9 

2025 218 100,0 218 6,0 34 37 37 29 171,0 132,5 22,5 246,1 

2026 218 100,0 218 6,0 34 37 36 28 166,7 130,0 22,0 233,4 

Longo 

2027 217 100,0 217 5,9 34 37 36 28 164,5 128,8 21,8 228,8 

2028 216 100,0 216 5,9 34 37 35 28 162,4 127,5 21,5 222,5 

2029 215 100,0 215 5,8 34 37 34 27 160,3 126,3 21,3 214,9 

2030 214 100,0 214 5,8 34 37 34 27 158,2 125,0 21,0 209,6 

2031 213 100,0 213 5,8 34 37 33 26 156,2 123,8 20,8 204,4 

2032 212 100,0 212 5,8 34 37 33 26 154,1 122,5 20,5 197,9 

2033 212 100,0 212 5,8 34 37 32 26 152,0 121,3 20,3 191,2 

2034 211 100,0 211 5,8 34 37 32 25 150,0 120,0 20,0 186,3 
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Prazo Ano 

Captação (L/s) Produção (L/s) Vol. reservação (m³) 
Qmdh 
(L/s) Capacidade Necessário Déficit Capacidade Qm Qmd Déficit Existente Necessário Déficit 

Entrada 2013 0,6 0,7 0,1 0,0 0,6 0,7 0,7 12 21,1 9,1 1,1 

Imediato 

2014   0,7 0,1   0,6 0,7 0,7   21,0 9,0 1,1 

2015   0,7 0,1   0,6 0,7 0,7   20,9 8,9 1,1 

2016   0,7 0,1   0,6 0,7 0,7   19,4 7,4 1,0 

2017   0,6 0,0   0,5 0,6 0,6   18,0 6,0 0,9 

Curto 

2018   0,6 0,0   0,5 0,6 0,6   17,7 5,7 0,9 

2019   0,6 0,0   0,5 0,6 0,6   17,3 5,3 0,9 

2020   0,6 0,0   0,5 0,6 0,6   17,0 5,0 0,9 

2021   0,6 0,0   0,5 0,6 0,6   16,6 4,6 0,9 

2022   0,6 0,0   0,5 0,6 0,6   16,3 4,3 0,8 

Médio 

2023   0,5 0,0   0,5 0,5 0,5   15,8 3,8 0,8 

2024   0,5 0,0   0,4 0,5 0,5   15,4 3,4 0,8 

2025   0,5 0,0   0,4 0,5 0,5   14,9 2,9 0,8 

2026   0,5 0,0   0,4 0,5 0,5   14,5 2,5 0,8 

Longo 

2027   0,5 0,0   0,4 0,5 0,5   14,3 2,3 0,7 

2028   0,5 0,0   0,4 0,5 0,5   14,0 2,0 0,7 

2029   0,5 0,0   0,4 0,5 0,5   13,8 1,8 0,7 

2030   0,5 0,0   0,4 0,5 0,5   13,6 1,6 0,7 

2031   0,5 0,0   0,4 0,5 0,5   13,3 1,3 0,7 

2032   0,5 0,0   0,4 0,5 0,5   13,1 1,1 0,7 

2033   0,4 0,0   0,4 0,4 0,4   12,9 0,9 0,7 

2034   0,4 0,0   0,4 0,4 0,4   12,6 0,6 0,7 

  TOTAL - 0,06 - - - 0,67 - - 7,40 - 
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Prazo Ano 
Adensamento 

urbano 

Rede de água (km) Hidrômetros (und) Ligações prediais (und) 

Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urb - cen. 

1 

Expansão 
urb. - 
cen. 2 

Manutenção Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção 

Entrada 2013 0 0,68         0       32       

Imediato 

2014 0   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0   0 0 0 

2015 0   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0   0 0 0 

2016 0   0,03 0,00 0,00 0,01   5 0 0   1 0 1 

2017 0   0,02 0,00 0,00 0,01   4 0 0   1 0 1 

Curto 

2018 0   0,00 0,00 0,00 0,01   5 0 0   0 0 1 

2019 0   0,00 0,00 0,00 0,01   5 0 0   0 0 1 

2020 0   0,00 0,00 0,00 0,01   5 0 0   0 0 1 

2021 0   0,00 0,00 0,00 0,01   5 0 0   0 0 1 

2022 0   0,00 0,00 0,00 0,01   5 0 0   0 0 1 

Médio 

2023 0   0,00 0,00 0,00 0,01   0 0 3   0 0 1 

2024 0   0,00 0,00 0,00 0,01   0 0 3   0 0 1 

2025 0   0,00 0,00 0,00 0,01   0 0 3   0 0 1 

2026 0   0,00 0,00 0,00 0,01   0 0 3   0 0 1 

Longo 

2027 0   0,00 0,00 0,00 0,01   0 0 3   0 0 1 

2028 0   0,00 0,00 0,00 0,01   0 0 3   0 0 1 

2029 0   0,00 0,00 0,00 0,01   0 0 3   0 0 1 

2030 0   0,00 0,00 0,00 0,01   0 0 3   0 0 1 

2031 0   0,00 0,00 0,00 0,01   0 0 3   0 0 1 

2032 0   0,00 0,00 0,00 0,01   0 0 3   0 0 1 

2033 0   0,00 0,00 0,00 0,01   0 0 3   0 0 1 

2034 0   0,00 0,00 0,00 0,01   0 0 3   0 0 1 

  - - 0,05 0,00 0,00 0,28 - 34 0 33 - 2 0 19 

QUADRO 44 - PROJEÇÃO DA DEMANDA PARA O SAA DA LOCALIDADE DE LAJE (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 
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Prazo Ano 
Pop. 
rural 

Índice de 
atend. 

(%) 

Pop. 
abastecida 

Hab/dom 
Ligações 
ativas 
(lig.) 

Economias 
ativas 

Volume médio (m³/dia) Quota 
produzida 
(L/hab.dia) 

Quota 
consumida 
(L/hab.dia) 

Índ. 
perdas 

(%) 

Índ. perdas 
(L/lig.dia) Produzido Consumido 

Entrada 2013 154 93,0 143 6,2 22 23 35 23 247,4 159,1 35,7 578,8 

Imediato 

2014 154 93,0 143 6,2 22 23 35 23 247,4 159,1 35,7 578,8 

2015 153 93,0 142 6,2 22 23 35 23 247,4 159,1 35,7 578,8 

2016 152 96,5 147 6,2 23 24 33 23 221,9 154,6 30,4 438,4 

2017 152 100,0 152 6,2 23 25 30 23 200,0 150,0 25,0 324,5 

Curto 

2018 151 100,0 151 6,2 23 25 30 22 196,8 148,0 24,8 318,2 

2019 150 100,0 150 6,1 23 25 29 22 193,6 146,0 24,6 308,0 

2020 150 100,0 150 6,1 23 25 29 22 190,5 144,0 24,4 300,5 

2021 149 100,0 149 6,1 23 25 28 21 187,3 142,0 24,2 292,2 

2022 149 100,0 149 6,1 23 25 27 21 184,2 140,0 24,0 284,0 

Médio 

2023 148 100,0 148 6,0 23 25 27 20 179,7 137,5 23,5 271,2 

2024 147 100,0 147 6,0 23 25 26 20 175,3 135,0 23,0 258,9 

2025 147 100,0 147 6,0 23 25 25 19 171,0 132,5 22,5 244,9 

2026 146 100,0 146 6,0 23 25 24 19 166,7 130,0 22,0 233,4 

Longo 

2027 146 100,0 146 5,9 23 25 24 19 164,5 128,8 21,8 228,8 

2028 145 100,0 145 5,9 23 25 24 19 162,4 127,5 21,5 223,3 

2029 145 100,0 145 5,9 23 25 23 18 160,3 126,3 21,3 217,1 

2030 144 100,0 144 5,9 23 25 23 18 158,2 125,0 21,0 209,9 

2031 143 100,0 143 5,9 23 25 22 18 156,2 123,8 20,8 204,7 

2032 143 100,0 143 5,8 23 25 22 17 154,1 122,5 20,5 197,9 

2033 142 100,0 142 5,8 23 25 22 17 152,0 121,3 20,3 192,9 

2034 142 100,0 142 5,8 23 25 21 17 150,0 120,0 20,0 186,3 
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Prazo Ano 
Captação (L/s) Produção (L/s) Vol. reservação (m³) 

Qmdh 
(L/s) Capacidade Necessário Déficit Capacidade Qm Qmd Déficit Existente Necessário Déficit 

Entrada 2013 0,4 0,5 0,1 0,0 0,4 0,5 0,5 15 14,2 0,0 0,7 

Imediato 

2014   0,5 0,1   0,4 0,5 0,5   14,1 0,0 0,7 

2015   0,5 0,1   0,4 0,5 0,5   14,1 0,0 0,7 

2016   0,5 0,0   0,4 0,5 0,5   13,0 0,0 0,7 

2017   0,4 0,0   0,4 0,4 0,4   12,1 0,0 0,6 

Curto 

2018   0,4 0,0   0,3 0,4 0,4   11,9 0,0 0,6 

2019   0,4 0,0   0,3 0,4 0,4   11,7 0,0 0,6 

2020   0,4 0,0   0,3 0,4 0,4   11,4 0,0 0,6 

2021   0,4 0,0   0,3 0,4 0,4   11,2 0,0 0,6 

2022   0,4 0,0   0,3 0,4 0,4   11,0 0,0 0,6 

Médio 

2023   0,4 0,0   0,3 0,4 0,4   10,6 0,0 0,6 

2024   0,4 0,0   0,3 0,4 0,4   10,3 0,0 0,5 

2025   0,3 0,0   0,3 0,3 0,3   10,0 0,0 0,5 

2026   0,3 0,0   0,3 0,3 0,3   9,8 0,0 0,5 

Longo 

2027   0,3 0,0   0,3 0,3 0,3   9,6 0,0 0,5 

2028   0,3 0,0   0,3 0,3 0,3   9,4 0,0 0,5 

2029   0,3 0,0   0,3 0,3 0,3   9,3 0,0 0,5 

2030   0,3 0,0   0,3 0,3 0,3   9,1 0,0 0,5 

2031   0,3 0,0   0,3 0,3 0,3   9,0 0,0 0,5 

2032   0,3 0,0   0,3 0,3 0,3   8,8 0,0 0,5 

2033   0,3 0,0   0,3 0,3 0,3   8,7 0,0 0,5 

2034   0,3 0,0   0,2 0,3 0,3   8,5 0,0 0,4 

  TOTAL - 0,04 - - - 0,45 - - 0,00 - 
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Prazo Ano 
Adensamento 

urbano 

Rede de água (km) Hidrômetros (und) Ligações prediais (und) 

Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urb - cen. 

1 

Expansão 
urb. - 
cen. 2 

Manutenção Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção 

Entrada 2013 0,05 0,71         0       22       

Imediato 

2014 0,05   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0   0 0 0 

2015 0,05   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0   0 0 0 

2016 0,05   0,03 0,00 0,00 0,01   4 0 0   1 0 1 

2017 0,05   0,03 0,00 0,00 0,02   3 0 0   1 0 1 

Curto 

2018 0,05   0,00 0,00 0,00 0,02   3 0 0   0 0 1 

2019 0,05   0,00 0,00 0,00 0,02   4 0 0   0 0 1 

2020 0,05   0,00 0,00 0,00 0,02   3 0 0   0 0 1 

2021 0,05   0,00 0,00 0,00 0,02   4 0 0   0 0 1 

2022 0,05   0,00 0,00 0,00 0,02   3 0 0   0 0 1 

Médio 

2023 0,05   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 2   0 0 1 

2024 0,05   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 2   0 0 1 

2025 0,05   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 2   0 0 1 

2026 0,05   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 2   0 0 1 

Longo 

2027 0,05   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 2   0 0 1 

2028 0,05   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 2   0 0 1 

2029 0,05   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 2   0 0 1 

2030 0,05   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 2   0 0 1 

2031 0,05   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 2   0 0 1 

2032 0,05   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 2   0 0 1 

2033 0,05   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 2   0 0 1 

2034 0,05   0,00 0,00 0,00 0,02   0 0 2   0 0 1 

  - - 0,05 0,00 0,00 0,29 - 24 0 23 - 2 0 19 

QUADRO 45 - PROJEÇÃO DA DEMANDA PARA O SAA DA LOCALIDADE DE MATIPÓ (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

 

(Conclusão) 
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6.2 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

As demandas do serviço de esgotamento sanitário são calculadas tendo como diretrizes reduzir os 

impactos negativos ao ambiente e os riscos à saúde pública. 

No cálculo, foram determinadas as variáveis quanti e qualitativas, ou seja, as vazões das etapas de 

coleta, afastamento e tratamento e as cargas e concentrações do esgoto bruto e tratado. Quanto aos 

elementos lineares, foram realizadas estimativas de extensão de rede de esgoto e ligações prediais. 

 

 Parâmetros e Critérios para o Cálculo da Demanda do SES 

Os parâmetros e critérios utilizados para o planejamento dos serviços de esgotamento sanitário são 

aqueles comumente empregados nos projetos de saneamento básico, sendo eles: índice de 

atendimento, coeficiente de retorno, taxa de contribuição de infiltração, Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO) per capita, coliformes termotolerantes per capita, eficiência de remoção da DBO e dos 

coliformes termotolerantes, vazões de esgoto e de infiltração, cargas e concentrações de DBO e de 

coliformes termotolerantes e taxas de troca e substituição para a rede coletora e para as ligações 

prediais. 

Os principais parâmetros e critérios adotados na projeção da demanda serão apresentados no quadro-

resumo a seguir. 

 

Descrição Valor Unidade Fonte 

Coeficiente de retorno (C) 0,8 Adimensional 
ABNT NBR 9.649/86 

Taxa de contribuição de infiltração 0,1 L/s.km 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) per capita 54 g/hab.dia 
ABNT NBR 
12.209/92 

Coliformes Termotolerantes (CF) per capita 1010 org/hab.dia Von Sperling, 1996 

Eficiência de remoção de DBO 90 % Adotado 

Eficiência de remoção de CF 99,99 % Adotado 

Taxa de substituição das redes coletoras 2 % a.a. 
PIR SABESP/11 

Taxa de substituição das ligações prediais 1 % a.a. 

QUADRO 46 - PARÂMETROS E CRITÉRIOS PARA O CÁLCULO DA DEMANDA DO SES (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

 

Os dados de entrada consolidados do município de Barra Longa serão apresentados nos quadros a 

seguir. 
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Descrição Valor Unidade Fonte 

Operadora 
Prefeitura 
municipal 

- Campo, 2014 

Índice de Atendimento 0 % 
Adotado em função das 

características locais 

Índice de Tratamento 0 % Prefeitura, 2014 

Ligações ativas 0 lig. Estimado em função do índice de 
atendimento Economias ativas 0 econ. 

Densidade de economias por ligação 1,05 econ./lig. 
Adotado o mesmo valor da sede 

(SAA) 

Vazão média tratada 0 L/s 
Prefeitura, 2014 

Capacidade do tratamento 0 L/s 

Extensão da rede 0 km 
Estimado em função do índice de 

atendimento 

Densidade de rede ς Cenário 
tendencial 

0,240 km/ha 
Calculado em função da extensão 
das ruas e do padrão de ocupação 

Densidade de rede ς Cenário ideal 0,20 Km/ha 

Calculado em função das 
dimensões de uma quadra padrão 
com uma rede atendendo aos dois 

lados da rua 

QUADRO 47 - DADOS DE ENTRADA PARA O CÁLCULO DA DEMANDA PARA O SES DO DISTRITO SEDE (FONTE: ELABORADO PELO 

AUTOR, 2014) 

 

Descrição Valor Unidade Fonte 

Operadora 
Prefeitura 
municipal 

- Campo, 2014 

Índice de Atendimento 0 % 
Adotado em função das 

características locais 

Índice de Tratamento 0 % Prefeitura, 2014 

Ligações ativas 0 lig. Estimado em função do índice de 
atendimento Economias ativas 0 econ. 

Densidade de economias por ligação 1,05 econ./lig. 
Adotado o mesmo valor da sede 

(SAA) 

Vazão média tratada 0 L/s 
Prefeitura, 2014 

Capacidade do tratamento 0 L/s 

Extensão da rede 0 km 
Estimado em função do índice de 

atendimento 

Densidade de rede ς Cenário 
tendencial 

0,230 km/ha 
Calculado em função da extensão 
das ruas e do padrão de ocupação 

Densidade de rede ς Cenário ideal 0,20 Km/ha 

Calculado em função das 
dimensões de uma quadra padrão 
com uma rede atendendo aos dois 

lados da rua 

QUADRO 48 - DADOS DE ENTRADA PARA O CÁLCULO DA DEMANDA PARA O SES DO DISTRITO DE BONFIM DA BARRA (FONTE: 

ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 
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Descrição Valor Unidade Fonte 

Operadora 
Prefeitura 
municipal 

- Campo, 2014 

Índice de Atendimento 0 % 
Adotado em função das 

características locais 

Índice de Tratamento 0 % Prefeitura, 2014 

Ligações ativas 0 lig. Estimado em função do índice de 
atendimento Economias ativas 0 econ. 

Densidade de economias por ligação 1,05 econ./lig. 
Adotado o mesmo valor da sede 

(SAA) 

Vazão média tratada 0 L/s 
Prefeitura, 2014 

Capacidade do tratamento 0 L/s 

Extensão da rede 0 km 
Estimado em função do índice de 

atendimento 

Densidade de rede ς Cenário 
tendencial 

0,366 km/ha 
Calculado em função da extensão 
das ruas e do padrão de ocupação 

Densidade de rede ς Cenário ideal 0,20 Km/ha 

Calculado em função das 
dimensões de uma quadra padrão 
com uma rede atendendo aos dois 

lados da rua 

QUADRO 49 - DADOS DE ENTRADA PARA O CÁLCULO DA DEMANDA PARA O SES DA LOCALIDADE DE BARRO BRANCO (FONTE: 

ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

 

Descrição Valor Unidade Fonte 

Operadora 
Prefeitura 
municipal 

- Campo, 2014 

Índice de Atendimento 0 % 
Prefeitura, 2014 

Índice de Tratamento 0 % 

Ligações ativas 0 lig. Estimado em função do índice de 
atendimento Economias ativas 0 econ. 

Densidade de economias por ligação 1,05 econ./lig. 
Adotado o mesmo valor da sede 

(SAA) 

Vazão média tratada 0 L/s 
Prefeitura, 2014 

Capacidade do tratamento 0 L/s 

Extensão da rede 0 km 
Estimado em função do índice de 

atendimento 

Densidade de rede ς Cenário 
tendencial 

0,427 km/ha 
Calculado em função da extensão das 

ruas e do padrão de ocupação 

Densidade de rede ς Cenário ideal 0,20 Km/ha 
Calculado em função das dimensões 

de uma quadra padrão com uma rede 
atendendo aos dois lados da rua 

QUADRO 50 - DADOS DE ENTRADA PARA O CÁLCULO DA DEMANDA PARA O SES DA LOCALIDADE DE BONSUCESSO (FONTE: 

ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 
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Descrição Valor Unidade Fonte 

Operadora 
Prefeitura 
municipal 

- Campo, 2014 

Índice de Atendimento 0 % 
Adotado em função das 

características locais 

Índice de Tratamento 0 % Prefeitura, 2014 

Ligações ativas 0 lig. Estimado em função do índice de 
atendimento Economias ativas 0 econ. 

Densidade de economias por ligação 1,05 econ./lig. 
Adotado o mesmo valor da sede 

(SAA) 

Vazão média tratada 0 L/s 
Prefeitura, 2014 

Capacidade do tratamento 0 L/s 

Extensão da rede 0 km 
Estimado em função do índice de 

atendimento 

Densidade de rede ς Cenário 
tendencial 

0,508 km/ha 
Calculado em função da extensão 
das ruas e do padrão de ocupação 

Densidade de rede ς Cenário ideal 0,20 Km/ha 

Calculado em função das 
dimensões de uma quadra padrão 
com uma rede atendendo aos dois 

lados da rua 

QUADRO 51 - DADOS DE ENTRADA PARA O CÁLCULO DA DEMANDA PARA O SES DA LOCALIDADE DE GESTEIRA (FONTE: 

ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

 

Descrição Valor Unidade Fonte 

Operadora 
Prefeitura 
municipal 

- Campo, 2014 

Índice de Atendimento 0 % 
Adotado em função das 

características locais 

Índice de Tratamento 0 % Prefeitura, 2014 

Ligações ativas 0 lig. Estimado em função do índice de 
atendimento Economias ativas 0 econ. 

Densidade de economias por ligação 1,05 econ./lig. 
Adotado o mesmo valor da sede 

(SAA) 

Vazão média tratada 0 L/s 
Prefeitura, 2014 

Capacidade do tratamento 0 L/s 

Extensão da rede 0 km 
Estimado em função do índice de 

atendimento 

Densidade de rede ς Cenário 
tendencial 

0,428 km/ha 
Calculado em função da extensão 
das ruas e do padrão de ocupação 

Densidade de rede ς Cenário ideal 0,20 Km/ha 

Calculado em função das 
dimensões de uma quadra padrão 
com uma rede atendendo aos dois 

lados da rua 

QUADRO 52 - DADOS DE ENTRADA PARA O CÁLCULO DA DEMANDA PARA O SES DA LOCALIDADE DE FELIPE DOS SANTOS 

(FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 
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Descrição Valor Unidade Fonte 

Operadora 
Prefeitura 
municipal 

- Campo, 2014 

Índice de Atendimento 0 % 
Adotado em função das 

características locais 

Índice de Tratamento 0 % Prefeitura, 2014 

Ligações ativas 0 lig. Estimado em função do índice de 
atendimento Economias ativas 0 econ. 

Densidade de economias por ligação 1,05 econ./lig. 
Adotado o mesmo valor da sede 

(SAA) 

Vazão média tratada 0 L/s 
Prefeitura, 2014 

Capacidade do tratamento 0 L/s 

Extensão da rede 0 km 
Estimado em função do índice de 

atendimento 

Densidade de rede ς Cenário 
tendencial 

0,410 km/ha 
Calculado em função da extensão 
das ruas e do padrão de ocupação 

Densidade de rede ς Cenário ideal 0,20 Km/ha 

Calculado em função das 
dimensões de uma quadra padrão 
com uma rede atendendo aos dois 

lados da rua 

QUADRO 53 - DADOS DE ENTRADA PARA O CÁLCULO DA DEMANDA PARA O SES DA LOCALIDADE DE POUSO ALTO (FONTE: 

ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

 

Descrição Valor Unidade Fonte 

Operadora 
Prefeitura 
municipal 

- Campo, 2014 

Índice de Atendimento 0 % 
Adotado em função das 

características locais 

Índice de Tratamento 0 % Prefeitura, 2014 

Ligações ativas 0 lig. Estimado em função do índice de 
atendimento Economias ativas 0 econ. 

Densidade de economias por ligação 1,05 econ./lig. 
Adotado o mesmo valor da sede 

(SAA) 

Vazão média tratada 0 L/s 
Prefeitura, 2014 

Capacidade do tratamento 0 L/s 

Extensão da rede 0 km 
Estimado em função do índice de 

atendimento 

Densidade de rede ς Cenário 
tendencial 

0,574 km/ha 
Calculado em função da extensão 
das ruas e do padrão de ocupação 

Densidade de rede ς Cenário ideal 0,20 Km/ha 

Calculado em função das 
dimensões de uma quadra padrão 
com uma rede atendendo aos dois 

lados da rua 

QUADRO 54 - DADOS DE ENTRADA PARA O CÁLCULO DA DEMANDA PARA O SES DA LOCALIDADE DE ALTO DO BONSUCESSO 

(FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

 

  



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO ς BARRA LONGA/MG 
PRODUTO 8: RELATÓRIO FINAL 

 

 

146 

Descrição Valor Unidade Fonte 

Operadora 
Prefeitura 
municipal 

- Campo, 2014 

Índice de Atendimento 0 % 
Prefeitura, 2014 

Índice de Tratamento 0 % 

Ligações ativas 0 lig. Estimado em função do índice de 
atendimento Economias ativas 0 econ. 

Densidade de economias por ligação 1,05 econ./lig. 
Adotado o mesmo valor da sede 

(SAA) 

Vazão média tratada 0 L/s 
Prefeitura, 2014 

Capacidade do tratamento 0 L/s 

Extensão da rede 0 km 
Estimado em função do índice de 

atendimento 

Densidade de rede ς Cenário 
tendencial 

0,500 km/ha 
Calculado em função da extensão 
das ruas e do padrão de ocupação 

Densidade de rede ς Cenário ideal 0,20 Km/ha 

Calculado em função das 
dimensões de uma quadra padrão 
com uma rede atendendo aos dois 

lados da rua 

QUADRO 55 - DADOS DE ENTRADA PARA O CÁLCULO DA DEMANDA PARA O SES DA LOCALIDADE DE CUNHA (FONTE: 

ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

 

Descrição Valor Unidade Fonte 

Operadora 
Prefeitura 
municipal 

- Campo, 2014 

Índice de Atendimento 0 % 
Prefeitura, 2014 

Índice de Tratamento 0 % 

Ligações ativas 0 lig. Estimado em função do índice de 
atendimento Economias ativas 0 econ. 

Densidade de economias por ligação 1,05 econ./lig. 
Adotado o mesmo valor da sede 

(SAA) 

Vazão média tratada 0 L/s 
Prefeitura, 2014 

Capacidade do tratamento 0 L/s 

Extensão da rede 0 km 
Estimado em função do índice de 

atendimento 

Densidade de rede ς Cenário 
tendencial 

0,420 km/ha 
Calculado em função da extensão 
das ruas e do padrão de ocupação 

Densidade de rede ς Cenário ideal 0,20 Km/ha 

Calculado em função das 
dimensões de uma quadra padrão 
com uma rede atendendo aos dois 

lados da rua 

QUADRO 56 - DADOS DE ENTRADA PARA O CÁLCULO DA DEMANDA PARA O SES DA LOCALIDADE DE TABÕES (FONTE: 

ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 
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Descrição Valor Unidade Fonte 

Operadora 
Prefeitura 
municipal 

- Campo, 2014 

Índice de Atendimento 0 % 
Adotado em função das 

características locais 

Índice de Tratamento 0 % Prefeitura, 2014 

Ligações ativas 0 lig. Estimado em função do índice de 
atendimento Economias ativas 0 econ. 

Densidade de economias por ligação 1,05 econ./lig. 
Adotado o mesmo valor da sede 

(SAA) 

Vazão média tratada 0 L/s 
Prefeitura, 2014 

Capacidade do tratamento 0 L/s 

Extensão da rede 0 km 
Estimado em função do índice de 

atendimento 

Densidade de rede ς Cenário 
tendencial 

0,475 km/ha 
Calculado em função da extensão 
das ruas e do padrão de ocupação 

Densidade de rede ς Cenário ideal 0,20 Km/ha 

Calculado em função das 
dimensões de uma quadra padrão 
com uma rede atendendo aos dois 

lados da rua 

QUADRO 57 - DADOS DE ENTRADA PARA O CÁLCULO DA DEMANDA PARA O SES DA LOCALIDADE DE DOBLA (FONTE: 

ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

 

Descrição Valor Unidade Fonte 

Operadora 
Prefeitura 
municipal 

- Campo, 2014 

Índice de Atendimento 0 % 
Prefeitura, 2014 

Índice de Tratamento 0 % 

Ligações ativas 0 lig. Estimado em função do índice de 
atendimento Economias ativas 0 econ. 

Densidade de economias por ligação 1,05 econ./lig. 
Adotado o mesmo valor da sede 

(SAA) 

Vazão média tratada 0 L/s 
Prefeitura, 2014 

Capacidade do tratamento 0 L/s 

Extensão da rede 0 km 
Estimado em função do índice de 

atendimento 

Densidade de rede ς Cenário 
tendencial 

0,368 km/ha 
Calculado em função da extensão 
das ruas e do padrão de ocupação 

Densidade de rede ς Cenário ideal 0,20 Km/ha 

Calculado em função das 
dimensões de uma quadra padrão 
com uma rede atendendo aos dois 

lados da rua 

QUADRO 58 - DADOS DE ENTRADA PARA O CÁLCULO DA DEMANDA PARA O SES DA LOCALIDADE DE PIMENTA (FONTE: 

ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 
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Descrição Valor Unidade Fonte 

Operadora 
Prefeitura 
municipal 

- Campo, 2014 

Índice de Atendimento 0 % 
Prefeitura, 2014 

Índice de Tratamento 0 % 

Ligações ativas 0 lig. Estimado em função do índice de 
atendimento Economias ativas 0 econ. 

Densidade de economias por ligação 1,05 econ./lig. 
Adotado o mesmo valor da sede 

(SAA) 

Vazão média tratada 0 L/s 
Prefeitura, 2014 

Capacidade do tratamento 0 L/s 

Extensão da rede 0 km 
Estimado em função do índice de 

atendimento 

Densidade de rede ς Cenário 
tendencial 

0,365 km/ha 
Calculado em função da extensão 
das ruas e do padrão de ocupação 

Densidade de rede ς Cenário ideal 0,20 Km/ha 

Calculado em função das 
dimensões de uma quadra padrão 
com uma rede atendendo aos dois 

lados da rua 

QUADRO 59 - DADOS DE ENTRADA PARA O CÁLCULO DA DEMANDA PARA O SES DA LOCALIDADE DE LAJE (FONTE: ELABORADO 

PELO AUTOR, 2014) 

 

Descrição Valor Unidade Fonte 

Operadora 
Prefeitura 
municipal 

- Campo, 2014 

Índice de Atendimento 0 % 
Prefeitura, 2014 

Índice de Tratamento 0 % 

Ligações ativas 0 lig. Estimado em função do índice de 
atendimento Economias ativas 0 econ. 

Densidade de economias por ligação 1,05 econ./lig. 
Adotado o mesmo valor da sede 

(SAA) 

Vazão média tratada 0 L/s 
Prefeitura, 2014 

Capacidade do tratamento 0 L/s 

Extensão da rede 0 km 
Estimado em função do índice de 

atendimento 

Densidade de rede ς Cenário 
tendencial 

0,380 km/ha 
Calculado em função da extensão 
das ruas e do padrão de ocupação 

Densidade de rede ς Cenário ideal 0,20 Km/ha 

Calculado em função das 
dimensões de uma quadra padrão 
com uma rede atendendo aos dois 

lados da rua 

QUADRO 60 - DADOS DE ENTRADA PARA O CÁLCULO DA DEMANDA PARA O SES DA LOCALIDADE DE MATIPÓ (FONTE: 

ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 
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 Planilha de Projeção de Demandas 

O resultado da projeção das demandas do SES para os distritos sede e Bonfim da Barra e para as 

localidades de Barro Branco, Bonsucesso, Gesteira, Felipe dos Santos, Pouso Alto, Alto do Bonsucesso, 

Cunha, Tabões, Dobla, Pimenta, Laje e Matipó será apresentado nos quadros a seguir. 

As metas definidas em oficina encontram-se destacadas nos quadros. Inicialmente, foram calculadas 

as vazões de esgoto e as cargas em função da população a atender, confrontando-se, a seguir, a 

capacidade das infraestruturas do SES existentes com a infraestrutura necessária, obtendo-se, então, 

os déficits. 
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Prazo Ano 
Pop. 

urbana 
Índice de 
atend. (%) 

Índ. atend. 
com trat. 
esgoto (%) 

Pop. 
atendida 

Índice de 
tratamento 

(%) 

Ligações 
(lig.) 

Economias 
(econ.) 

Vazão (L/s) 

Qm Qmd Qmh Qinf 

Entrada 2.013 2.322 0,0 0,0 0 0,0 0 0 5,2 6,3 7,8 0,0 

Imediato 

2.014 2.346 0,0 0,0 0 0,0 0 0 5,3 6,3 7,9 0,0 

2.015 2.369 0,0 0,0 0 0,0 0 0 5,3 6,4 8,0 0,0 

2.016 2.393 10,0 0,0 239 0,0 104 109 5,3 6,4 8,0 0,2 

2.017 2.417 20,0 20,0 483 100,0 210 220 5,4 6,4 8,1 0,3 

Curto 

2.018 2.441 24,0 24,0 586 100,0 251 266 5,3 6,3 7,9 0,4 

2.019 2.465 28,0 30,7 690 100,0 296 314 5,1 6,2 7,7 0,4 

2.020 2.490 32,0 37,3 797 100,0 342 362 5,0 6,0 7,5 0,5 

2.021 2.515 36,0 44,0 905 100,0 388 411 4,9 5,9 7,4 0,6 

2.022 2.540 40,0 40,0 1.016 100,0 436 462 4,8 5,7 7,2 0,6 

Médio 

2.023 2.565 50,0 50,0 1.283 100,0 545 583 4,7 5,6 7,0 0,8 

2.024 2.591 60,0 60,0 1.555 100,0 660 707 4,6 5,5 6,9 0,9 

2.025 2.617 70,0 70,0 1.832 100,0 778 833 4,5 5,4 6,7 1,1 

2.026 2.643 80,0 80,0 2.114 100,0 898 961 4,4 5,2 6,5 1,2 

Longo 

2.027 2.669 82,5 82,5 2.202 100,0 927 1.001 4,3 5,2 6,5 1,3 

2.028 2.696 85,0 85,0 2.292 100,0 965 1.042 4,3 5,1 6,4 1,3 

2.029 2.723 87,5 87,5 2.383 100,0 1.003 1.083 4,2 5,1 6,3 1,4 

2.030 2.750 90,0 90,0 2.475 100,0 1.042 1.125 4,2 5,0 6,3 1,4 

2.031 2.778 92,5 92,5 2.569 100,0 1.081 1.168 4,1 5,0 6,2 1,5 

2.032 2.806 95,0 95,0 2.665 100,0 1.122 1.212 4,1 4,9 6,1 1,5 

2.033 2.834 97,5 97,5 2.763 100,0 1.163 1.256 4,0 4,8 6,0 1,6 

2.034 2.862 100,0 100,0 2.862 100,0 1.205 1.301 4,0 4,8 6,0 1,6 

 

 

 

 

(Continua) 
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Prazo Ano 

Carga poluidora sem tratamento Carga poluidora com tratamento 

DBO (kg/dia) DBO (mg/L) CF (org/dia) 
CF (NMP/ 
100mL) 

DBO (kg/dia) DBO (mg/L) CF (org/dia) 
CF (NMP/ 
100mL) 

Entrada 2.013 125,4 278,6 2,3E+13 5,2E+06 12,5 27,9 2,3E+09 5,2E+02 

Imediato 

2.014 126,7 278,6 2,3E+13 5,2E+06 12,7 27,9 2,3E+09 5,2E+02 

2.015 127,9 278,6 2,4E+13 5,2E+06 12,8 27,9 2,4E+09 5,2E+02 

2.016 129,2 279,9 2,4E+13 5,2E+06 12,9 28,0 2,4E+09 5,2E+02 

2.017 130,5 281,3 2,4E+13 5,2E+06 13,0 28,1 2,4E+09 5,2E+02 

Curto 

2.018 131,8 289,9 2,4E+13 5,4E+06 13,2 29,0 2,4E+09 5,4E+02 

2.019 133,1 299,2 2,5E+13 5,5E+06 13,3 29,9 2,5E+09 5,5E+02 

2.020 134,5 309,2 2,5E+13 5,7E+06 13,4 30,9 2,5E+09 5,7E+02 

2.021 135,8 319,9 2,5E+13 5,9E+06 13,6 32,0 2,5E+09 5,9E+02 

2.022 137,2 331,4 2,5E+13 6,1E+06 13,7 33,1 2,5E+09 6,1E+02 

Médio 

2.023 138,5 341,9 2,6E+13 6,3E+06 13,9 34,2 2,6E+09 6,3E+02 

2.024 139,9 353,2 2,6E+13 6,5E+06 14,0 35,3 2,6E+09 6,5E+02 

2.025 141,3 365,5 2,6E+13 6,8E+06 14,1 36,5 2,6E+09 6,8E+02 

2.026 142,7 378,8 2,6E+13 7,0E+06 14,3 37,9 2,6E+09 7,0E+02 

Longo 

2.027 144,1 386,4 2,7E+13 7,2E+06 14,4 38,6 2,7E+09 7,2E+02 

2.028 145,6 394,3 2,7E+13 7,3E+06 14,6 39,4 2,7E+09 7,3E+02 

2.029 147,0 402,5 2,7E+13 7,5E+06 14,7 40,3 2,7E+09 7,5E+02 

2.030 148,5 411,1 2,8E+13 7,6E+06 14,9 41,1 2,8E+09 7,6E+02 

2.031 150,0 420,2 2,8E+13 7,8E+06 15,0 42,0 2,8E+09 7,8E+02 

2.032 151,5 429,6 2,8E+13 8,0E+06 15,2 43,0 2,8E+09 8,0E+02 

2.033 153,0 439,6 2,8E+13 8,1E+06 15,3 44,0 2,8E+09 8,1E+02 

2.034 154,5 450,0 2,9E+13 8,3E+06 15,5 45,0 2,9E+09 8,3E+02 

 

  

(Continua) 
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Prazo Ano 

Tratamento (L/s) 

Adensamento 
urbano 

Rede geral de esgoto (km) Ligações prediais (und) 

Capacidade Déficit Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urb - Cen. 1 

Expansão 
urb. - Cen. 2 

Manutenção Existentes 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção 

Entrada 2.013 0 6,3 0,05 0,0         0       

Imediato 

2.014   6,3 0,05   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0 

2.015   6,4 0,05   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0 

2.016   6,6 0,05   1,31 0,38 0,35 0,03   107 31 1 

2.017   6,8 0,05   1,31 0,13 0,12 0,06   107 10 3 

Curto 

2.018   6,7 0,05   0,53 0,13 0,12 0,08   43 10 3 

2.019   6,6 0,05   0,53 0,13 0,12 0,09   43 10 4 

2.020   6,5 0,05   0,53 0,13 0,12 0,10   43 11 4 

2.021   6,5 0,05   0,53 0,13 0,12 0,12   43 11 5 

2.022   6,4 0,05   0,53 0,14 0,12 0,13   43 11 5 

Médio 

2.023   6,4 0,05   1,31 0,14 0,13 0,16   107 11 6 

2.024   6,4 0,05   1,31 0,14 0,13 0,19   107 11 8 

2.025   6,4 0,05   1,31 0,14 0,13 0,22   107 11 9 

2.026   6,5 0,05   1,31 0,14 0,13 0,24   107 11 10 

Longo 

2.027   6,5 0,05   0,33 0,14 0,13 0,25   27 11 10 

2.028   6,4 0,05   0,33 0,14 0,13 0,26   27 11 11 

2.029   6,4 0,05   0,33 0,15 0,13 0,27   27 11 11 

2.030   6,4 0,05   0,33 0,15 0,13 0,28   27 11 11 

2.031   6,4 0,05   0,33 0,15 0,14 0,29   27 12 12 

2.032   6,4 0,05   0,33 0,15 0,14 0,30   27 12 12 

2.033   6,4 0,05   0,33 0,15 0,14 0,31   27 12 13 

2.034   6,4 0,05   0,33 0,15 0,14 0,32   27 12 13 

  TOTAL 6,76 - - 13,13 2,91 2,66 3,71   1.066 230 150 

QUADRO 61 - PROJEÇÃO DA DEMANDA PARA O SES DO DISTRITO SEDE (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

 

(Conclusão)

nua) 
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Prazo Ano 
Pop. 

urbana 
Índice de 
atend. (%) 

Índ. atend. 
com trat. 
esgoto (%) 

Pop. 
atendida 

Índice de 
tratamento 

(%) 

Ligações 
(lig.) 

Economias 
(econ.) 

Vazão (L/s) 

Qm Qmd Qmh Qinf 

Entrada 2.013 61 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,0 

Imediato 

2.014 61 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,0 

2.015 62 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,0 

2.016 63 2,5 0,0 2 0,0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,0 

2.017 63 5,0 5,0 3 100,0 1 1 0,1 0,1 0,2 0,0 

Curto 

2.018 64 12,0 12,0 8 100,0 2 2 0,1 0,1 0,2 0,0 

2.019 65 19,0 18,7 12 100,0 3 4 0,1 0,1 0,2 0,0 

2.020 65 26,0 25,3 17 100,0 5 5 0,1 0,1 0,2 0,0 

2.021 66 33,0 32,0 22 100,0 6 6 0,1 0,1 0,2 0,0 

2.022 66 40,0 40,0 27 100,0 7 8 0,1 0,1 0,2 0,0 

Médio 

2.023 67 50,0 50,0 34 100,0 9 10 0,1 0,1 0,2 0,0 

2.024 68 60,0 60,0 41 100,0 11 12 0,1 0,1 0,2 0,0 

2.025 68 70,0 70,0 48 100,0 14 14 0,1 0,1 0,2 0,0 

2.026 69 80,0 80,0 55 100,0 16 17 0,1 0,1 0,2 0,0 

Longo 

2.027 70 82,5 82,5 58 100,0 16 18 0,1 0,1 0,2 0,0 

2.028 71 85,0 85,0 60 100,0 17 18 0,1 0,1 0,2 0,0 

2.029 71 87,5 87,5 62 100,0 18 19 0,1 0,1 0,2 0,0 

2.030 72 90,0 90,0 65 100,0 19 20 0,1 0,1 0,2 0,0 

2.031 73 92,5 92,5 67 100,0 19 21 0,1 0,1 0,2 0,1 

2.032 73 95,0 95,0 70 100,0 20 22 0,1 0,1 0,2 0,1 

2.033 74 97,5 97,5 72 100,0 21 23 0,1 0,1 0,2 0,1 

2.034 75 100,0 100,0 75 100,0 22 23 0,1 0,1 0,2 0,1 
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Prazo Ano 

Carga poluidora sem tratamento Carga poluidora com tratamento 

DBO (kg/dia) DBO (mg/L) CF (org/dia) 
CF (NMP/ 
100mL) 

DBO (kg/dia) DBO (mg/L) CF (org/dia) 
CF (NMP/ 
100mL) 

Entrada 2.013 3,3 372,6 6,1E+11 6,9E+06 0,3 37,3 6,1E+07 6,9E+02 

Imediato 

2.014 3,3 372,6 6,1E+11 6,9E+06 0,3 37,3 6,1E+07 6,9E+02 

2.015 3,3 372,6 6,2E+11 6,9E+06 0,3 37,3 6,2E+07 6,9E+02 

2.016 3,4 363,6 6,3E+11 6,7E+06 0,3 36,4 6,3E+07 6,7E+02 

2.017 3,4 355,3 6,3E+11 6,6E+06 0,3 35,5 6,3E+07 6,6E+02 

Curto 

2.018 3,4 362,9 6,4E+11 6,7E+06 0,3 36,3 6,4E+07 6,7E+02 

2.019 3,5 370,9 6,5E+11 6,9E+06 0,3 37,1 6,5E+07 6,9E+02 

2.020 3,5 379,2 6,5E+11 7,0E+06 0,4 37,9 6,5E+07 7,0E+02 

2.021 3,6 387,9 6,6E+11 7,2E+06 0,4 38,8 6,6E+07 7,2E+02 

2.022 3,6 397,1 6,6E+11 7,4E+06 0,4 39,7 6,6E+07 7,4E+02 

Médio 

2.023 3,6 403,0 6,7E+11 7,5E+06 0,4 40,3 6,7E+07 7,5E+02 

2.024 3,7 409,1 6,8E+11 7,6E+06 0,4 40,9 6,8E+07 7,6E+02 

2.025 3,7 415,4 6,8E+11 7,7E+06 0,4 41,5 6,8E+07 7,7E+02 

2.026 3,7 421,9 6,9E+11 7,8E+06 0,4 42,2 6,9E+07 7,8E+02 

Longo 

2.027 3,8 425,2 7,0E+11 7,9E+06 0,4 42,5 7,0E+07 7,9E+02 

2.028 3,8 428,6 7,1E+11 7,9E+06 0,4 42,9 7,1E+07 7,9E+02 

2.029 3,8 432,0 7,1E+11 8,0E+06 0,4 43,2 7,1E+07 8,0E+02 

2.030 3,9 435,5 7,2E+11 8,1E+06 0,4 43,5 7,2E+07 8,1E+02 

2.031 3,9 439,0 7,3E+11 8,1E+06 0,4 43,9 7,3E+07 8,1E+02 

2.032 4,0 442,6 7,3E+11 8,2E+06 0,4 44,3 7,3E+07 8,2E+02 

2.033 4,0 446,3 7,4E+11 8,3E+06 0,4 44,6 7,4E+07 8,3E+02 

2.034 4,0 450,0 7,5E+11 8,3E+06 0,4 45,0 7,5E+07 8,3E+02 
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Prazo Ano 

Tratamento (L/s) 

Adensamento 
urbano 

Rede geral de esgoto (km) Ligações prediais (und) 

Capacidade Déficit Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urb - Cen. 1 

Expansão 
urb. - Cen. 2 

Manutenção Existentes 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção 

Entrada 2.013 0 0,1 0,15 0,0         0       

Imediato 

2.014   0,1 0,15   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0 

2.015   0,1 0,15   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0 

2.016   0,1 0,15   0,01 0,01 0,01 0,00   1 1 0 

2.017   0,1 0,15   0,01 0,00 0,00 0,00   1 1 0 

Curto 

2.018   0,1 0,15   0,03 0,00 0,00 0,00   2 1 0 

2.019   0,1 0,15   0,03 0,00 0,00 0,00   2 1 0 

2.020   0,1 0,15   0,03 0,00 0,00 0,00   2 1 0 

2.021   0,1 0,15   0,03 0,00 0,00 0,00   2 1 0 

2.022   0,1 0,15   0,03 0,00 0,00 0,00   2 1 0 

Médio 

2.023   0,2 0,15   0,05 0,00 0,01 0,01   2 1 0 

2.024   0,2 0,15   0,05 0,00 0,01 0,01   2 1 0 

2.025   0,2 0,15   0,05 0,00 0,01 0,01   2 1 0 

2.026   0,2 0,15   0,05 0,00 0,01 0,01   2 1 0 

Longo 

2.027   0,2 0,15   0,01 0,00 0,01 0,01   1 1 0 

2.028   0,2 0,15   0,01 0,00 0,01 0,01   1 1 0 

2.029   0,2 0,15   0,01 0,00 0,01 0,01   1 1 0 

2.030   0,2 0,15   0,01 0,00 0,01 0,01   1 1 0 

2.031   0,2 0,15   0,01 0,00 0,01 0,01   1 1 0 

2.032   0,2 0,15   0,01 0,00 0,01 0,01   1 1 0 

2.033   0,2 0,15   0,01 0,00 0,01 0,01   1 1 0 

2.034   0,2 0,15   0,01 0,00 0,01 0,01   1 1 0 

  TOTAL 0,18 - - 0,46 0,09 0,11 0,12   23 19 4 

QUADRO 62 - PROJEÇÃO DA DEMANDA PARA O SES DO DISTRITO DE BONFIM DA BARRA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

 

(Conclusão) 
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Prazo Ano Pop. rural 
Índice de 
atend. (%) 

Índ. atend. 
com trat. 
esgoto (%) 

Pop. 
atendida 

Índice de 
tratamento 

(%) 

Ligações 
(lig.) 

Economias 
(econ.) 

Vazão (L/s) 

Qm Qmd Qmh Qinf 

Entrada 2.013 144 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,0 

Imediato 

2.014 144 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,0 

2.015 143 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,0 

2.016 143 2,5 0,0 4 0,0 1 1 0,2 0,2 0,3 0,0 

2.017 142 5,0 5,0 7 100,0 2 2 0,2 0,2 0,3 0,0 

Curto 

2.018 141 12,0 12,0 17 100,0 5 5 0,2 0,2 0,3 0,0 

2.019 141 19,0 18,7 27 100,0 7 8 0,2 0,2 0,3 0,1 

2.020 140 26,0 25,3 36 100,0 10 11 0,2 0,2 0,3 0,1 

2.021 140 33,0 32,0 46 100,0 13 14 0,2 0,2 0,3 0,1 

2.022 139 40,0 40,0 56 100,0 16 17 0,2 0,2 0,3 0,1 

Médio 

2.023 139 50,0 50,0 69 100,0 19 21 0,2 0,2 0,3 0,2 

2.024 138 60,0 60,0 83 100,0 23 25 0,2 0,2 0,3 0,2 

2.025 137 70,0 70,0 96 100,0 27 29 0,2 0,2 0,3 0,2 

2.026 137 80,0 80,0 110 100,0 31 33 0,2 0,2 0,2 0,3 

Longo 

2.027 136 82,5 82,5 113 100,0 32 34 0,2 0,2 0,2 0,3 

2.028 136 85,0 85,0 115 100,0 33 35 0,2 0,2 0,2 0,3 

2.029 135 87,5 87,5 118 100,0 34 36 0,2 0,2 0,2 0,3 

2.030 135 90,0 90,0 121 100,0 35 37 0,2 0,2 0,2 0,3 

2.031 134 92,5 92,5 124 100,0 36 38 0,2 0,2 0,2 0,3 

2.032 134 95,0 95,0 127 100,0 37 39 0,2 0,2 0,2 0,3 

2.033 133 97,5 97,5 130 100,0 38 41 0,1 0,2 0,2 0,3 

2.034 133 100,0 100,0 133 100,0 38 42 0,1 0,2 0,2 0,3 
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Prazo Ano 

Carga poluidora sem tratamento Carga poluidora com tratamento 

DBO (kg/dia) DBO (mg/L) CF (org/dia) 
CF (NMP/ 
100mL) 

DBO (kg/dia) DBO (mg/L) CF (org/dia) 
CF (NMP/ 
100mL) 

Entrada 2.013 7,8 456,2 1,4E+12 8,4E+06 0,8 45,6 1,4E+08 8,4E+02 

Imediato 

2.014 7,8 456,2 1,4E+12 8,4E+06 0,8 45,6 1,4E+08 8,4E+02 

2.015 7,7 456,2 1,4E+12 8,4E+06 0,8 45,6 1,4E+08 8,4E+02 

2.016 7,7 452,6 1,4E+12 8,4E+06 0,8 45,3 1,4E+08 8,4E+02 

2.017 7,7 450,0 1,4E+12 8,3E+06 0,8 45,0 1,4E+08 8,3E+02 

Curto 

2.018 7,6 456,1 1,4E+12 8,4E+06 0,8 45,6 1,4E+08 8,4E+02 

2.019 7,6 462,3 1,4E+12 8,6E+06 0,8 46,2 1,4E+08 8,6E+02 

2.020 7,6 468,8 1,4E+12 8,7E+06 0,8 46,9 1,4E+08 8,7E+02 

2.021 7,5 475,4 1,4E+12 8,8E+06 0,8 47,5 1,4E+08 8,8E+02 

2.022 7,5 482,1 1,4E+12 8,9E+06 0,8 48,2 1,4E+08 8,9E+02 

Médio 

2.023 7,5 490,9 1,4E+12 9,1E+06 0,7 49,1 1,4E+08 9,1E+02 

2.024 7,5 500,0 1,4E+12 9,3E+06 0,7 50,0 1,4E+08 9,3E+02 

2.025 7,4 509,4 1,4E+12 9,4E+06 0,7 50,9 1,4E+08 9,4E+02 

2.026 7,4 519,2 1,4E+12 9,6E+06 0,7 51,9 1,4E+08 9,6E+02 

Longo 

2.027 7,4 524,3 1,4E+12 9,7E+06 0,7 52,4 1,4E+08 9,7E+02 

2.028 7,3 529,4 1,4E+12 9,8E+06 0,7 52,9 1,4E+08 9,8E+02 

2.029 7,3 534,7 1,4E+12 9,9E+06 0,7 53,5 1,4E+08 9,9E+02 

2.030 7,3 540,0 1,3E+12 1,0E+07 0,7 54,0 1,3E+08 1,0E+03 

2.031 7,2 545,5 1,3E+12 1,0E+07 0,7 54,5 1,3E+08 1,0E+03 

2.032 7,2 551,0 1,3E+12 1,0E+07 0,7 55,1 1,3E+08 1,0E+03 

2.033 7,2 556,7 1,3E+12 1,0E+07 0,7 55,7 1,3E+08 1,0E+03 

2.034 7,2 562,5 1,3E+12 1,0E+07 0,7 56,3 1,3E+08 1,0E+03 
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Prazo Ano 

Tratamento (L/s) 

Adensamento 
urbano 

Rede geral de esgoto (km) Ligações prediais (und) 

Capacidade Déficit Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urb - cen. 1 

Expansão 
urb. - cen. 2 

Manutenção Existentes 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção 

Entrada 2.013 0 0,2 0,1 0,0         0       

Imediato 

2.014   0,2 0,1   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0 

2.015   0,2 0,1   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0 

2.016   0,2 0,1   0,08 0,00 0,00 0,00   1 0 0 

2.017   0,3 0,1   0,08 0,00 0,00 0,00   1 0 0 

Curto 

2.018   0,3 0,1   0,23 0,00 0,00 0,01   3 0 0 

2.019   0,3 0,1   0,23 0,00 0,00 0,01   3 0 0 

2.020   0,3 0,1   0,23 0,00 0,00 0,02   3 0 0 

2.021   0,3 0,1   0,23 0,00 0,00 0,02   3 0 0 

2.022   0,3 0,1   0,23 0,00 0,00 0,03   3 0 0 

Médio 

2.023   0,4 0,1   0,33 0,00 0,00 0,03   4 0 0 

2.024   0,4 0,1   0,33 0,00 0,00 0,04   4 0 0 

2.025   0,4 0,1   0,33 0,00 0,00 0,05   4 0 0 

2.026   0,5 0,1   0,33 0,00 0,00 0,05   4 0 0 

Longo 

2.027   0,5 0,1   0,08 0,00 0,00 0,05   1 0 0 

2.028   0,5 0,1   0,08 0,00 0,00 0,06   1 0 0 

2.029   0,5 0,1   0,08 0,00 0,00 0,06   1 0 0 

2.030   0,5 0,1   0,08 0,00 0,00 0,06   1 0 0 

2.031   0,5 0,1   0,08 0,00 0,00 0,06   1 0 0 

2.032   0,5 0,1   0,08 0,00 0,00 0,06   1 0 0 

2.033   0,5 0,1   0,08 0,00 0,00 0,06   1 0 0 

2.034   0,5 0,1   0,08 0,00 0,00 0,07   1 0 0 

  TOTAL 0,51 - - 3,29 0,00 0,00 0,74   42 0 5 

QUADRO 63 - PROJEÇÃO DA DEMANDA PARA O SES DA LOCALIDADE DE BARRO BRANCO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 
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Prazo Ano Pop. rural 
Índice de 
atend. (%) 

Índ. atend. 
com trat. 
esgoto (%) 

Pop. 
atendida 

Índice de 
tratamento 

(%) 

Ligações 
(lig.) 

Economias 
(econ.) 

Vazão (L/s) 

Qm Qmd Qmh Qinf 

Entrada 2.013 275 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,4 0,5 0,6 0,0 

Imediato 

2.014 274 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,4 0,4 0,6 0,0 

2.015 272 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,4 0,4 0,6 0,0 

2.016 271 2,5 0,0 7 0,0 1 1 0,4 0,4 0,6 0,0 

2.017 270 5,0 5,0 14 100,0 2 2 0,4 0,5 0,6 0,0 

Curto 

2.018 269 12,0 12,0 32 100,0 4 5 0,4 0,4 0,6 0,0 

2.019 268 19,0 18,7 51 100,0 7 8 0,4 0,4 0,5 0,0 

2.020 267 26,0 25,3 69 100,0 10 10 0,4 0,4 0,5 0,0 

2.021 266 33,0 32,0 88 100,0 12 13 0,3 0,4 0,5 0,0 

2.022 265 40,0 40,0 106 100,0 15 16 0,3 0,4 0,5 0,1 

Médio 

2.023 264 50,0 50,0 132 100,0 18 20 0,3 0,4 0,5 0,1 

2.024 263 60,0 60,0 158 100,0 22 24 0,3 0,4 0,5 0,1 

2.025 262 70,0 70,0 183 100,0 26 28 0,3 0,4 0,5 0,1 

2.026 261 80,0 80,0 209 100,0 30 32 0,3 0,4 0,5 0,1 

Longo 

2.027 260 82,5 82,5 214 100,0 30 33 0,3 0,4 0,5 0,1 

2.028 259 85,0 85,0 220 100,0 31 34 0,3 0,4 0,5 0,1 

2.029 258 87,5 87,5 225 100,0 32 35 0,3 0,4 0,5 0,1 

2.030 257 90,0 90,0 231 100,0 33 36 0,3 0,4 0,4 0,1 

2.031 256 92,5 92,5 236 100,0 34 37 0,3 0,4 0,4 0,1 

2.032 255 95,0 95,0 242 100,0 35 38 0,3 0,3 0,4 0,1 

2.033 254 97,5 97,5 247 100,0 36 39 0,3 0,3 0,4 0,1 

2.034 253 100,0 100,0 253 100,0 37 40 0,3 0,3 0,4 0,1 
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Prazo Ano 

Carga poluidora sem tratamento Carga poluidora com tratamento 

DBO (kg/dia) DBO (mg/L) CF (org/dia) 
CF (NMP/ 
100mL) 

DBO (kg/dia) DBO (mg/L) CF (org/dia) 
CF (NMP/ 
100mL) 

Entrada 2.013 14,8 456,2 2,7E+12 8,4E+06 1,5 45,6 2,7E+08 8,4E+02 

Imediato 

2.014 14,8 456,2 2,7E+12 8,4E+06 1,5 45,6 2,7E+08 8,4E+02 

2.015 14,7 456,2 2,7E+12 8,4E+06 1,5 45,6 2,7E+08 8,4E+02 

2.016 14,7 452,6 2,7E+12 8,4E+06 1,5 45,3 2,7E+08 8,4E+02 

2.017 14,6 450,0 2,7E+12 8,3E+06 1,5 45,0 2,7E+08 8,3E+02 

Curto 

2.018 14,5 456,1 2,7E+12 8,4E+06 1,5 45,6 2,7E+08 8,4E+02 

2.019 14,5 462,3 2,7E+12 8,6E+06 1,4 46,2 2,7E+08 8,6E+02 

2.020 14,4 468,8 2,7E+12 8,7E+06 1,4 46,9 2,7E+08 8,7E+02 

2.021 14,4 475,4 2,7E+12 8,8E+06 1,4 47,5 2,7E+08 8,8E+02 

2.022 14,3 482,1 2,6E+12 8,9E+06 1,4 48,2 2,6E+08 8,9E+02 

Médio 

2.023 14,2 490,9 2,6E+12 9,1E+06 1,4 49,1 2,6E+08 9,1E+02 

2.024 14,2 500,0 2,6E+12 9,3E+06 1,4 50,0 2,6E+08 9,3E+02 

2.025 14,1 509,4 2,6E+12 9,4E+06 1,4 50,9 2,6E+08 9,4E+02 

2.026 14,1 519,2 2,6E+12 9,6E+06 1,4 51,9 2,6E+08 9,6E+02 

Longo 

2.027 14,0 524,3 2,6E+12 9,7E+06 1,4 52,4 2,6E+08 9,7E+02 

2.028 14,0 529,4 2,6E+12 9,8E+06 1,4 52,9 2,6E+08 9,8E+02 

2.029 13,9 534,7 2,6E+12 9,9E+06 1,4 53,5 2,6E+08 9,9E+02 

2.030 13,9 540,0 2,6E+12 1,0E+07 1,4 54,0 2,6E+08 1,0E+03 

2.031 13,8 545,5 2,6E+12 1,0E+07 1,4 54,5 2,6E+08 1,0E+03 

2.032 13,7 551,0 2,5E+12 1,0E+07 1,4 55,1 2,5E+08 1,0E+03 

2.033 13,7 556,7 2,5E+12 1,0E+07 1,4 55,7 2,5E+08 1,0E+03 

2.034 13,6 562,5 2,5E+12 1,0E+07 1,4 56,3 2,5E+08 1,0E+03 
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Prazo Ano 

Tratamento (L/s) 

Adensamento 
urbano 

Rede geral de esgoto (km) Ligações prediais (und) 

Capacidade Déficit Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urb - cen. 1 

Expansão 
urb. - cen. 2 

Manutenção Existentes 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção 

Entrada 2.013 0 0,5 0 0,0         0       

Imediato 

2.014   0,4 0   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0 

2.015   0,4 0   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0 

2.016   0,5 0   0,03 0,00 0,00 0,00   1 0 0 

2.017   0,5 0   0,03 0,00 0,00 0,00   1 0 0 

Curto 

2.018   0,5 0   0,09 0,00 0,00 0,00   3 0 0 

2.019   0,5 0   0,09 0,00 0,00 0,00   3 0 0 

2.020   0,5 0   0,09 0,00 0,00 0,01   3 0 0 

2.021   0,5 0   0,09 0,00 0,00 0,01   3 0 0 

2.022   0,5 0   0,09 0,00 0,00 0,01   3 0 0 

Médio 

2.023   0,5 0   0,13 0,00 0,00 0,01   4 0 0 

2.024   0,5 0   0,13 0,00 0,00 0,02   4 0 0 

2.025   0,5 0   0,13 0,00 0,00 0,02   4 0 0 

2.026   0,5 0   0,13 0,00 0,00 0,02   4 0 0 

Longo 

2.027   0,5 0   0,03 0,00 0,00 0,02   1 0 0 

2.028   0,5 0   0,03 0,00 0,00 0,02   1 0 0 

2.029   0,5 0   0,03 0,00 0,00 0,02   1 0 0 

2.030   0,5 0   0,03 0,00 0,00 0,02   1 0 0 

2.031   0,5 0   0,03 0,00 0,00 0,02   1 0 0 

2.032   0,5 0   0,03 0,00 0,00 0,02   1 0 0 

2.033   0,5 0   0,03 0,00 0,00 0,02   1 0 0 

2.034   0,5 0   0,03 0,00 0,00 0,03   1 0 0 

 
 TOTAL 0,48 - - 1,28 0,00 0,00 0,29   40 0 4 

QUADRO 64 ς PROJEÇÃO DA DEMANDA PARA O SES DA LOCALIDADE DE BONSUCESSO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 
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nua) 
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Prazo Ano Pop. rural 
Índice de 
atend. (%) 

Índ. atend. 
com trat. 
esgoto (%) 

Pop. 
atendida 

Índice de 
tratamento 

(%) 

Ligações 
(lig.) 

Economias 
(econ.) 

Vazão (L/s) 

Qm Qmd Qmh Qinf 

Entrada 2.013 114 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,0 

Imediato 

2.014 113 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,0 

2.015 113 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,0 

2.016 112 2,5 0,0 3 0,0 1 1 0,2 0,2 0,2 0,0 

2.017 112 5,0 5,0 6 100,0 2 2 0,2 0,2 0,2 0,0 

Curto 

2.018 111 12,0 12,0 13 100,0 4 4 0,2 0,2 0,2 0,0 

2.019 111 19,0 18,7 21 100,0 6 6 0,1 0,2 0,2 0,0 

2.020 110 26,0 25,3 29 100,0 8 9 0,1 0,2 0,2 0,1 

2.021 110 33,0 32,0 36 100,0 10 11 0,1 0,2 0,2 0,1 

2.022 110 40,0 40,0 44 100,0 12 13 0,1 0,2 0,2 0,1 

Médio 

2.023 109 50,0 50,0 55 100,0 15 16 0,1 0,2 0,2 0,1 

2.024 109 60,0 60,0 65 100,0 18 20 0,1 0,2 0,2 0,1 

2.025 108 70,0 70,0 76 100,0 21 23 0,1 0,2 0,2 0,1 

2.026 108 80,0 80,0 86 100,0 25 26 0,1 0,2 0,2 0,2 

Longo 

2.027 107 82,5 82,5 89 100,0 25 27 0,1 0,2 0,2 0,2 

2.028 107 85,0 85,0 91 100,0 26 28 0,1 0,2 0,2 0,2 

2.029 107 87,5 87,5 93 100,0 26 29 0,1 0,1 0,2 0,2 

2.030 106 90,0 90,0 96 100,0 27 29 0,1 0,1 0,2 0,2 

2.031 106 92,5 92,5 98 100,0 28 30 0,1 0,1 0,2 0,2 

2.032 105 95,0 95,0 100 100,0 29 31 0,1 0,1 0,2 0,2 

2.033 105 97,5 97,5 102 100,0 30 32 0,1 0,1 0,2 0,2 

2.034 104 100,0 100,0 104 100,0 30 33 0,1 0,1 0,2 0,2 
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Prazo Ano 

Carga poluidora sem tratamento Carga poluidora com tratamento 

DBO (kg/dia) DBO (mg/L) CF (org/dia) 
CF (NMP/ 
100mL) 

DBO (kg/dia) DBO (mg/L) CF (org/dia) 
CF (NMP/ 
100mL) 

Entrada 2.013 6,1 456,2 1,1E+12 8,4E+06 0,6 45,6 1,1E+08 8,4E+02 

Imediato 

2.014 6,1 456,2 1,1E+12 8,4E+06 0,6 45,6 1,1E+08 8,4E+02 

2.015 6,1 456,2 1,1E+12 8,4E+06 0,6 45,6 1,1E+08 8,4E+02 

2.016 6,1 452,6 1,1E+12 8,4E+06 0,6 45,3 1,1E+08 8,4E+02 

2.017 6,0 450,0 1,1E+12 8,3E+06 0,6 45,0 1,1E+08 8,3E+02 

Curto 

2.018 6,0 456,1 1,1E+12 8,4E+06 0,6 45,6 1,1E+08 8,4E+02 

2.019 6,0 462,3 1,1E+12 8,6E+06 0,6 46,2 1,1E+08 8,6E+02 

2.020 6,0 468,8 1,1E+12 8,7E+06 0,6 46,9 1,1E+08 8,7E+02 

2.021 5,9 475,4 1,1E+12 8,8E+06 0,6 47,5 1,1E+08 8,8E+02 

2.022 5,9 482,1 1,1E+12 8,9E+06 0,6 48,2 1,1E+08 8,9E+02 

Médio 

2.023 5,9 490,9 1,1E+12 9,1E+06 0,6 49,1 1,1E+08 9,1E+02 

2.024 5,9 500,0 1,1E+12 9,3E+06 0,6 50,0 1,1E+08 9,3E+02 

2.025 5,8 509,4 1,1E+12 9,4E+06 0,6 50,9 1,1E+08 9,4E+02 

2.026 5,8 519,2 1,1E+12 9,6E+06 0,6 51,9 1,1E+08 9,6E+02 

Longo 

2.027 5,8 524,3 1,1E+12 9,7E+06 0,6 52,4 1,1E+08 9,7E+02 

2.028 5,8 529,4 1,1E+12 9,8E+06 0,6 52,9 1,1E+08 9,8E+02 

2.029 5,8 534,7 1,1E+12 9,9E+06 0,6 53,5 1,1E+08 9,9E+02 

2.030 5,7 540,0 1,1E+12 1,0E+07 0,6 54,0 1,1E+08 1,0E+03 

2.031 5,7 545,5 1,1E+12 1,0E+07 0,6 54,5 1,1E+08 1,0E+03 

2.032 5,7 551,0 1,1E+12 1,0E+07 0,6 55,1 1,1E+08 1,0E+03 

2.033 5,7 556,7 1,0E+12 1,0E+07 0,6 55,7 1,0E+08 1,0E+03 

2.034 5,6 562,5 1,0E+12 1,0E+07 0,6 56,3 1,0E+08 1,0E+03 
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Prazo Ano 

Tratamento (L/s) 

Adensamento 
urbano 

Rede geral de esgoto (km) Ligações prediais (und) 

Capacidade Déficit Existente 
Atender 
déficit 

Expansão urb 
- cen. 1 

Expansão urb. 
- cen. 2 

Manutenção Existentes 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção 

Entrada 2.013 0 0,2 0,1 0,0         0       

Imediato 

2.014   0,2 0,1   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0 

2.015   0,2 0,1   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0 

2.016   0,2 0,1   0,05 0,00 0,00 0,00   1 0 0 

2.017   0,2 0,1   0,05 0,00 0,00 0,00   1 0 0 

Curto 

2.018   0,2 0,1   0,14 0,00 0,00 0,00   2 0 0 

2.019   0,2 0,1   0,14 0,00 0,00 0,01   2 0 0 

2.020   0,2 0,1   0,14 0,00 0,00 0,01   2 0 0 

2.021   0,2 0,1   0,14 0,00 0,00 0,01   2 0 0 

2.022   0,3 0,1   0,14 0,00 0,00 0,02   2 0 0 

Médio 

2.023   0,3 0,1   0,20 0,00 0,00 0,02   3 0 0 

2.024   0,3 0,1   0,20 0,00 0,00 0,02   3 0 0 

2.025   0,3 0,1   0,20 0,00 0,00 0,03   3 0 0 

2.026   0,3 0,1   0,20 0,00 0,00 0,03   3 0 0 

Longo 

2.027   0,3 0,1   0,05 0,00 0,00 0,03   1 0 0 

2.028   0,3 0,1   0,05 0,00 0,00 0,03   1 0 0 

2.029   0,3 0,1   0,05 0,00 0,00 0,04   1 0 0 

2.030   0,3 0,1   0,05 0,00 0,00 0,04   1 0 0 

2.031   0,3 0,1   0,05 0,00 0,00 0,04   1 0 0 

2.032   0,3 0,1   0,05 0,00 0,00 0,04   1 0 0 

2.033   0,3 0,1   0,05 0,00 0,00 0,04   1 0 0 

2.034   0,3 0,1   0,05 0,00 0,00 0,04   1 0 0 

  TOTAL 0,34 - - 2,03 0,00 0,00 0,46   34 0 4 

QUADRO 65 ς PROJEÇÃO DA DEMANDA PARA O SES DA LOCALIDADE DE GESTEIRA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 
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nua) 
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Prazo Ano Pop. rural 
Índice de 
atend. (%) 

Índ. atend. 
com trat. 
esgoto (%) 

Pop. 
atendida 

Índice de 
tratamento 

(%) 

Ligações 
(lig.) 

Economias 
(econ.) 

Vazão (L/s) 

Qm Qmd Qmh Qinf 

Entrada 2.013 173 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,0 

Imediato 

2.014 172 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,0 

2.015 172 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,0 

2.016 171 2,5 0,0 4 0,0 1 1 0,2 0,3 0,4 0,0 

2.017 170 5,0 5,0 9 100,0 2 3 0,2 0,3 0,4 0,0 

Curto 

2.018 169 12,0 12,0 20 100,0 6 6 0,2 0,3 0,3 0,0 

2.019 169 19,0 18,7 32 100,0 9 9 0,2 0,3 0,3 0,0 

2.020 168 26,0 25,3 44 100,0 12 13 0,2 0,3 0,3 0,0 

2.021 167 33,0 32,0 55 100,0 16 16 0,2 0,3 0,3 0,1 

2.022 167 40,0 40,0 67 100,0 19 20 0,2 0,3 0,3 0,1 

Médio 

2.023 166 50,0 50,0 83 100,0 23 25 0,2 0,3 0,3 0,1 

2.024 165 60,0 60,0 99 100,0 28 30 0,2 0,2 0,3 0,1 

2.025 165 70,0 70,0 115 100,0 33 35 0,2 0,2 0,3 0,1 

2.026 164 80,0 80,0 131 100,0 37 40 0,2 0,2 0,3 0,1 

Longo 

2.027 163 82,5 82,5 135 100,0 38 41 0,2 0,2 0,3 0,1 

2.028 163 85,0 85,0 138 100,0 39 42 0,2 0,2 0,3 0,1 

2.029 162 87,5 87,5 142 100,0 40 44 0,2 0,2 0,3 0,1 

2.030 162 90,0 90,0 145 100,0 42 45 0,2 0,2 0,3 0,2 

2.031 161 92,5 92,5 149 100,0 43 46 0,2 0,2 0,3 0,2 

2.032 160 95,0 95,0 152 100,0 44 47 0,2 0,2 0,3 0,2 

2.033 160 97,5 97,5 156 100,0 45 49 0,2 0,2 0,3 0,2 

2.034 159 100,0 100,0 159 100,0 46 50 0,2 0,2 0,3 0,2 
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Prazo Ano 

Carga poluidora sem tratamento Carga poluidora com tratamento 

DBO (kg/dia) DBO (mg/L) CF (org/dia) 
CF (NMP/ 
100mL) 

DBO (kg/dia) DBO (mg/L) CF (org/dia) 
CF (NMP/ 
100mL) 

Entrada 2.013 9,3 456,2 1,7E+12 8,4E+06 0,9 45,6 1,7E+08 8,4E+02 

Imediato 

2.014 9,3 456,2 1,7E+12 8,4E+06 0,9 45,6 1,7E+08 8,4E+02 

2.015 9,3 456,2 1,7E+12 8,4E+06 0,9 45,6 1,7E+08 8,4E+02 

2.016 9,2 452,6 1,7E+12 8,4E+06 0,9 45,3 1,7E+08 8,4E+02 

2.017 9,2 450,0 1,7E+12 8,3E+06 0,9 45,0 1,7E+08 8,3E+02 

Curto 

2.018 9,2 456,1 1,7E+12 8,4E+06 0,9 45,6 1,7E+08 8,4E+02 

2.019 9,1 462,3 1,7E+12 8,6E+06 0,9 46,2 1,7E+08 8,6E+02 

2.020 9,1 468,8 1,7E+12 8,7E+06 0,9 46,9 1,7E+08 8,7E+02 

2.021 9,0 475,4 1,7E+12 8,8E+06 0,9 47,5 1,7E+08 8,8E+02 

2.022 9,0 482,1 1,7E+12 8,9E+06 0,9 48,2 1,7E+08 8,9E+02 

Médio 

2.023 9,0 490,9 1,7E+12 9,1E+06 0,9 49,1 1,7E+08 9,1E+02 

2.024 8,9 500,0 1,7E+12 9,3E+06 0,9 50,0 1,7E+08 9,3E+02 

2.025 8,9 509,4 1,6E+12 9,4E+06 0,9 50,9 1,6E+08 9,4E+02 

2.026 8,9 519,2 1,6E+12 9,6E+06 0,9 51,9 1,6E+08 9,6E+02 

Longo 

2.027 8,8 524,3 1,6E+12 9,7E+06 0,9 52,4 1,6E+08 9,7E+02 

2.028 8,8 529,4 1,6E+12 9,8E+06 0,9 52,9 1,6E+08 9,8E+02 

2.029 8,8 534,7 1,6E+12 9,9E+06 0,9 53,5 1,6E+08 9,9E+02 

2.030 8,7 540,0 1,6E+12 1,0E+07 0,9 54,0 1,6E+08 1,0E+03 

2.031 8,7 545,5 1,6E+12 1,0E+07 0,9 54,5 1,6E+08 1,0E+03 

2.032 8,7 551,0 1,6E+12 1,0E+07 0,9 55,1 1,6E+08 1,0E+03 

2.033 8,6 556,7 1,6E+12 1,0E+07 0,9 55,7 1,6E+08 1,0E+03 

2.034 8,6 562,5 1,6E+12 1,0E+07 0,9 56,3 1,6E+08 1,0E+03 
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Prazo Ano 

Tratamento (L/s) 

Adensamento 
urbano 

Rede geral de esgoto (km) Ligações prediais (und) 

Capacidade Déficit Existente 
Atender 
déficit 

Expansão urb 
- cen. 1 

Expansão urb. 
- cen. 2 

Manutenção Existentes 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção 

Entrada 2.013 0 0,3 0,05 0,0         0       

Imediato 

2.014   0,3 0,05   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0 

2.015   0,3 0,05   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0 

2.016   0,3 0,05   0,04 0,00 0,00 0,00   1 0 0 

2.017   0,3 0,05   0,04 0,00 0,00 0,00   1 0 0 

Curto 

2.018   0,3 0,05   0,12 0,00 0,00 0,00   4 0 0 

2.019   0,3 0,05   0,12 0,00 0,00 0,01   4 0 0 

2.020   0,3 0,05   0,12 0,00 0,00 0,01   4 0 0 

2.021   0,3 0,05   0,12 0,00 0,00 0,01   4 0 0 

2.022   0,3 0,05   0,12 0,00 0,00 0,01   4 0 0 

Médio 

2.023   0,3 0,05   0,17 0,00 0,00 0,02   5 0 0 

2.024   0,4 0,05   0,17 0,00 0,00 0,02   5 0 0 

2.025   0,4 0,05   0,17 0,00 0,00 0,02   5 0 0 

2.026   0,4 0,05   0,17 0,00 0,00 0,03   5 0 0 

Longo 

2.027   0,4 0,05   0,04 0,00 0,00 0,03   1 0 0 

2.028   0,4 0,05   0,04 0,00 0,00 0,03   1 0 0 

2.029   0,4 0,05   0,04 0,00 0,00 0,03   1 0 0 

2.030   0,4 0,05   0,04 0,00 0,00 0,03   1 0 0 

2.031   0,4 0,05   0,04 0,00 0,00 0,03   1 0 0 

2.032   0,4 0,05   0,04 0,00 0,00 0,03   1 0 0 

2.033   0,4 0,05   0,04 0,00 0,00 0,03   1 0 1 

2.034   0,4 0,05   0,04 0,00 0,00 0,03   1 0 1 

  TOTAL 0,38 - - 1,71 0,00 0,00 0,39   52 0 6 

QUADRO 66 ς PROJEÇÃO DA DEMANDA PARA O SES DA LOCALIDADE DE FELIPE DOS SANTOS (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

 

 

 

(Conclusão)

nua) 
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Prazo Ano Pop. rural 
Índice de 
atend. (%) 

Índ. atend. 
com trat. 
esgoto (%) 

Pop. 
atendida 

Índice de 
tratamento 

(%) 

Ligações 
(lig.) 

Economias 
(econ.) 

Vazão (L/s) 

Qm Qmd Qmh Qinf 

Entrada 2.013 303 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,4 0,5 0,6 0,0 

Imediato 

2.014 302 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,4 0,5 0,6 0,0 

2.015 301 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,4 0,5 0,6 0,0 

2.016 300 2,5 0,0 7 0,0 2 2 0,4 0,5 0,6 0,0 

2.017 299 5,0 5,0 15 100,0 4 4 0,4 0,5 0,6 0,0 

Curto 

2.018 297 12,0 12,0 36 100,0 10 11 0,4 0,5 0,6 0,0 

2.019 296 19,0 18,7 56 100,0 16 17 0,4 0,5 0,6 0,0 

2.020 295 26,0 25,3 77 100,0 21 23 0,4 0,5 0,6 0,0 

2.021 294 33,0 32,0 97 100,0 27 29 0,4 0,5 0,6 0,0 

2.022 293 40,0 40,0 117 100,0 33 35 0,4 0,5 0,6 0,0 

Médio 

2.023 291 50,0 50,0 146 100,0 41 44 0,4 0,4 0,6 0,0 

2.024 290 60,0 60,0 174 100,0 49 52 0,4 0,4 0,5 0,0 

2.025 289 70,0 70,0 202 100,0 57 61 0,4 0,4 0,5 0,1 

2.026 288 80,0 80,0 230 100,0 65 70 0,3 0,4 0,5 0,1 

Longo 

2.027 287 82,5 82,5 237 100,0 67 72 0,3 0,4 0,5 0,1 

2.028 286 85,0 85,0 243 100,0 69 74 0,3 0,4 0,5 0,1 

2.029 284 87,5 87,5 249 100,0 71 76 0,3 0,4 0,5 0,1 

2.030 283 90,0 90,0 255 100,0 73 79 0,3 0,4 0,5 0,1 

2.031 282 92,5 92,5 261 100,0 75 81 0,3 0,4 0,5 0,1 

2.032 281 95,0 95,0 267 100,0 77 83 0,3 0,4 0,5 0,1 

2.033 280 97,5 97,5 273 100,0 79 85 0,3 0,4 0,5 0,1 

2.034 279 100,0 100,0 279 100,0 81 87 0,3 0,4 0,5 0,1 
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Prazo Ano 

Carga poluidora sem tratamento Carga poluidora com tratamento 

DBO (kg/dia) DBO (mg/L) CF (org/dia) 
CF (NMP/ 
100mL) 

DBO (kg/dia) DBO (mg/L) CF (org/dia) 
CF (NMP/ 
100mL) 

Entrada 2.013 16,4 456,2 3,0E+12 8,4E+06 1,6 45,6 3,0E+08 8,4E+02 

Imediato 

2.014 16,3 456,2 3,0E+12 8,4E+06 1,6 45,6 3,0E+08 8,4E+02 

2.015 16,2 456,2 3,0E+12 8,4E+06 1,6 45,6 3,0E+08 8,4E+02 

2.016 16,2 452,6 3,0E+12 8,4E+06 1,6 45,3 3,0E+08 8,4E+02 

2.017 16,1 450,0 3,0E+12 8,3E+06 1,6 45,0 3,0E+08 8,3E+02 

Curto 

2.018 16,1 456,1 3,0E+12 8,4E+06 1,6 45,6 3,0E+08 8,4E+02 

2.019 16,0 462,3 3,0E+12 8,6E+06 1,6 46,2 3,0E+08 8,6E+02 

2.020 15,9 468,8 2,9E+12 8,7E+06 1,6 46,9 2,9E+08 8,7E+02 

2.021 15,9 475,4 2,9E+12 8,8E+06 1,6 47,5 2,9E+08 8,8E+02 

2.022 15,8 482,1 2,9E+12 8,9E+06 1,6 48,2 2,9E+08 8,9E+02 

Médio 

2.023 15,7 490,9 2,9E+12 9,1E+06 1,6 49,1 2,9E+08 9,1E+02 

2.024 15,7 500,0 2,9E+12 9,3E+06 1,6 50,0 2,9E+08 9,3E+02 

2.025 15,6 509,4 2,9E+12 9,4E+06 1,6 50,9 2,9E+08 9,4E+02 

2.026 15,5 519,2 2,9E+12 9,6E+06 1,6 51,9 2,9E+08 9,6E+02 

Longo 

2.027 15,5 524,3 2,9E+12 9,7E+06 1,5 52,4 2,9E+08 9,7E+02 

2.028 15,4 529,4 2,9E+12 9,8E+06 1,5 52,9 2,9E+08 9,8E+02 

2.029 15,4 534,7 2,8E+12 9,9E+06 1,5 53,5 2,8E+08 9,9E+02 

2.030 15,3 540,0 2,8E+12 1,0E+07 1,5 54,0 2,8E+08 1,0E+03 

2.031 15,2 545,5 2,8E+12 1,0E+07 1,5 54,5 2,8E+08 1,0E+03 

2.032 15,2 551,0 2,8E+12 1,0E+07 1,5 55,1 2,8E+08 1,0E+03 

2.033 15,1 556,7 2,8E+12 1,0E+07 1,5 55,7 2,8E+08 1,0E+03 

2.034 15,1 562,5 2,8E+12 1,0E+07 1,5 56,3 2,8E+08 1,0E+03 
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Prazo Ano 

Tratamento (L/s) 
Adensamento 

urbano 

Rede geral de esgoto (km) Ligações prediais (und) 

Capacidade Déficit Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urb - cen. 

1 

Expansão 
urb. - cen. 2 

Manutenção Existentes 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção 

Entrada 2.013 0 0,5 0 0,0         0       

Imediato 

2.014   0,5 0   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0 

2.015   0,5 0   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0 

2.016   0,5 0   0,02 0,00 0,00 0,00   1 0 0 

2.017   0,5 0   0,02 0,00 0,00 0,00   1 0 0 

Curto 

2.018   0,5 0   0,06 0,00 0,00 0,00   2 0 0 

2.019   0,5 0   0,06 0,00 0,00 0,00   2 0 0 

2.020   0,5 0   0,06 0,00 0,00 0,00   2 0 0 

2.021   0,5 0   0,06 0,00 0,00 0,01   2 0 0 

2.022   0,5 0   0,06 0,00 0,00 0,01   2 0 0 

Médio 

2.023   0,5 0   0,08 0,00 0,00 0,01   2 0 0 

2.024   0,5 0   0,08 0,00 0,00 0,01   3 0 0 

2.025   0,5 0   0,08 0,00 0,00 0,01   2 0 0 

2.026   0,5 0   0,08 0,00 0,00 0,01   2 0 0 

Longo 

2.027   0,5 0   0,02 0,00 0,00 0,01   1 0 0 

2.028   0,5 0   0,02 0,00 0,00 0,01   1 0 0 

2.029   0,5 0   0,02 0,00 0,00 0,01   1 0 0 

2.030   0,5 0   0,02 0,00 0,00 0,01   1 0 0 

2.031   0,5 0   0,02 0,00 0,00 0,02   1 0 0 

2.032   0,5 0   0,02 0,00 0,00 0,02   1 0 0 

2.033   0,5 0   0,02 0,00 0,00 0,02   1 0 0 

2.034   0,5 0   0,02 0,00 0,00 0,02   1 0 0 

  TOTAL 0,49 - - 0,82 0,00 0,00 0,18   25 0 3 

QUADRO 67 ς PROJEÇÃO DA DEMANDA PARA O SES DA LOCALIDADE DE POUSO ALTO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

 

 

 

(Conclusão)

nua) 
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Prazo Ano Pop. rural 
Índice de 
atend. (%) 

Índ. atend. 
com trat. 
esgoto (%) 

Pop. 
atendida 

Índice de 
tratamento 

(%) 

Ligações 
(lig.) 

Economias 
(econ.) 

Vazão (L/s) 

Qm Qmd Qmh Qinf 

Entrada 2.013 172 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,0 

Imediato 

2.014 171 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,0 

2.015 171 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,0 

2.016 170 2,5 0,0 4 0,0 1 1 0,2 0,3 0,4 0,0 

2.017 169 5,0 5,0 8 100,0 1 1 0,2 0,3 0,4 0,0 

Curto 

2.018 169 12,0 12,0 20 100,0 3 3 0,2 0,3 0,3 0,0 

2.019 168 19,0 18,7 32 100,0 4 5 0,2 0,3 0,3 0,1 

2.020 167 26,0 25,3 43 100,0 6 6 0,2 0,3 0,3 0,1 

2.021 166 33,0 32,0 55 100,0 8 8 0,2 0,3 0,3 0,1 

2.022 166 40,0 40,0 66 100,0 9 10 0,2 0,3 0,3 0,1 

Médio 

2.023 165 50,0 50,0 83 100,0 12 12 0,2 0,3 0,3 0,1 

2.024 165 60,0 60,0 99 100,0 14 15 0,2 0,2 0,3 0,2 

2.025 164 70,0 70,0 115 100,0 16 18 0,2 0,2 0,3 0,2 

2.026 163 80,0 80,0 131 100,0 19 20 0,2 0,2 0,3 0,2 

Longo 

2.027 163 82,5 82,5 134 100,0 19 21 0,2 0,2 0,3 0,2 

2.028 162 85,0 85,0 138 100,0 20 21 0,2 0,2 0,3 0,2 

2.029 161 87,5 87,5 141 100,0 20 22 0,2 0,2 0,3 0,3 

2.030 161 90,0 90,0 145 100,0 21 22 0,2 0,2 0,3 0,3 

2.031 160 92,5 92,5 148 100,0 21 23 0,2 0,2 0,3 0,3 

2.032 159 95,0 95,0 151 100,0 22 23 0,2 0,2 0,3 0,3 

2.033 159 97,5 97,5 155 100,0 23 25 0,2 0,2 0,3 0,3 

2.034 158 100,0 100,0 158 100,0 23 25 0,2 0,2 0,3 0,3 
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Prazo Ano 

Carga poluidora sem tratamento Carga poluidora com tratamento 

DBO (kg/dia) DBO (mg/L) CF (org/dia) 
CF (NMP/ 
100mL) 

DBO (kg/dia) DBO (mg/L) CF (org/dia) 
CF (NMP/ 
100mL) 

Entrada 2.013 9,3 456,2 1,7E+12 8,4E+06 0,9 45,6 1,7E+08 8,4E+02 

Imediato 

2.014 9,2 456,2 1,7E+12 8,4E+06 0,9 45,6 1,7E+08 8,4E+02 

2.015 9,2 456,2 1,7E+12 8,4E+06 0,9 45,6 1,7E+08 8,4E+02 

2.016 9,2 452,6 1,7E+12 8,4E+06 0,9 45,3 1,7E+08 8,4E+02 

2.017 9,1 450,0 1,7E+12 8,3E+06 0,9 45,0 1,7E+08 8,3E+02 

Curto 

2.018 9,1 456,1 1,7E+12 8,4E+06 0,9 45,6 1,7E+08 8,4E+02 

2.019 9,1 462,3 1,7E+12 8,6E+06 0,9 46,2 1,7E+08 8,6E+02 

2.020 9,0 468,8 1,7E+12 8,7E+06 0,9 46,9 1,7E+08 8,7E+02 

2.021 9,0 475,4 1,7E+12 8,8E+06 0,9 47,5 1,7E+08 8,8E+02 

2.022 9,0 482,1 1,7E+12 8,9E+06 0,9 48,2 1,7E+08 8,9E+02 

Médio 

2.023 8,9 490,9 1,7E+12 9,1E+06 0,9 49,1 1,7E+08 9,1E+02 

2.024 8,9 500,0 1,6E+12 9,3E+06 0,9 50,0 1,6E+08 9,3E+02 

2.025 8,8 509,4 1,6E+12 9,4E+06 0,9 50,9 1,6E+08 9,4E+02 

2.026 8,8 519,2 1,6E+12 9,6E+06 0,9 51,9 1,6E+08 9,6E+02 

Longo 

2.027 8,8 524,3 1,6E+12 9,7E+06 0,9 52,4 1,6E+08 9,7E+02 

2.028 8,7 529,4 1,6E+12 9,8E+06 0,9 52,9 1,6E+08 9,8E+02 

2.029 8,7 534,7 1,6E+12 9,9E+06 0,9 53,5 1,6E+08 9,9E+02 

2.030 8,7 540,0 1,6E+12 1,0E+07 0,9 54,0 1,6E+08 1,0E+03 

2.031 8,6 545,5 1,6E+12 1,0E+07 0,9 54,5 1,6E+08 1,0E+03 

2.032 8,6 551,0 1,6E+12 1,0E+07 0,9 55,1 1,6E+08 1,0E+03 

2.033 8,6 556,7 1,6E+12 1,0E+07 0,9 55,7 1,6E+08 1,0E+03 

2.034 8,5 562,5 1,6E+12 1,0E+07 0,9 56,3 1,6E+08 1,0E+03 
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Prazo Ano 

Tratamento (L/s) 
Adensamento 

urbano 

Rede geral de esgoto (km) Ligações prediais (und) 

Capacidade Déficit Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urb - cen. 1 

Expansão 
urb. - cen. 2 

Manutenção Existentes 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção 

Entrada 2.013 0 0,3 0,15 0,0         0       

Imediato 

2.014   0,3 0,15   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0 

2.015   0,3 0,15   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0 

2.016   0,3 0,15   0,07 0,00 0,00 0,00   0 0 0 

2.017   0,3 0,15   0,07 0,00 0,00 0,00   1 0 0 

Curto 

2.018   0,3 0,15   0,20 0,00 0,00 0,01   2 0 0 

2.019   0,3 0,15   0,20 0,00 0,00 0,01   2 0 0 

2.020   0,3 0,15   0,20 0,00 0,00 0,01   2 0 0 

2.021   0,4 0,15   0,20 0,00 0,00 0,02   2 0 0 

2.022   0,4 0,15   0,20 0,00 0,00 0,02   2 0 0 

Médio 

2.023   0,4 0,15   0,29 0,00 0,00 0,03   3 0 0 

2.024   0,4 0,15   0,29 0,00 0,00 0,03   3 0 0 

2.025   0,4 0,15   0,29 0,00 0,00 0,04   2 0 0 

2.026   0,5 0,15   0,29 0,00 0,00 0,05   3 0 0 

Longo 

2.027   0,5 0,15   0,07 0,00 0,00 0,05   1 0 0 

2.028   0,5 0,15   0,07 0,00 0,00 0,05   1 0 0 

2.029   0,5 0,15   0,07 0,00 0,00 0,05   1 0 0 

2.030   0,5 0,15   0,07 0,00 0,00 0,05   1 0 0 

2.031   0,5 0,15   0,07 0,00 0,00 0,05   1 0 0 

2.032   0,5 0,15   0,07 0,00 0,00 0,05   1 0 0 

2.033   0,5 0,15   0,07 0,00 0,00 0,06   1 0 0 

2.034   0,5 0,15   0,07 0,00 0,00 0,06   1 0 0 

  TOTAL 0,50 - - 2,87 0,00 0,00 0,65   25 0 3 

QUADRO 68 ς PROJEÇÃO DA DEMANDA PARA O SES DA LOCALIDADE DE ALTO DO BONSUCESSO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

 

 

 

(Conclusão)

nua) 
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Prazo Ano Pop. rural 
Índice de 
atend. (%) 

Índ. atend. 
com trat. 
esgoto (%) 

Pop. 
atendida 

Índice de 
tratamento 

(%) 

Ligações 
(lig.) 

Economias 
(econ.) 

Vazão (L/s) 

Qm Qmd Qmh Qinf 

Entrada 2.013 377 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,5 0,6 0,8 0,0 

Imediato 

2.014 376 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,5 0,6 0,8 0,0 

2.015 374 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,5 0,6 0,8 0,0 

2.016 373 2,5 0,0 9 0,0 1 1 0,5 0,6 0,8 0,0 

2.017 371 5,0 5,0 19 100,0 3 3 0,5 0,6 0,8 0,0 

Curto 

2.018 370 12,0 12,0 44 100,0 6 7 0,5 0,6 0,8 0,0 

2.019 368 19,0 18,7 70 100,0 10 10 0,5 0,6 0,7 0,0 

2.020 367 26,0 25,3 95 100,0 13 14 0,5 0,6 0,7 0,0 

2.021 366 33,0 32,0 121 100,0 17 18 0,5 0,6 0,7 0,0 

2.022 364 40,0 40,0 146 100,0 21 22 0,5 0,6 0,7 0,0 

Médio 

2.023 363 50,0 50,0 181 100,0 25 27 0,5 0,6 0,7 0,1 

2.024 361 60,0 60,0 217 100,0 30 33 0,5 0,5 0,7 0,1 

2.025 360 70,0 70,0 252 100,0 36 38 0,4 0,5 0,7 0,1 

2.026 358 80,0 80,0 287 100,0 41 43 0,4 0,5 0,6 0,1 

Longo 

2.027 357 82,5 82,5 294 100,0 41 45 0,4 0,5 0,6 0,1 

2.028 355 85,0 85,0 302 100,0 43 46 0,4 0,5 0,6 0,1 

2.029 354 87,5 87,5 310 100,0 44 48 0,4 0,5 0,6 0,1 

2.030 353 90,0 90,0 317 100,0 45 49 0,4 0,5 0,6 0,1 

2.031 351 92,5 92,5 325 100,0 47 50 0,4 0,5 0,6 0,1 

2.032 350 95,0 95,0 332 100,0 48 52 0,4 0,5 0,6 0,1 

2.033 348 97,5 97,5 340 100,0 49 53 0,4 0,5 0,6 0,1 

2.034 347 100,0 100,0 347 100,0 50 54 0,4 0,5 0,6 0,1 
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Prazo Ano 

Carga poluidora sem tratamento Carga poluidora com tratamento 

DBO (kg/dia) DBO (mg/L) CF (org/dia) 
CF (NMP/ 
100mL) 

DBO (kg/dia) DBO (mg/L) CF (org/dia) 
CF (NMP/ 
100mL) 

Entrada 2.013 20,4 456,2 3,8E+12 8,4E+06 2,0 45,6 3,8E+08 8,4E+02 

Imediato 

2.014 20,3 456,2 3,8E+12 8,4E+06 2,0 45,6 3,8E+08 8,4E+02 

2.015 20,2 456,2 3,7E+12 8,4E+06 2,0 45,6 3,7E+08 8,4E+02 

2.016 20,1 452,6 3,7E+12 8,4E+06 2,0 45,3 3,7E+08 8,4E+02 

2.017 20,1 450,0 3,7E+12 8,3E+06 2,0 45,0 3,7E+08 8,3E+02 

Curto 

2.018 20,0 456,1 3,7E+12 8,4E+06 2,0 45,6 3,7E+08 8,4E+02 

2.019 19,9 462,3 3,7E+12 8,6E+06 2,0 46,2 3,7E+08 8,6E+02 

2.020 19,8 468,8 3,7E+12 8,7E+06 2,0 46,9 3,7E+08 8,7E+02 

2.021 19,7 475,4 3,7E+12 8,8E+06 2,0 47,5 3,7E+08 8,8E+02 

2.022 19,7 482,1 3,6E+12 8,9E+06 2,0 48,2 3,6E+08 8,9E+02 

Médio 

2.023 19,6 490,9 3,6E+12 9,1E+06 2,0 49,1 3,6E+08 9,1E+02 

2.024 19,5 500,0 3,6E+12 9,3E+06 2,0 50,0 3,6E+08 9,3E+02 

2.025 19,4 509,4 3,6E+12 9,4E+06 1,9 50,9 3,6E+08 9,4E+02 

2.026 19,3 519,2 3,6E+12 9,6E+06 1,9 51,9 3,6E+08 9,6E+02 

Longo 

2.027 19,3 524,3 3,6E+12 9,7E+06 1,9 52,4 3,6E+08 9,7E+02 

2.028 19,2 529,4 3,6E+12 9,8E+06 1,9 52,9 3,6E+08 9,8E+02 

2.029 19,1 534,7 3,5E+12 9,9E+06 1,9 53,5 3,5E+08 9,9E+02 

2.030 19,0 540,0 3,5E+12 1,0E+07 1,9 54,0 3,5E+08 1,0E+03 

2.031 19,0 545,5 3,5E+12 1,0E+07 1,9 54,5 3,5E+08 1,0E+03 

2.032 18,9 551,0 3,5E+12 1,0E+07 1,9 55,1 3,5E+08 1,0E+03 

2.033 18,8 556,7 3,5E+12 1,0E+07 1,9 55,7 3,5E+08 1,0E+03 

2.034 18,7 562,5 3,5E+12 1,0E+07 1,9 56,3 3,5E+08 1,0E+03 
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Prazo Ano 

Tratamento (L/s) 
Adensamento 

urbano 

Rede geral de esgoto (km) Ligações prediais (und) 

Capacidade Déficit Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urb - cen. 

1 

Expansão 
urb. - cen. 2 

Manutenção Existentes 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção 

Entrada 2.013 0 0,6 0 0,0         0       

Imediato 

2.014   0,6 0   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0 

2.015   0,6 0   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0 

2.016   0,6 0   0,03 0,00 0,00 0,00   3 0 0 

2.017   0,6 0   0,03 0,00 0,00 0,00   3 0 0 

Curto 

2.018   0,6 0   0,07 0,00 0,00 0,00   8 0 0 

2.019   0,6 0   0,07 0,00 0,00 0,00   8 0 0 

2.020   0,6 0   0,07 0,00 0,00 0,01   8 0 0 

2.021   0,6 0   0,07 0,00 0,00 0,01   8 0 0 

2.022   0,6 0   0,07 0,00 0,00 0,01   8 0 0 

Médio 

2.023   0,6 0   0,10 0,00 0,00 0,01   11 0 1 

2.024   0,6 0   0,10 0,00 0,00 0,01   11 0 1 

2.025   0,6 0   0,10 0,00 0,00 0,01   11 0 1 

2.026   0,6 0   0,10 0,00 0,00 0,02   11 0 1 

Longo 

2.027   0,6 0   0,02 0,00 0,00 0,02   3 0 1 

2.028   0,6 0   0,03 0,00 0,00 0,02   3 0 1 

2.029   0,6 0   0,03 0,00 0,00 0,02   3 0 1 

2.030   0,6 0   0,03 0,00 0,00 0,02   3 0 1 

2.031   0,6 0   0,03 0,00 0,00 0,02   3 0 1 

2.032   0,6 0   0,02 0,00 0,00 0,02   3 0 1 

2.033   0,6 0   0,03 0,00 0,00 0,02   3 0 1 

2.034   0,6 0   0,03 0,00 0,00 0,02   3 0 1 

  TOTAL 0,62 - - 1,00 0,00 0,00 0,23   112 0 13 

QUADRO 69 ς PROJEÇÃO DA DEMANDA PARA O SES DA LOCALIDADE DE CUNHA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 
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Prazo Ano Pop. rural 
Índice de 
atend. (%) 

Índ. atend. 
com trat. 
esgoto (%) 

Pop. 
atendida 

Índice de 
tratamento 

(%) 

Ligações 
(lig.) 

Economias 
(econ.) 

Vazão (L/s) 

Qm Qmd Qmh Qinf 

Entrada 2.013 283 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,4 0,5 0,6 0,0 

Imediato 

2.014 281 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,4 0,5 0,6 0,0 

2.015 280 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,4 0,5 0,6 0,0 

2.016 279 2,5 0,0 7 0,0 2 2 0,4 0,5 0,6 0,0 

2.017 278 5,0 5,0 14 100,0 4 4 0,4 0,5 0,6 0,0 

Curto 

2.018 277 12,0 12,0 33 100,0 9 10 0,4 0,5 0,6 0,0 

2.019 276 19,0 18,7 52 100,0 15 15 0,4 0,4 0,6 0,0 

2.020 275 26,0 25,3 71 100,0 20 21 0,4 0,4 0,5 0,0 

2.021 274 33,0 32,0 90 100,0 25 27 0,4 0,4 0,5 0,0 

2.022 273 40,0 40,0 109 100,0 31 33 0,4 0,4 0,5 0,0 

Médio 

2.023 271 50,0 50,0 136 100,0 38 41 0,3 0,4 0,5 0,0 

2.024 270 60,0 60,0 162 100,0 46 49 0,3 0,4 0,5 0,1 

2.025 269 70,0 70,0 189 100,0 53 57 0,3 0,4 0,5 0,1 

2.026 268 80,0 80,0 215 100,0 61 65 0,3 0,4 0,5 0,1 

Longo 

2.027 267 82,5 82,5 220 100,0 62 67 0,3 0,4 0,5 0,1 

2.028 266 85,0 85,0 226 100,0 64 69 0,3 0,4 0,5 0,1 

2.029 265 87,5 87,5 232 100,0 66 71 0,3 0,4 0,5 0,1 

2.030 264 90,0 90,0 238 100,0 68 73 0,3 0,4 0,5 0,1 

2.031 263 92,5 92,5 243 100,0 70 75 0,3 0,4 0,5 0,1 

2.032 262 95,0 95,0 249 100,0 72 77 0,3 0,4 0,4 0,1 

2.033 261 97,5 97,5 254 100,0 74 79 0,3 0,4 0,4 0,1 

2.034 260 100,0 100,0 260 100,0 75 81 0,3 0,3 0,4 0,1 
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Prazo Ano 

Carga poluidora sem tratamento Carga poluidora com tratamento 

DBO (kg/dia) DBO (mg/L) CF (org/dia) 
CF (NMP/ 
100mL) 

DBO (kg/dia) DBO (mg/L) CF (org/dia) 
CF (NMP/ 
100mL) 

Entrada 2.013 15,3 456,2 2,8E+12 8,4E+06 1,5 45,6 2,8E+08 8,4E+02 

Imediato 

2.014 15,2 456,2 2,8E+12 8,4E+06 1,5 45,6 2,8E+08 8,4E+02 

2.015 15,1 456,2 2,8E+12 8,4E+06 1,5 45,6 2,8E+08 8,4E+02 

2.016 15,1 452,6 2,8E+12 8,4E+06 1,5 45,3 2,8E+08 8,4E+02 

2.017 15,0 450,0 2,8E+12 8,3E+06 1,5 45,0 2,8E+08 8,3E+02 

Curto 

2.018 15,0 456,1 2,8E+12 8,4E+06 1,5 45,6 2,8E+08 8,4E+02 

2.019 14,9 462,3 2,8E+12 8,6E+06 1,5 46,2 2,8E+08 8,6E+02 

2.020 14,8 468,8 2,7E+12 8,7E+06 1,5 46,9 2,7E+08 8,7E+02 

2.021 14,8 475,4 2,7E+12 8,8E+06 1,5 47,5 2,7E+08 8,8E+02 

2.022 14,7 482,1 2,7E+12 8,9E+06 1,5 48,2 2,7E+08 8,9E+02 

Médio 

2.023 14,7 490,9 2,7E+12 9,1E+06 1,5 49,1 2,7E+08 9,1E+02 

2.024 14,6 500,0 2,7E+12 9,3E+06 1,5 50,0 2,7E+08 9,3E+02 

2.025 14,5 509,4 2,7E+12 9,4E+06 1,5 50,9 2,7E+08 9,4E+02 

2.026 14,5 519,2 2,7E+12 9,6E+06 1,4 51,9 2,7E+08 9,6E+02 

Longo 

2.027 14,4 524,3 2,7E+12 9,7E+06 1,4 52,4 2,7E+08 9,7E+02 

2.028 14,4 529,4 2,7E+12 9,8E+06 1,4 52,9 2,7E+08 9,8E+02 

2.029 14,3 534,7 2,7E+12 9,9E+06 1,4 53,5 2,7E+08 9,9E+02 

2.030 14,3 540,0 2,6E+12 1,0E+07 1,4 54,0 2,6E+08 1,0E+03 

2.031 14,2 545,5 2,6E+12 1,0E+07 1,4 54,5 2,6E+08 1,0E+03 

2.032 14,1 551,0 2,6E+12 1,0E+07 1,4 55,1 2,6E+08 1,0E+03 

2.033 14,1 556,7 2,6E+12 1,0E+07 1,4 55,7 2,6E+08 1,0E+03 

2.034 14,0 562,5 2,6E+12 1,0E+07 1,4 56,3 2,6E+08 1,0E+03 
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Prazo Ano 

Tratamento (L/s) 
Adensamento 

urbano 

Rede geral de esgoto (km) Ligações prediais (und) 

Capacidade Déficit Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urb - cen. 

1 

Expansão 
urb. - cen. 2 

Manutenção Existentes 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção 

Entrada 2.013 0 0,5 0 0,0         0       

Imediato 

2.014   0,5 0   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0 

2.015   0,5 0   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0 

2.016   0,5 0   0,02 0,00 0,00 0,00   2 0 0 

2.017   0,5 0   0,02 0,00 0,00 0,00   2 0 0 

Curto 

2.018   0,5 0   0,06 0,00 0,00 0,00   6 0 0 

2.019   0,5 0   0,06 0,00 0,00 0,00   6 0 0 

2.020   0,5 0   0,06 0,00 0,00 0,00   5 0 0 

2.021   0,5 0   0,06 0,00 0,00 0,01   6 0 0 

2.022   0,5 0   0,06 0,00 0,00 0,01   6 0 0 

Médio 

2.023   0,5 0   0,08 0,00 0,00 0,01   8 0 0 

2.024   0,5 0   0,08 0,00 0,00 0,01   8 0 0 

2.025   0,5 0   0,08 0,00 0,00 0,01   8 0 1 

2.026   0,5 0   0,08 0,00 0,00 0,01   8 0 1 

Longo 

2.027   0,5 0   0,02 0,00 0,00 0,01   2 0 1 

2.028   0,4 0   0,02 0,00 0,00 0,01   2 0 1 

2.029   0,4 0   0,02 0,00 0,00 0,01   2 0 1 

2.030   0,4 0   0,02 0,00 0,00 0,02   2 0 1 

2.031   0,4 0   0,02 0,00 0,00 0,02   2 0 1 

2.032   0,4 0   0,02 0,00 0,00 0,02   2 0 1 

2.033   0,4 0   0,02 0,00 0,00 0,02   2 0 1 

2.034   0,4 0   0,02 0,00 0,00 0,02   2 0 1 

  TOTAL 0,47 - - 0,84 0,00 0,00 0,19   83 0 9 

QUADRO 70 ς PROJEÇÃO DA DEMANDA PARA O SES DA LOCALIDADE DE TABÕES (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 
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Prazo Ano Pop. rural 
Índice de 
atend. (%) 

Índ. atend. 
com trat. 
esgoto (%) 

Pop. 
atendida 

Índice de 
tratamento 

(%) 

Ligações 
(lig.) 

Economias 
(econ.) 

Vazão (L/s) 

Qm Qmd Qmh Qinf 

Entrada 2.013 65 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,0 

Imediato 

2.014 65 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,0 

2.015 65 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,0 

2.016 64 2,5 0,0 2 0,0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,0 

2.017 64 5,0 5,0 3 100,0 1 1 0,1 0,1 0,1 0,0 

Curto 

2.018 64 12,0 12,0 8 100,0 2 2 0,1 0,1 0,1 0,0 

2.019 64 19,0 18,7 12 100,0 3 4 0,1 0,1 0,1 0,0 

2.020 63 26,0 25,3 16 100,0 5 5 0,1 0,1 0,1 0,0 

2.021 63 33,0 32,0 21 100,0 6 6 0,1 0,1 0,1 0,0 

2.022 63 40,0 40,0 25 100,0 7 8 0,1 0,1 0,1 0,0 

Médio 

2.023 63 50,0 50,0 31 100,0 9 9 0,1 0,1 0,1 0,0 

2.024 62 60,0 60,0 37 100,0 11 11 0,1 0,1 0,1 0,1 

2.025 62 70,0 70,0 44 100,0 12 13 0,1 0,1 0,1 0,1 

2.026 62 80,0 80,0 50 100,0 14 15 0,1 0,1 0,1 0,1 

Longo 

2.027 62 82,5 82,5 51 100,0 14 16 0,1 0,1 0,1 0,1 

2.028 61 85,0 85,0 52 100,0 15 16 0,1 0,1 0,1 0,1 

2.029 61 87,5 87,5 54 100,0 15 16 0,1 0,1 0,1 0,1 

2.030 61 90,0 90,0 55 100,0 16 17 0,1 0,1 0,1 0,1 

2.031 61 92,5 92,5 56 100,0 16 17 0,1 0,1 0,1 0,1 

2.032 60 95,0 95,0 57 100,0 17 18 0,1 0,1 0,1 0,1 

2.033 60 97,5 97,5 59 100,0 17 18 0,1 0,1 0,1 0,1 

2.034 60 100,0 100,0 60 100,0 17 19 0,1 0,1 0,1 0,1 
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Prazo Ano 

Carga poluidora sem tratamento Carga poluidora com tratamento 

DBO (kg/dia) DBO (mg/L) CF (org/dia) 
CF (NMP/ 
100mL) 

DBO (kg/dia) DBO (mg/L) CF (org/dia) 
CF (NMP/ 
100mL) 

Entrada 2.013 3,5 456,2 6,5E+11 8,4E+06 0,4 45,6 6,5E+07 8,4E+02 

Imediato 

2.014 3,5 456,2 6,5E+11 8,4E+06 0,4 45,6 6,5E+07 8,4E+02 

2.015 3,5 456,2 6,5E+11 8,4E+06 0,3 45,6 6,5E+07 8,4E+02 

2.016 3,5 452,6 6,4E+11 8,4E+06 0,3 45,3 6,4E+07 8,4E+02 

2.017 3,5 450,0 6,4E+11 8,3E+06 0,3 45,0 6,4E+07 8,3E+02 

Curto 

2.018 3,5 456,1 6,4E+11 8,4E+06 0,3 45,6 6,4E+07 8,4E+02 

2.019 3,4 462,3 6,4E+11 8,6E+06 0,3 46,2 6,4E+07 8,6E+02 

2.020 3,4 468,8 6,3E+11 8,7E+06 0,3 46,9 6,3E+07 8,7E+02 

2.021 3,4 475,4 6,3E+11 8,8E+06 0,3 47,5 6,3E+07 8,8E+02 

2.022 3,4 482,1 6,3E+11 8,9E+06 0,3 48,2 6,3E+07 8,9E+02 

Médio 

2.023 3,4 490,9 6,3E+11 9,1E+06 0,3 49,1 6,3E+07 9,1E+02 

2.024 3,4 500,0 6,2E+11 9,3E+06 0,3 50,0 6,2E+07 9,3E+02 

2.025 3,4 509,4 6,2E+11 9,4E+06 0,3 50,9 6,2E+07 9,4E+02 

2.026 3,3 519,2 6,2E+11 9,6E+06 0,3 51,9 6,2E+07 9,6E+02 

Longo 

2.027 3,3 524,3 6,2E+11 9,7E+06 0,3 52,4 6,2E+07 9,7E+02 

2.028 3,3 529,4 6,1E+11 9,8E+06 0,3 52,9 6,1E+07 9,8E+02 

2.029 3,3 534,7 6,1E+11 9,9E+06 0,3 53,5 6,1E+07 9,9E+02 

2.030 3,3 540,0 6,1E+11 1,0E+07 0,3 54,0 6,1E+07 1,0E+03 

2.031 3,3 545,5 6,1E+11 1,0E+07 0,3 54,5 6,1E+07 1,0E+03 

2.032 3,3 551,0 6,0E+11 1,0E+07 0,3 55,1 6,0E+07 1,0E+03 

2.033 3,3 556,7 6,0E+11 1,0E+07 0,3 55,7 6,0E+07 1,0E+03 

2.034 3,2 562,5 6,0E+11 1,0E+07 0,3 56,3 6,0E+07 1,0E+03 
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Prazo Ano 

Tratamento (L/s) 
Adensamento 

urbano 

Rede geral de esgoto (km) Ligações prediais (und) 

Capacidade Déficit Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urb - cen. 

1 

Expansão 
urb. - cen. 2 

Manutenção Existentes 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção 

Entrada 2.013 0 0,1 0,15 0,0         0       

Imediato 

2.014   0,1 0,15   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0 

2.015   0,1 0,15   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0 

2.016   0,1 0,15   0,02 0,00 0,00 0,00   1 0 0 

2.017   0,1 0,15   0,02 0,00 0,00 0,00   1 0 0 

Curto 

2.018   0,1 0,15   0,07 0,00 0,00 0,00   2 0 0 

2.019   0,1 0,15   0,07 0,00 0,00 0,00   2 0 0 

2.020   0,1 0,15   0,07 0,00 0,00 0,00   2 0 0 

2.021   0,1 0,15   0,07 0,00 0,00 0,01   2 0 0 

2.022   0,1 0,15   0,07 0,00 0,00 0,01   2 0 0 

Médio 

2.023   0,1 0,15   0,10 0,00 0,00 0,01   3 0 0 

2.024   0,2 0,15   0,10 0,00 0,00 0,01   3 0 0 

2.025   0,2 0,15   0,10 0,00 0,00 0,01   3 0 0 

2.026   0,2 0,15   0,10 0,00 0,00 0,02   3 0 0 

Longo 

2.027   0,2 0,15   0,02 0,00 0,00 0,02   1 0 0 

2.028   0,2 0,15   0,02 0,00 0,00 0,02   1 0 0 

2.029   0,2 0,15   0,02 0,00 0,00 0,02   1 0 0 

2.030   0,2 0,15   0,02 0,00 0,00 0,02   1 0 0 

2.031   0,2 0,15   0,02 0,00 0,00 0,02   1 0 0 

2.032   0,2 0,15   0,02 0,00 0,00 0,02   1 0 0 

2.033   0,2 0,15   0,02 0,00 0,00 0,02   1 0 0 

2.034   0,2 0,15   0,02 0,00 0,00 0,02   1 0 0 

  TOTAL 0,17 - - 0,95 0,00 0,00 0,21   31 0 3 

QUADRO 71 ς PROJEÇÃO DA DEMANDA PARA O SES DA LOCALIDADE DE DOBLA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

 

 

 

(Conclusão)

nua) 
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Prazo Ano Pop. rural 
Índice de 
atend. (%) 

Índ. atend. 
com trat. 
esgoto (%) 

Pop. 
atendida 

Índice de 
tratamento 

(%) 

Ligações 
(lig.) 

Economias 
(econ.) 

Vazão (L/s) 

Qm Qmd Qmh Qinf 

Entrada 2.013 234 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,3 0,4 0,5 0,0 

Imediato 

2.014 233 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,3 0,4 0,5 0,0 

2.015 232 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,3 0,4 0,5 0,0 

2.016 231 2,5 0,0 6 0,0 2 2 0,3 0,4 0,5 0,0 

2.017 230 5,0 5,0 12 100,0 3 3 0,3 0,4 0,5 0,0 

Curto 

2.018 230 12,0 12,0 28 100,0 8 8 0,3 0,4 0,5 0,0 

2.019 229 19,0 18,7 43 100,0 12 13 0,3 0,4 0,5 0,0 

2.020 228 26,0 25,3 59 100,0 17 18 0,3 0,4 0,5 0,0 

2.021 227 33,0 32,0 75 100,0 21 22 0,3 0,4 0,4 0,0 

2.022 226 40,0 40,0 90 100,0 25 27 0,3 0,4 0,4 0,1 

Médio 

2.023 225 50,0 50,0 112 100,0 32 34 0,3 0,3 0,4 0,1 

2.024 224 60,0 60,0 134 100,0 38 40 0,3 0,3 0,4 0,1 

2.025 223 70,0 70,0 156 100,0 44 47 0,3 0,3 0,4 0,1 

2.026 222 80,0 80,0 178 100,0 51 54 0,3 0,3 0,4 0,1 

Longo 

2.027 221 82,5 82,5 183 100,0 52 56 0,3 0,3 0,4 0,1 

2.028 221 85,0 85,0 187 100,0 53 57 0,3 0,3 0,4 0,1 

2.029 220 87,5 87,5 192 100,0 55 59 0,3 0,3 0,4 0,1 

2.030 219 90,0 90,0 197 100,0 56 61 0,3 0,3 0,4 0,1 

2.031 218 92,5 92,5 202 100,0 58 62 0,2 0,3 0,4 0,1 

2.032 217 95,0 95,0 206 100,0 59 64 0,2 0,3 0,4 0,1 

2.033 216 97,5 97,5 211 100,0 61 66 0,2 0,3 0,4 0,1 

2.034 215 100,0 100,0 215 100,0 62 67 0,2 0,3 0,4 0,1 
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Prazo Ano 

Carga poluidora sem tratamento Carga poluidora com tratamento 

DBO (kg/dia) DBO (mg/L) CF (org/dia) 
CF (NMP/ 
100mL) 

DBO (kg/dia) DBO (mg/L) CF (org/dia) 
CF (NMP/ 
100mL) 

Entrada 2.013 12,6 456,2 2,3E+12 8,4E+06 1,3 45,6 2,3E+08 8,4E+02 

Imediato 

2.014 12,6 456,2 2,3E+12 8,4E+06 1,3 45,6 2,3E+08 8,4E+02 

2.015 12,5 456,2 2,3E+12 8,4E+06 1,3 45,6 2,3E+08 8,4E+02 

2.016 12,5 452,6 2,3E+12 8,4E+06 1,2 45,3 2,3E+08 8,4E+02 

2.017 12,4 450,0 2,3E+12 8,3E+06 1,2 45,0 2,3E+08 8,3E+02 

Curto 

2.018 12,4 456,1 2,3E+12 8,4E+06 1,2 45,6 2,3E+08 8,4E+02 

2.019 12,3 462,3 2,3E+12 8,6E+06 1,2 46,2 2,3E+08 8,6E+02 

2.020 12,3 468,8 2,3E+12 8,7E+06 1,2 46,9 2,3E+08 8,7E+02 

2.021 12,2 475,4 2,3E+12 8,8E+06 1,2 47,5 2,3E+08 8,8E+02 

2.022 12,2 482,1 2,3E+12 8,9E+06 1,2 48,2 2,3E+08 8,9E+02 

Médio 

2.023 12,1 490,9 2,2E+12 9,1E+06 1,2 49,1 2,2E+08 9,1E+02 

2.024 12,1 500,0 2,2E+12 9,3E+06 1,2 50,0 2,2E+08 9,3E+02 

2.025 12,1 509,4 2,2E+12 9,4E+06 1,2 50,9 2,2E+08 9,4E+02 

2.026 12,0 519,2 2,2E+12 9,6E+06 1,2 51,9 2,2E+08 9,6E+02 

Longo 

2.027 12,0 524,3 2,2E+12 9,7E+06 1,2 52,4 2,2E+08 9,7E+02 

2.028 11,9 529,4 2,2E+12 9,8E+06 1,2 52,9 2,2E+08 9,8E+02 

2.029 11,9 534,7 2,2E+12 9,9E+06 1,2 53,5 2,2E+08 9,9E+02 

2.030 11,8 540,0 2,2E+12 1,0E+07 1,2 54,0 2,2E+08 1,0E+03 

2.031 11,8 545,5 2,2E+12 1,0E+07 1,2 54,5 2,2E+08 1,0E+03 

2.032 11,7 551,0 2,2E+12 1,0E+07 1,2 55,1 2,2E+08 1,0E+03 

2.033 11,7 556,7 2,2E+12 1,0E+07 1,2 55,7 2,2E+08 1,0E+03 

2.034 11,6 562,5 2,2E+12 1,0E+07 1,2 56,3 2,2E+08 1,0E+03 
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Prazo Ano 

Tratamento (L/s) 
Adensamento 

urbano 

Rede geral de esgoto (km) Ligações prediais (und) 

Capacidade Déficit Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urb - cen. 

1 

Expansão 
urb. - cen. 2 

Manutenção Existentes 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção 

Entrada 2.013 0 0,4 0,05 0,0         0       

Imediato 

2.014   0,4 0,05   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0 

2.015   0,4 0,05   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0 

2.016   0,4 0,05   0,04 0,00 0,00 0,00   2 0 0 

2.017   0,4 0,05   0,04 0,00 0,00 0,00   2 0 0 

Curto 

2.018   0,4 0,05   0,10 0,00 0,00 0,00   5 0 0 

2.019   0,4 0,05   0,10 0,00 0,00 0,01   5 0 0 

2.020   0,4 0,05   0,10 0,00 0,00 0,01   5 0 0 

2.021   0,4 0,05   0,10 0,00 0,00 0,01   5 0 0 

2.022   0,4 0,05   0,10 0,00 0,00 0,01   5 0 0 

Médio 

2.023   0,4 0,05   0,15 0,00 0,00 0,01   7 0 0 

2.024   0,4 0,05   0,15 0,00 0,00 0,02   7 0 0 

2.025   0,4 0,05   0,15 0,00 0,00 0,02   7 0 0 

2.026   0,4 0,05   0,15 0,00 0,00 0,02   7 0 1 

Longo 

2.027   0,4 0,05   0,04 0,00 0,00 0,02   2 0 1 

2.028   0,4 0,05   0,04 0,00 0,00 0,02   2 0 1 

2.029   0,4 0,05   0,04 0,00 0,00 0,03   2 0 1 

2.030   0,4 0,05   0,04 0,00 0,00 0,03   2 0 1 

2.031   0,4 0,05   0,04 0,00 0,00 0,03   2 0 1 

2.032   0,4 0,05   0,04 0,00 0,00 0,03   2 0 1 

2.033   0,4 0,05   0,04 0,00 0,00 0,03   2 0 1 

2.034   0,4 0,05   0,04 0,00 0,00 0,03   2 0 1 

  TOTAL 0,44 - - 1,47 0,00 0,00 0,33   69 0 8 

QUADRO 72 ς PROJEÇÃO DA DEMANDA PARA O SES DA LOCALIDADE DE PIMENTA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

 

 

 

(Conclusão)

nua) 
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Prazo Ano Pop. rural 
Índice de 
atend. (%) 

Índ. atend. 
com trat. 
esgoto (%) 

Pop. 
atendida 

Índice de 
tratamento 

(%) 

Ligações 
(lig.) 

Economias 
(econ.) 

Vazão (L/s) 

Qm Qmd Qmh Qinf 

Entrada 2.013 229 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,3 0,4 0,5 0,0 

Imediato 

2.014 228 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,3 0,4 0,5 0,0 

2.015 227 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,3 0,4 0,5 0,0 

2.016 226 2,5 0,0 6 0,0 2 2 0,3 0,4 0,5 0,0 

2.017 226 5,0 5,0 11 100,0 3 3 0,3 0,4 0,5 0,0 

Curto 

2.018 225 12,0 12,0 27 100,0 8 8 0,3 0,4 0,5 0,0 

2.019 224 19,0 18,7 43 100,0 12 13 0,3 0,4 0,5 0,0 

2.020 223 26,0 25,3 58 100,0 16 17 0,3 0,4 0,4 0,0 

2.021 222 33,0 32,0 73 100,0 21 22 0,3 0,4 0,4 0,0 

2.022 221 40,0 40,0 88 100,0 25 26 0,3 0,3 0,4 0,0 

Médio 

2.023 220 50,0 50,0 110 100,0 31 33 0,3 0,3 0,4 0,0 

2.024 219 60,0 60,0 132 100,0 37 40 0,3 0,3 0,4 0,0 

2.025 218 70,0 70,0 153 100,0 43 46 0,3 0,3 0,4 0,1 

2.026 218 80,0 80,0 174 100,0 49 53 0,3 0,3 0,4 0,1 

Longo 

2.027 217 82,5 82,5 179 100,0 50 55 0,3 0,3 0,4 0,1 

2.028 216 85,0 85,0 183 100,0 52 56 0,3 0,3 0,4 0,1 

2.029 215 87,5 87,5 188 100,0 53 58 0,3 0,3 0,4 0,1 

2.030 214 90,0 90,0 193 100,0 55 59 0,2 0,3 0,4 0,1 

2.031 213 92,5 92,5 197 100,0 57 61 0,2 0,3 0,4 0,1 

2.032 212 95,0 95,0 202 100,0 58 63 0,2 0,3 0,4 0,1 

2.033 212 97,5 97,5 206 100,0 60 64 0,2 0,3 0,4 0,1 

2.034 211 100,0 100,0 211 100,0 61 66 0,2 0,3 0,4 0,1 
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Prazo Ano 

Carga poluidora sem tratamento Carga poluidora com tratamento 

DBO (kg/dia) DBO (mg/L) CF (org/dia) 
CF (NMP/ 
100mL) 

DBO (kg/dia) DBO (mg/L) CF (org/dia) 
CF (NMP/ 
100mL) 

Entrada 2.013 12,4 456,2 2,3E+12 8,4E+06 1,2 45,6 2,3E+08 8,4E+02 

Imediato 

2.014 12,3 456,2 2,3E+12 8,4E+06 1,2 45,6 2,3E+08 8,4E+02 

2.015 12,3 456,2 2,3E+12 8,4E+06 1,2 45,6 2,3E+08 8,4E+02 

2.016 12,2 452,6 2,3E+12 8,4E+06 1,2 45,3 2,3E+08 8,4E+02 

2.017 12,2 450,0 2,3E+12 8,3E+06 1,2 45,0 2,3E+08 8,3E+02 

Curto 

2.018 12,1 456,1 2,2E+12 8,4E+06 1,2 45,6 2,2E+08 8,4E+02 

2.019 12,1 462,3 2,2E+12 8,6E+06 1,2 46,2 2,2E+08 8,6E+02 

2.020 12,0 468,8 2,2E+12 8,7E+06 1,2 46,9 2,2E+08 8,7E+02 

2.021 12,0 475,4 2,2E+12 8,8E+06 1,2 47,5 2,2E+08 8,8E+02 

2.022 11,9 482,1 2,2E+12 8,9E+06 1,2 48,2 2,2E+08 8,9E+02 

Médio 

2.023 11,9 490,9 2,2E+12 9,1E+06 1,2 49,1 2,2E+08 9,1E+02 

2.024 11,8 500,0 2,2E+12 9,3E+06 1,2 50,0 2,2E+08 9,3E+02 

2.025 11,8 509,4 2,2E+12 9,4E+06 1,2 50,9 2,2E+08 9,4E+02 

2.026 11,7 519,2 2,2E+12 9,6E+06 1,2 51,9 2,2E+08 9,6E+02 

Longo 

2.027 11,7 524,3 2,2E+12 9,7E+06 1,2 52,4 2,2E+08 9,7E+02 

2.028 11,7 529,4 2,2E+12 9,8E+06 1,2 52,9 2,2E+08 9,8E+02 

2.029 11,6 534,7 2,1E+12 9,9E+06 1,2 53,5 2,1E+08 9,9E+02 

2.030 11,6 540,0 2,1E+12 1,0E+07 1,2 54,0 2,1E+08 1,0E+03 

2.031 11,5 545,5 2,1E+12 1,0E+07 1,2 54,5 2,1E+08 1,0E+03 

2.032 11,5 551,0 2,1E+12 1,0E+07 1,1 55,1 2,1E+08 1,0E+03 

2.033 11,4 556,7 2,1E+12 1,0E+07 1,1 55,7 2,1E+08 1,0E+03 

2.034 11,4 562,5 2,1E+12 1,0E+07 1,1 56,3 2,1E+08 1,0E+03 
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Prazo Ano 

Tratamento (L/s) 
Adensamento 

urbano 

Rede geral de esgoto (km) Ligações prediais (und) 

Capacidade Déficit Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urb - cen. 

1 

Expansão 
urb. - cen. 2 

Manutenção Existentes 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção 

Entrada 2.013 0 0,4 0 0,0         0       

Imediato 

2.014   0,4 0   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0 

2.015   0,4 0   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0 

2.016   0,4 0   0,02 0,00 0,00 0,00   1 0 0 

2.017   0,4 0   0,02 0,00 0,00 0,00   1 0 0 

Curto 

2.018   0,4 0   0,05 0,00 0,00 0,00   3 0 0 

2.019   0,4 0   0,05 0,00 0,00 0,00   3 0 0 

2.020   0,4 0   0,05 0,00 0,00 0,00   3 0 0 

2.021   0,4 0   0,05 0,00 0,00 0,00   3 0 0 

2.022   0,4 0   0,05 0,00 0,00 0,01   3 0 0 

Médio 

2.023   0,4 0   0,07 0,00 0,00 0,01   4 0 0 

2.024   0,4 0   0,07 0,00 0,00 0,01   4 0 0 

2.025   0,4 0   0,07 0,00 0,00 0,01   4 0 0 

2.026   0,4 0   0,07 0,00 0,00 0,01   4 0 0 

Longo 

2.027   0,4 0   0,02 0,00 0,00 0,01   1 0 0 

2.028   0,4 0   0,02 0,00 0,00 0,01   1 0 0 

2.029   0,4 0   0,02 0,00 0,00 0,01   1 0 0 

2.030   0,4 0   0,02 0,00 0,00 0,01   1 0 0 

2.031   0,4 0   0,02 0,00 0,00 0,01   1 0 0 

2.032   0,4 0   0,02 0,00 0,00 0,01   1 0 0 

2.033   0,4 0   0,02 0,00 0,00 0,01   1 0 0 

2.034   0,4 0   0,02 0,00 0,00 0,01   1 0 0 

 
 TOTAL 0,38 - - 0,73 0,00 0,00 0,16   37 0 4 

QUADRO 73 ς PROJEÇÃO DA DEMANDA PARA O SES DA LOCALIDADE DE LAJE (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

 

 

(Conclusão)

nua) 
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Prazo Ano Pop. rural 
Índice de 
atend. (%) 

Índ. atend. 
com trat. 
esgoto (%) 

Pop. 
atendida 

Índice de 
tratamento 

(%) 

Ligações 
(lig.) 

Economias 
(econ.) 

Vazão (L/s) 

Qm Qmd Qmh Qinf 

Entrada 2.013 154 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,0 

Imediato 

2.014 154 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,0 

2.015 153 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,0 

2.016 152 2,5 0,0 4 0,0 1 1 0,2 0,3 0,3 0,0 

2.017 152 5,0 5,0 8 100,0 2 2 0,2 0,3 0,3 0,0 

Curto 

2.018 151 12,0 12,0 18 100,0 5 5 0,2 0,2 0,3 0,0 

2.019 150 19,0 18,7 29 100,0 8 8 0,2 0,2 0,3 0,0 

2.020 150 26,0 25,3 39 100,0 11 12 0,2 0,2 0,3 0,0 

2.021 149 33,0 32,0 49 100,0 14 15 0,2 0,2 0,3 0,0 

2.022 149 40,0 40,0 59 100,0 17 18 0,2 0,2 0,3 0,0 

Médio 

2.023 148 50,0 50,0 74 100,0 21 22 0,2 0,2 0,3 0,0 

2.024 147 60,0 60,0 88 100,0 25 27 0,2 0,2 0,3 0,0 

2.025 147 70,0 70,0 103 100,0 29 31 0,2 0,2 0,3 0,1 

2.026 146 80,0 80,0 117 100,0 33 36 0,2 0,2 0,3 0,1 

Longo 

2.027 146 82,5 82,5 120 100,0 34 37 0,2 0,2 0,3 0,1 

2.028 145 85,0 85,0 123 100,0 35 38 0,2 0,2 0,3 0,1 

2.029 145 87,5 87,5 126 100,0 36 39 0,2 0,2 0,3 0,1 

2.030 144 90,0 90,0 130 100,0 37 40 0,2 0,2 0,2 0,1 

2.031 143 92,5 92,5 133 100,0 38 41 0,2 0,2 0,2 0,1 

2.032 143 95,0 95,0 136 100,0 39 42 0,2 0,2 0,2 0,1 

2.033 142 97,5 97,5 139 100,0 40 43 0,2 0,2 0,2 0,1 

2.034 142 100,0 100,0 142 100,0 41 44 0,2 0,2 0,2 0,1 
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Prazo Ano 

Carga poluidora sem tratamento Carga poluidora com tratamento 

DBO (kg/dia) DBO (mg/L) CF (org/dia) 
CF (NMP/ 
100mL) 

DBO (kg/dia) DBO (mg/L) CF (org/dia) 
CF (NMP/ 
100mL) 

Entrada 2.013 8,3 456,2 1,5E+12 8,4E+06 0,8 45,6 1,5E+08 8,4E+02 

Imediato 

2.014 8,3 456,2 1,5E+12 8,4E+06 0,8 45,6 1,5E+08 8,4E+02 

2.015 8,3 456,2 1,5E+12 8,4E+06 0,8 45,6 1,5E+08 8,4E+02 

2.016 8,2 452,6 1,5E+12 8,4E+06 0,8 45,3 1,5E+08 8,4E+02 

2.017 8,2 450,0 1,5E+12 8,3E+06 0,8 45,0 1,5E+08 8,3E+02 

Curto 

2.018 8,2 456,1 1,5E+12 8,4E+06 0,8 45,6 1,5E+08 8,4E+02 

2.019 8,1 462,3 1,5E+12 8,6E+06 0,8 46,2 1,5E+08 8,6E+02 

2.020 8,1 468,8 1,5E+12 8,7E+06 0,8 46,9 1,5E+08 8,7E+02 

2.021 8,1 475,4 1,5E+12 8,8E+06 0,8 47,5 1,5E+08 8,8E+02 

2.022 8,0 482,1 1,5E+12 8,9E+06 0,8 48,2 1,5E+08 8,9E+02 

Médio 

2.023 8,0 490,9 1,5E+12 9,1E+06 0,8 49,1 1,5E+08 9,1E+02 

2.024 8,0 500,0 1,5E+12 9,3E+06 0,8 50,0 1,5E+08 9,3E+02 

2.025 7,9 509,4 1,5E+12 9,4E+06 0,8 50,9 1,5E+08 9,4E+02 

2.026 7,9 519,2 1,5E+12 9,6E+06 0,8 51,9 1,5E+08 9,6E+02 

Longo 

2.027 7,9 524,3 1,5E+12 9,7E+06 0,8 52,4 1,5E+08 9,7E+02 

2.028 7,8 529,4 1,5E+12 9,8E+06 0,8 52,9 1,5E+08 9,8E+02 

2.029 7,8 534,7 1,4E+12 9,9E+06 0,8 53,5 1,4E+08 9,9E+02 

2.030 7,8 540,0 1,4E+12 1,0E+07 0,8 54,0 1,4E+08 1,0E+03 

2.031 7,7 545,5 1,4E+12 1,0E+07 0,8 54,5 1,4E+08 1,0E+03 

2.032 7,7 551,0 1,4E+12 1,0E+07 0,8 55,1 1,4E+08 1,0E+03 

2.033 7,7 556,7 1,4E+12 1,0E+07 0,8 55,7 1,4E+08 1,0E+03 

2.034 7,7 562,5 1,4E+12 1,0E+07 0,8 56,3 1,4E+08 1,0E+03 
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO ς BARRA LONGA/MG 
PRODUTO 8: RELATÓRIO FINAL 

 

 

191 

Prazo Ano 

Tratamento (L/s) 
Adensamento 

urbano 

Rede geral de esgoto (km) Ligações prediais (und) 

Capacidade Déficit Existente 
Atender 
déficit 

Expansão 
urb - cen. 

1 

Expansão 
urb. - cen. 2 

Manutenção Existentes 
Atender 
déficit 

Expansão 
urbana 

Manutenção 

Entrada 2.013 0 0,3 0,05 0,0         0       

Imediato 

2.014   0,3 0,05   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0 

2.015   0,3 0,05   0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0 

2.016   0,3 0,05   0,02 0,00 0,00 0,00   1 0 0 

2.017   0,3 0,05   0,02 0,00 0,00 0,00   1 0 0 

Curto 

2.018   0,3 0,05   0,05 0,00 0,00 0,00   2 0 0 

2.019   0,3 0,05   0,05 0,00 0,00 0,00   2 0 0 

2.020   0,3 0,05   0,05 0,00 0,00 0,00   2 0 0 

2.021   0,3 0,05   0,05 0,00 0,00 0,01   2 0 0 

2.022   0,3 0,05   0,05 0,00 0,00 0,01   2 0 0 

Médio 

2.023   0,3 0,05   0,08 0,00 0,00 0,01   2 0 0 

2.024   0,3 0,05   0,08 0,00 0,00 0,01   3 0 0 

2.025   0,3 0,05   0,08 0,00 0,00 0,01   2 0 0 

2.026   0,3 0,05   0,08 0,00 0,00 0,01   2 0 0 

Longo 

2.027   0,3 0,05   0,02 0,00 0,00 0,01   1 0 0 

2.028   0,3 0,05   0,02 0,00 0,00 0,01   1 0 0 

2.029   0,3 0,05   0,02 0,00 0,00 0,01   1 0 0 

2.030   0,3 0,05   0,02 0,00 0,00 0,01   1 0 0 

2.031   0,3 0,05   0,02 0,00 0,00 0,01   1 0 0 

2.032   0,3 0,05   0,02 0,00 0,00 0,01   1 0 0 

2.033   0,3 0,05   0,02 0,00 0,00 0,01   1 0 0 

2.034   0,3 0,05   0,02 0,00 0,00 0,02   1 0 0 

  TOTAL 0,27 - - 0,76 0,00 0,00 0,17   25 0 3 

QUADRO 74 ς PROJEÇÃO DA DEMANDA PARA O SES DA LOCALIDADE DE MATIPÓ (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

 

 

(Conclusão)
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6.3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A demanda pelo serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos é calculada tendo como 

diretriz promover uma solução adequada aos resíduos sólidos gerados no território do município a 

partir de uma gestão integrada e sustentável. 

Para o cálculo, são determinadas as quantidades geradas, coletadas, destinadas à reciclagem e 

compostagem e à disposição final. Para essas determinações, são utilizados parâmetros e critérios 

técnicos descritos a seguir. 

 

 Parâmetros e Critérios para o Cálculo da Demanda do SMRS 

Os parâmetros e critérios utilizados para o planejamento dos serviços de manejo dos resíduos sólidos 

são: origem dos resíduos sólidos - domiciliares, limpeza urbana, estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços, industriais, serviços de saúde, construção civil, agrossilvopastoris, serviços de 

transporte e mineração -, índice de atendimento, massa per capita e caracterização qualitativa e 

quantitativa dos resíduos sólidos urbanos gerados. 

Os principais parâmetros e critérios adotados na projeção da demanda serão apresentados no quadro-

resumo a seguir. 

 

Descrição Valor Unidade Fonte 

Caracterização dos RSU - resíduos recicláveis 29,6 % 

MMA, 2012 

Caracterização dos RSU - resíduos orgânicos 50,5 % 

Caracterização dos RSU - rejeitos 19,9 % 

Massa gerada de RLU 15 % dos RSD 

Massa gerada de RSS 0,5 % dos RSU 

Massa gerada de RCC 520,0 kg/hab.ano 

Quantidade gerada de pilhas 4,34 und/hab.ano 

Quantidade gerada de baterias 0,09 und/hab.ano 

Quantidade gerada de pneus 2,9  kg/hab.ano 

Quantidade gerada de eletroeletrônicos 2,6 kg/hab.ano 

Quantidade gerada de lâmpadas fluorescentes 4,0 und/dom 

QUADRO 75 - PARÂMETROS E CRITÉRIOS PARA O CÁLCULO DA DEMANDA DO SMRS (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 

2014) 

 

Os dados de entrada consolidados do município de Barra Longa serão apresentados a seguir. 

 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO ς BARRA LONGA/MG 
PRODUTO 8: RELATÓRIO FINAL 

 

 

193 

Descrição Valor Unidade Fonte 

Operadora Prefeitura - Campo, 2014 

Índice de Atendimento com coleta 
regular 

50 % Oficina Delegados, 2014 

Índice de Atendimento com coleta 
seletiva 

0 % Campo, 2014 

Índice de reciclagem 0 % Oficina Delegados, 2014 

Índice de compostagem ND % 

Não disponível 

Caracterização dos RSU - resíduos 
recicláveis 

ND % 

Caracterização dos RSU - resíduos 
orgânicos 

ND % 

Caracterização dos RSU - rejeitos ND % 

Massa de RSD coletada 4.000 kg/dia Campo, 2014 

Massa de RSS coletada ND kg/dia 
Não disponível 

Massa de RCC coletada ND kg/dia 

QUADRO 76 - DADOS DE ENTRADA PARA O CÁLCULO DA DEMANDA PARA O SMRS NO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA (FONTE: 

ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 

 

 Planilha de Projeção de Demandas 

O resultado da projeção das demandas do SMRS para o município de Barra Longa será apresentado 

no quadro a seguir. 

As metas definidas em oficina encontram-se destacadas nos quadros, sendo a projeção da quantidade 

gerada de resíduos por origem realizada a partir do valor da massa per capita. 
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Prazo Ano 
Pop. 
total 
(hab) 

Índ. 
atend. 
coleta 

regular(%) 

Índ. 
atend. 
coleta 

seletiva 
(%) 

Índice de 
reciclagem 

(%) 

Índice de 
compostagem 

(%) 

Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD) Resíduos de Limpeza Urbana (RLU) 

Massa per 
capita 

(kg/hab.dia) 

Gerado Coletado Massa per 
capita 

(kg/hab.dia) 

Gerado 

kg/dia t/ano kg/dia kg/dia t/ano 

Entrada 2013 6.167 50,0 0,0 0,0 ND 0,649 4.000,00 1.460,00 4.000,00 0,097 600,00 219,00 

Imediato 

2014 6.176 50,0 0,0 0,0 0,0 0,649 4.005,64 1.462,06 2.002,82 0,097 600,85 219,31 

2015 6.185 50,0 0,0 0,0 0,0 0,649 4.011,47 1.464,19 2.005,74 0,097 601,72 219,63 

2016 6.194 75,0 2,7 10,0 2,6 0,574 3.557,32 1.298,42 2.667,99 0,086 533,60 194,76 

2017 6.204 100,0 5,5 20,0 5,3 0,500 3.101,94 1.132,21 3.101,94 0,075 465,29 169,83 

Curto 

2018 6.214 100,0 8,2 22,0 7,9 0,500 3.106,89 1.134,02 3.106,89 0,075 466,03 170,10 

2019 6.224 100,0 10,9 24,0 10,5 0,500 3.112,00 1.135,88 3.112,00 0,075 466,80 170,38 

2020 6.235 100,0 13,6 26,0 13,2 0,500 3.117,26 1.137,80 3.117,26 0,075 467,59 170,67 

2021 6.245 100,0 16,4 28,0 15,8 0,500 3.122,68 1.139,78 3.122,68 0,075 468,40 170,97 

2022 6.256 100,0 19,1 30,0 18,4 0,500 3.128,25 1.141,81 3.128,25 0,075 469,24 171,27 

Médio 

2023 6.268 100,0 21,8 32,5 21,1 0,500 3.133,98 1.143,90 3.133,98 0,075 470,10 171,59 

2024 6.280 100,0 24,5 35,0 23,7 0,500 3.139,87 1.146,05 3.139,87 0,075 470,98 171,91 

2025 6.292 100,0 27,3 37,5 26,3 0,500 3.145,92 1.148,26 3.145,92 0,075 471,89 172,24 

2026 6.304 100,0 30,0 40,0 28,9 0,500 3.152,14 1.150,53 3.152,14 0,075 472,82 172,58 

Longo 

2027 6.317 100,0 30,0 41,3 31,6 0,500 3.158,51 1.152,86 3.158,51 0,075 473,78 172,93 

2028 6.330 100,0 30,0 42,5 34,2 0,500 3.165,05 1.155,24 3.165,05 0,075 474,76 173,29 

2029 6.344 100,0 30,0 43,8 36,8 0,500 3.171,76 1.157,69 3.171,76 0,075 475,76 173,65 

2030 6.357 100,0 30,0 45,0 39,5 0,500 3.178,63 1.160,20 3.178,63 0,075 476,80 174,03 

2031 6.371 100,0 30,0 46,3 42,1 0,500 3.185,68 1.162,77 3.185,68 0,075 477,85 174,42 

2032 6.386 100,0 30,0 47,5 44,7 0,500 3.192,89 1.165,40 3.192,89 0,075 478,93 174,81 

2033 6.401 100,0 30,0 48,8 47,4 0,500 3.200,27 1.168,10 3.200,27 0,075 480,04 175,21 

2034 6.416 100,0 30,0 50,0 50,0 0,500 3.207,82 1.170,85 3.207,82 0,075 481,17 175,63 

 

  

(Continua) 




































































































































































































































































































































